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Impressum

Hinweise zur Anleitung
Zum sicheren Betreiben des Produktes sind Kenntnisse notwendig, die durch die vorliegende
ORIGINAL-ANLEITUNG vermittelt werden. Die Informationen sind in kurzer, Ubersichtlicher Form
dargestellt. Die Kapitel und Seiten sind durchgehend nummeriert.
In dieser Anleitung wird das Produkt dokumentiert. Die entsprechenden Daten kdnnen den technischen
Daten entnommen werden. Bei der Bedienung, Installation, Inbetriebnahme und der Ausfiihrung von
Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die fur das vorhandene Produkt zutreffende Beschreibung
angewendet wird.
Die Produkte unterliegen einer stetigen Weiterentwicklung. Anderungen in Form, Ausstattung und
Technik behalt sich der Hersteller vor. Die Angaben entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt
der Drucklegung. Aus dem Inhalt dieser Anleitung kbnnen daher keine Anspriiche auf bestimmte
Eigenschaften des Produktes abgeleitet werden.

Hersteller / Rechtsinhaber
HT Instruments GmbH
Am Waldfriedhof 1b
41352 Korschenbroich
Deutschland
Telefon: +49 2161 564 581

Allgemeine Gleichbehandlung
Der Hersteller ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen und
Méannern bewusst und stets bemiiht, dem Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Griinden der
besseren Lesbarkeit auf die durchgangige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet
werden.

Copyright
© Copyright 2021, HT Instruments GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument, insbesondere alle Inhalte, Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich
geschutzt.

Kein Teil dieser Dokumentation oder der dazugehdrigen Inhalte darf in irgendeiner Form (Druck,
Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Angaben in dieser Bedienungsanleitung kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden und
stellen keine Verpflichtung vonseiten des Herstellers dar. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die
Angaben in dieser Bedienungsanleitung zu ergédnzen oder auf dem neuesten Stand zu halten. Der
Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankiindigung Verbesserungen an dieser
Bedienungsanleitung bzw. den darin beschriebenen Produkten vorzunehmen.

Support / Helpdesk
HT-Instruments-Team
Telefon: +49 2161 564 581
Telefax: +49 2161 564 583
E-Mail: info@ht-instruments.de
Internet: www.ht-instruments.de
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1 Grundsatzliche Hinweise

Sie mussen die Bedienungsanleitung gelesen und
verstanden haben, damit Sie das Gerat sicher benutzen
kénnen!

Ergénzend zur Anleitung sind die allgemeingliltigen sowie
ortlichen Regeln der Energieversorgungsunternehmen als auch
der Unfallverhutung sowie der Umweltschutz zu beachten.

Der Nutzer muss stets Zugang zu dieser Anleitung haben.

Sicherheitshinweise miissen besonders beachtet werden. Hierzu
zéhlen Transport, Bedienung, Instandhaltung, sowie Entsorgung.

Der Betreiber tragt Sorge, dass diese Anleitung standig am
Produkt verfiigbar ist.

Das Personal, dass Vorgange am Produkt durchfiihrt, muss die
genannten Richtlinien zur Kenntnis genommen haben.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Produkt diirfen nicht
manipuliert werden.

1.1 Anwendbarkeit
Diese Bedienungsanleitung ist fur elektrotechnisch unterwiesene
Personen und qualifizierte Elektrofachkréafte vorgesehen.

1.2  Aufbewahrung der Unterlagen

((Z= Bewahren sie diese Anleitung sorgfaltig auf.

Bei Wechsel des Bedieners muss die Dokumentation an den
Nachfolger weitergegeben werden.

1.3  Zweck der Anleitung

Die Anleitung beschreibt, wie der Geratetester auf sichere Weise
in Betrieb genommen werden kann und definiert dadurch dessen
bestimmungsgemafien sowie sicheren Gebrauch. Die geltenden
Bestimmungen, Vorschriften und Normen sind maRgebend fir die
Durchfuihrung von Priifungen mit dem Geratetester.

1.4 Besondere Hinweise

In dieser Anleitung wird der Akkumulator als Batterie bezeichnet.
Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wurde auf die durchgangige
Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet.

1.4.1

Gewahrleistungs- oder Garantieanspriiche und die
Gewahrleistungsdauer richten sich nach dem jeweiligen
Vertragsverhaltnis, sowie nach den allgemeinen
Geschaftsbedingungen des Herstellers. Details zur
Herstellergarantie entnehmen sie bitte den Vertrags-
vereinbarungen. Gewahrleistungs- und Haftungsanspruche sind
generell ausgeschlossen, wenn Schaden auf fehlerhafte Montage,
unsachgemaRe Verwendung oder hdhere Gewalt zuriickzufiihren
sind. Die Informationen in dieser Anleitung wurden sorgféltig
gepriift. Dennoch kann keine Haftung fir Fehler ibernommen
werden. Werden vorgeschriebene Service-Dienste wéahrend der
Gewahrleistung nicht regelm&Rig oder nicht rechtzeitig nach den
Herstellervorgaben durchgefiihrt, kann tber einen
Gewahrleistungsanspruch erst nach Vorliegen des
Untersuchungsbefundes entschieden werden.

1.4.2 Haftungsausschluss
Der Hersteller hat den Inhalt der Dokumentation auf
Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software
geprift. Dennoch kénnen Fehler nicht ausgeschlossen werden,
sodass der Hersteller fiir die vollstandige Ubereinstimmung keine
Gewahr Ubernimmt. Der Inhalt in dieser Dokumentation wird
regelmanig uberprift, notwendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten. Jede missbrauchliche
Verwendung fuhrt zum Erléschen von Garantie, Gewahrleistung
und allgemeiner Haftung des Herstellers. Fur Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, haftet der Hersteller
nicht. Das Produkt darf nur, wenn erlaubt, von einer sachkundigen
Elektrofachkraft gedffnet werden. Die Elektrofachkraft muss mit
den Normen und Vorschriften der Versorgungsunternehmen sowie
des Arbeitsschutzes vertraut sein und diese einhalten.
Eine andere oder dariiber hinaus gehende Benutzung als in der
Dokumentation beschrieben gilt als nicht bestimmungsgeman. Fur
daraus resultierende Schéden haftet der Hersteller nicht.

Gewahrleistung

Anderungen am Produkt oder der Dokumentation sind verboten.

143 Softwarednderungen
Wird eine Softwareanderung ohne Kenntnis und Genehmigung
des Herstellers durchgefiihrt, erlischt der Haftungs- und
Gewahrleistungsanspruch.

1.4.4 Hardwareénderungen
Werden Anderungen am Gehé&use oder an anderen Bestandteilen
des Systems ohne Kenntnis und Genehmigung des Herstellers
durchgefihrt, erlischt der Haftungs- und
Gewahrleistungsanspruch.

1.4.5
Zur allgemeinen Veranschaulichung enthélt diese Anleitung
Abbildungen und Zeichnungen. Die Funktionsmdglichkeiten und
Darstellungen kénnen vom vorliegenden Produkt abweichen.

1.4.6
Alle verwendeten Warenzeichen, auch wenn diese nicht gesondert
gekennzeichnet sind, sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und
werden anerkannt.

14.7 Rechtsanspriiche
Eine Haftung des Herstellers fiir Folgeschaden bei nicht
sachgerechter Verwendung des Produktes wird explizit
ausgeschlossen.

Abbildungen und Zeichnungen

Warenzeichen

15 Konformitéatserklarung
@: Die EU-Konformitatserklarung kann beim Hersteller
angefordert werden.
1.6 Identifikation

Auf der Innenseite des Gehauses (links neben den
Peripherieanschlissen) befindet sich das Typenschild mit
Seriennummer.

Halten Sie bei Ruckfragen immer die Produktbezeichnung und
Seriennummer bereit.

1.7  Typenschild
1 HT-Instruments 41352 Korschenbroich Germany
2
3 CE Schutzmalnahmenprifgerat
4 Multitest HT700 ARC
5 SN/SNo Bj/Year 20XX 6
7 TN/Item-No _050324.XX Ver/SW 8
9 Opt. Art/mode 10
Eingang / Input Ausgang / Output
1 Art/Kind  AC AC/DC 12
13 Hz 50/60 14
15 v 230 230/50-1000 16
17 A 03(16) 16 18
19 Schutzklasse |1
20 Protection class Il
P 1P 40 22
23 . :
Typschildbedruckung
1  Hersteller/ Vertriebspartner
2 Kennzeichnung
3  Baureihe
4  Typ-Leistungskennzeichnung
5  Seriennummer 6  Baujahr
7  Teilenummer 8  Software Version
9  Optionsnummer 10 Betriebsart
11 Stromart Eingang 12  Stromart Ausgang
13 Nenneingangsfrequenz 14 Nennausgangsfrequenz
15 Nenneingangsspannung 16 Nennausgangsspannung
17 Nenneingangsstrom 18 Nennausgangsstrom
19 Schutzklasse
20 -
21 - 22 Schutzart (bei gesfnetem Gerat)
23 Barcode



2 Sicherheit

21

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Bei unsachgemafer
Verwendung kénnen Gefahren flr Leib und Leben des Benutzers
oder Dritte sowie Beeintrachtigungen des Produktes und anderer
Sachwerte entstehen.

* Wenn das Produkt von nicht geschultem oder nicht
eingewiesenem Personal bedient wird.

* Wenn das Produkt nicht zur bestimmungsgemafien
Verwendung
eingesetzt wird.

* Wenn das Produkt unsachgemaR instandgehalten oder
gewartet wird.

* Wenn das Produkt nicht in technisch einwandfreiem Zustand
betrieben wird.

Das Produkt arbeitet im Netz- oder Batteriebetrieb. Es enthalt

Komponenten, an denen hohe Strome und Spannungen anliegen.

Bei korrektem Anschluss ist das Produkt geerdet und entspricht

der Schutzklasse: Siehe Typenschild.

Grundsatzliches zur Sicherheit

Instandhaltungsarbeiten dirfen nur durch
Servicetechniker des Herstellers oder seines
Vertragspartners ausgefiihrt werden.

Diese Anleitung ist wesentlicher Bestandteil des Produktes, sie gilt
ausschlief3lich fir dieses Produkt des Herstellers.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind verbindlich.
Diese Anleitung muss vollstandig gelesen werden und den
Inhalten ist stets Folge zu leisten.

Nichtbeachtung, Manipulation oder Zweckentfremdung der in
dieser Anleitung aufgefiihrten Handlungsanweisungen und
Sicherheitshinweise kénnen erhebliche Gefahren verursachen.
Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen u. a. Gefahr fiir Leib
und Leben des Bedieners oder Dritte, Sachschaden des
Produktes und anderer Sachwerte des Betreibers und
Einschrankung der effizienten Arbeit mit dem Produkt.

Neben der Anleitung und den im Verwendungsland und an der
Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur
Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen
Regeln fir sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.
Um dem Personal ausreichend Sicherheit zu gewéhrleisten,
werden zusétzliche Warnhinweise gegeben. Nur wenn diese
beachtet werden, ist eine hinreichende Sicherheit beim Umgang
mit dem Produkt gewahrleistet.

2.2 Verwendete Symbole

2.3

Diese Dokumentation enthalt Hinweise, die zur personlichen
Sicherheit sowie zur Vermeidung von Personen- und
Sachschéden beachtet werden mussen.

Sicherheitshinweise

Wenn Sie eines der abgebildeten Symbole in der Dokumentation
sehen, ist hochste Aufmerksamkeit erforderlich.

Beachten Sie, dass Arbeiten an spannungsfiihrenden
Teilen grundsatzlich gefahrlich sind.

Bereits Spannungen ab 25 V AC und 60 V DC kdnnen
fur den Menschen lebensgefahrlich sein.

A\

Wahrend des Isolationstests (RISO) oder dem
Ersatzableitstromverfahren, kdnnen am Prifling
gefahrliche Spannungen auftreten.

/N

Auf keinen Fall dirfen Personen bei Priifablaufen
dazwischengeschaltet werden. Die Messung von
Ableitstrémen uber Personen ist nicht zul&ssig.

/N

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
maoglich ist, ist das Geréat auRRer Betrieb zu setzen und
gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist
anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
moglich ist:

» wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist,

» wenn das Gerat nicht mehr arbeitet,

* nach langerer Lagerung unter unginstigen
Verhéltnissen, nach schweren
Transportbeanspruchungen.

Es durfen nur die mitgelieferten Originalmessleitungen
oder entsprechendes Sicherheitsmesszubehor
verwendet werden!

>

Als Gerateschutz und zur Funktionsprifung werden die
Messspannungen tberwacht. Bei Storung erfolgt eine
Fehleranzeige im Display. Die Messung wird
unterbrochen. Bei einem Fehlerstrom von 225 mA
erfolgt eine Abschaltung im Zeitraum von 100 ms bis
200 ms.

P>

Achtung, Gefahr, Dokumentation beachten!

Warnung vor geféhrlicher Spannung

Um Kurz- oder Korperschlisse zu erfassen, die hinter
den Einschaltgliedern des Priiflings liegen

(Schalter, Thermostat, Relais usw.), muss der Prifling
eingeschaltet sein.

Hinweis. Bitte unbedingt beachten

(DC) Gleich- Spannung oder Strom

(AC) Wechsel- Spannung oder Strom.

Der Priifling muss frei von Fremdspannung sein

(vom Netz getrennt).

Das Gerat ist nicht zur Messung in elektrischen Anlagen
geeignet!

Erde

Schalter AUS/EIN

Schalten Sie keine Fremdspannung auf die
LPriifsteckdose” und die eingebauten Buchsen bzw. den
Kaltgeratestecker. Das Gerat kann beschéadigt werden!

Kennzeichnung von Versandstucken / -giitern, die
aufgrund ihrer Eigenschaften zerbrechlich bzw.
empfindlich sind.

Der Geratetester darf nur in den spezifizierten Betriebs-
und Messbereichen eingesetzt werden.

Vor Witterungseinfliissen schitzen

Vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzt
aufbewahren.

Durch betétigen der Schaltflache ,Pause” wird die
Messung angehalten. Wahrend der Pause bleibt die
Prifsteckdose unter Spannung!

Vor Kélte schutzen.

SD-Speicherkarte

Schnittstelle USB

Bluetooth® Verbindung

Reinigen Sie das Gehause regelmafig mit einem
angefeuchteten Tuch und wischen Sie anschlieRend die
benetzten Flachen trocken.

Verwenden Sie keine Reinigungs-, Polier- oder
Lésungsmittel.

Bestatigung der Konformitat zu geltenden EU-Richtlinien

Angaben zu Recycling

Bei Prifungen von Geréaten, mit dem Warnhinweis
»Hoher Ableitstrom®, darf die Priifung nur von
Elektrofachkraften durchgefiihrt werden!

> Handlungsanweisungen

Der Inhalt dieser Beschreibung dient zur Erklarung des
Geréatetesters und ersetzt in keiner Weise die aktuell
geltenden Prufnormen.

>I>| B B> PP




2.4 Personalqualifikation

Die Prufung zur Feststellung der elektrischen Sicherheit
ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel kann durch befahigte
Personen oder durch Elektrofachkrafte durchgefiihrt werden. Eine
Prifung allein durch elektrotechnisch unterwiesene Personen ist
aufgrund von Festlegungen in der TRBS ,Befahigte Personen —
Besondere Anforderungen - Elektrische Gefahrdungen® nicht mehr
moglich. Dennoch kann in einem Prifteam

(z. B. Elektrofachkraft/ elektrotechnisch unterwiesene Person) die
elektrotechnisch unterwiesene Person im Rahmen von
Wiederholungsprifungen Tatigkeiten Gbernehmen und damit die
Elektrofachkraft unterstitzen.

Beféhigte Person

Eine beféhigte Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung
ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, Berufserfahrung
und zeitnahe berufliche Tétigkeit Uber die erforderlichen
Fachkenntnisse zur Prifung von Arbeitsmitteln verfugt. Gemaf
der Technischen Regel fir Betriebssicherheit TRBS 1203 muss
die beféhigte Person fir die Priifung ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel (Arbeitsmittel) zum Schutz vor
elektrischen Gefahrdungen eine elektrotechnische
Berufsausbildung abgeschlossen haben oder eine andere fir die
Prifaufgabe vergleichbare elektrotechnische Qualifikation
besitzen. Als Berufserfahrung gilt eine mindestens einjahrige
Erfahrung mit der Errichtung, dem Zusammenbau oder der
Instandhaltung von elektrischen Arbeitsmitteln. Sie muss fir die
vorgesehene Prufung ortsverénderlicher elektrischer Betriebsmittel
Uber die im Einzelnen erforderlichen Kenntnisse der Elektrotechnik
sowie der relevanten elektrotechnischen Regeln verfigen und ihre
Kenntnisse aktualisieren. Aus dieser Forderung ist ersichtlich,
dass zur sicherheitstechnischen Beurteilung ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel dem Grundsatz nach die
Qualitatsmerkmale einer Elektrofachkraft vorliegen mussen.

Elektrofachkraft

Im Sinne der Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel* (DGUV Vorschrift 3) gilt, wer aufgrund seiner
fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm Ubertragenen
Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kann (im
Regelfall z. B. Elektrogeselle, Elektromeister, Elektrotechniker,
Elektroingenieur).

Elektrotechnisch unterwiesene Person

Person, die durch eine Elektrofachkraft Giber die ihr Gbertragenen
Aufgaben und die mdglichen Gefahren bei unsachgemafem
Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt, sowie tber
die notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmaRnahmen
belehrt wurde. Hierfir kommen z. B. betriebseigene Handwerker
bzw. Facharbeiter, Geratewarte oder Hausmeister in Frage.

2.5 Qualifikation zur Instandhaltung

Die Instandhaltungsarbeiten dirfen nur durch Servicetechniker
des Herstellers oder seines Vertragspartners ausgefiihrt werden.

2.6 Bestimmungsgeméale Verwendung

Das Produkt darf nur fur die, in dieser Anleitung,
beschriebenen Einsatzfalle und nur mit dem vom
Hersteller autorisierten Zubehdr verwendet werden.

Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem und
betriebssicherem Zustand verwendet werden.

MaRgebend fir die Durchfuhrung von Priifungen sind
die jeweiligen Bestimmungen, Vorschriften und Normen.

Alle Anweisungen und Hinweise dieser Anleitung, sowie
die technischen Datenblétter sind zu beachten.

Der Geratetester MultiTest HT700+ RCD / MultiTest
HT700+ ARC ist nur an geerdeten Netzen
vollumfanglich nutzbar.

Bei Betrieb an der Netzform IT ist die
Ableitstrommessung nur im
Ersatzableitstrommessverfahren méglich.

> BB P

Das Gerat darf nur an ein TN-, TT- oder
IT-Versorgungsnetz mit max. 240 V/ 400 V
angeschlossen werden, welches den geltenden
Sicherheitsbestimmungen (z. B. IEC 60346, VDE 0100)
entspricht und mit einem maximalen Nennstrom von

16 A abgesichert ist.

>

Bei samtlichen Arbeiten missen die jeweils glltigen
Unfallverhitungsvorschriften der gewerblichen
Berufsgenossenschaften fiir elektrische Betriebsmittel
beachtet werden.

>

Die vom Hersteller erwerblichen Peripheriegerate
(bspw. Barcodeleser, RFID-Leser, Bluetooth®-Drucker)
wurden vom Hersteller auf Kompatibilitat mit dem
Geréatetester erprobt.

Fir andere als die vom Hersteller angegebenen
Peripheriegerate, tbernimmt der Hersteller keine
Verantwortung.

A

Das Gerat ist gemaR den geltenden Normen und Vorschriften
(s. Kapitel 28) gebaut und geprift und hat das Werk in einem
einwandfreien Zustand verlassen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheits- und
Warnhinweise beachten, die in dieser Anleitung enthalten sind.

Fehlverhalten und Nichtbeachtung der Warnungen kann zu
schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tode flihren.

Beruhren Sie das Display nicht mit kantigen Gegenstéanden und
Uben Sie keinen Druck auf das Display aus. Verwenden Sie
ausschlief3lich den beiliegenden Eingabestift oder gleichwertigen
Typ. Es ist auch moglich die Bedienung mit den Fingern
vorzunehmen.

Das Gerat entspricht der Schutzklasse Il, fir den Betrieb der
,Prufsteckdose” ist der Schutzleiter vom Gerateeingang
durchgeschleift. Der Schutzleiter dient zur Messung gegen Erde!
Das Gerat darf nur an ein Einphasen-Netz mit 230 V, 50Hz und
16 A Vorsicherung angeschlossen werden.



3  Transport

Wurde das Gerat bei Bedingungen transportiert, die von
der angegebenen Arbeitstemperatur oder
Luftfeuchtigkeit abweichen, benétigt der Geratetester vor
dem Einschalten eine Akklimatisierung von mindestens
2 Stunden.

A

Das Geréat und die Komponenten kdnnen durch
unvorsichtigen Transport beschadigt werden.

Die Komponenten keinen Erschitterungen aussetzen.

A

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung fiir eine spéatere
Versendung auf. Transportschaden aufgrund mangelhafter
Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sollte die Originalverpackung nicht mehr vorhanden sein, wenden
Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner im Bereich
Retourenmanagement (siehe Kapitel 31).

Fir den Versand des MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+

ARC wird ein entsprechender Umkarton und zwei Formteile zur
Transportsicherung benétigt.

4  Lagerung

Betriebsstorungen kdnnen durch fehlerhafte Lagerung entstehen.
Beachten Sie deshalb die angegebenen Bedingungen.
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Es wird empfohlen, dass Geréat in trockenen, staubfreien Rdumen
und abseits chemischer Substanzen zu lagern.

Das Gerat muss an einem geeigneten Ort gelagert werden.
Wegen Kondenswasserbildung ist darauf zu achten, dass das
Gerét keinen groRen Temperaturunterschieden ausgesetzt
wird.

Lagertemperatur: Die Werte entnehmen Sie den Technischen
Daten.

Die in den Technischen Daten angegebenen Werte durfen
nicht unter- bzw. uberschritten werden.

Temperaturschwankungen gréR3er als 20 °K pro Stunde sind
nicht zul&ssig.

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

Die Werte entnehmen Sie den Technischen Daten. Die in den
Technischen Daten angegebenen Werte diirfen nicht
Uberschritten werden.

Wird das Gerét langere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit
gelagert, muss diese vor Anschluss an das Stromnetz mehr
als einen Tag trocknen.

Um den Geratetester langfristig vor Temperatur und
Feuchtigkeitseinfliissen zu schitzen, schlielen Sie sorgféltig den
Geratekoffer bevor Sie das Produkt einlagern.

Der Geratekoffer ist zur optimalen Lagerung mit einem
automatischen Druckventil versehen. Dieses befindet sich in Hohe
des Tragegriffes, auf der Vorderseite des Geratekoffers.

5 Produktbeschreibung

Der Geratetester MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+
ARC dient der Sicherheitspriifung von elektrischen Geraten und
wird in folgende Grundausfuhrungen unterschieden:

Norm MultiTest MultiTest
HT700+ ARC HT700+ RCD

VDE 0701-0702 X X

EN/ IEC 62353; VDE 0751-1 X X

EN/ IEC 60974-4; VDE 0544-4 X

VDE 0701-0702

« Instandsetzung oder Anderung elektrischer Gerate und
Wiederholungsprifung elektrischer Gerate

EN/ IEC 62353; VDE 0751-1

e Wiederholungspriifungen und Priifung nach Instandsetzung
von medizinischen elektrischen Geraten oder Systemen

EN/ IEC 60974-4; VDE 0544-4

o Wiederkehrende Inspektion und Prifung von
LichtbogenschweilReinrichtungen

Der Funktionsumfang des MultiTest HT700+ RCD / MultiTest
HT700+ ARC ist durch optionales Zubehor erweiterbar.

Das Erscheinungsbild des MultiTest HT700+ RCD entspricht dem
des MultiTest HT700+ ARC.

Aus diesem Grund wird im Folgenden auf eine doppelte
Darstellung verzichtet.

51 Funktionsbeschreibung

Die neueste Generation des Multitest Geréatetesters wurde fur
héchste Anspriiche, gro3tmdogliche Flexibilitat und beste
Verflgbarkeit entwickelt.

Mit dem MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC ist eine
sichere Prufung lhrer Geréte, Arbeitsmittel und Medizingeréate
gewahrleistet.

Die innovative Bedienung tiber den integrierten Touchscreen
sowie automatische, manuelle und selbstkonfigurierbare
Prifablaufe, erhdhen die Verwendbarkeit fur lhre
Anwendungszwecke.

Der im MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC
enthaltene Akku ermdglicht die Benutzung der Bedienoberflache
und den Zugriff auf die Priflings- und Kundendatenbank, sowohl
bei Netzausfall als auch Prufplatzwechsel.

Uber die eingebaute USB-Schnittstelle und dem beiliegenden
PC-Programm ,Software HT-Multi“ ist ein Auslesen der
Speicherdaten sowie eine Kommunikation zwischen PC und
Prifgerat moglich.

Die vollstéandige Pruflings- und Kundendatenbank wird auf einer
SD-Karte gespeichert und kann in baugleichen Geratetestern
wiederverwendet werden.

Uber den optionalen Bluetooth® Drucker BT-01 ist eine
Vor-Ort-Protokollierung méglich. Die Priflinge werden mit
Prifaufklebern versehen und kénnen mit dem optionalen
Barcodeleser eingescannt werden.

Die Vor-Ort-Protokollierung kann ebenfalls tiber optionales
RFID-Zubehor strukturiert werden.

Messergebnisse werden iber eine gut/ schlecht-Anzeige
dargestellt und bei nicht bestandener Prifung durch ein
akustisches Warnsignal begleitet.

Jeder anwéhlbare Prifablauf wird durch eine Hilfefunktion und
schematische Anschlussbilder unterstiitzt.

Kostenloses Updates kénnen auf unterschiedliche Art und Weise
installiert werden.

Das GUI- und Firmware-Update kann uber
- WLAN oder LAN (mit Internetverbindung) und
- USB-Stick
durchgefiihrt werden.
5.2  Abwartskompatibilitat

Das MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC ist
abwartskompatibel zum MultiTest HT700 RCD / MultiTest HT700
ARC. Wenn Sie auch mit dem MultiTest HT700 RCD / MultiTest
HT700 ARC arbeiten, kénnen Sie die Daten in das MultiTest
HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC Ubernehmen.



5.3

Bedienelemente
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Mitgeliefertes Messzubehor

Pos. Bedeutung Bedienelemente:
1 Netzanschlusskabel
2 SD - Speicherkartensteckplatz
3 Schnittstelle A-Buchse USB 2.0 z. B. fiir USB-Stick (max. 32 GB), Tastatur
4 Schnittstelle Mini-B-Buchse USB 2.0
5 Schnittstelle RJ45 Ethernet
6 Netzschalter (O - I)
7 Buchse, schwarz (-), Messbuchse (fir Prifsonde, SELV/ PELV, Leerlaufspannung (Ua))
8 Buchse, schwarz (+), Messbuchse fir Prifsonde
9 Kabeladapter Buchse (fur Kabelprifung)
10 Buchse, rot (+), Messbuchse (fir SELV/ PELV, Leerlaufspannung)
11 Buchse, schwarz, ,L*, zuschaltbar zur Prif-Steckdose
12 Kalibrierbuchse, gelb-grun, ,PE®, fest verdrahtet zur Prif-/ Netz-Steckdose
13 Buchse, blau, ,N*, zuschaltbar zur Prif-Steckdose
14 Umschaltbare Pruf-/ Netz-Steckdose
15 7“ Touchscreen Display (Tast-Bildschirm)
Bedeutung Zubehor:
A 1x Touchscreen Bedienstift / Eingabestift
B 1x SD-Speicherkarte
C 1x Sicherheits-Priifsonde mit 4 mm Sicherheitsbuchse
D 1x Kabeladapter (fir Kabelpriifung)
E 2x Messleitung (Prifleitung) (1,5 m) mit 4 mm Sicherheitsstecker
F 2x Abgreifklemme mit 4mm Sicherheitsbuchse




5.4  Prifnorm-Ubersicht

« fest angeschlossene elektrische o fest angeschlossene o fest angeschlossene
Gerate medizinisch elektrische Gerate/ LichtbogenschweiReinrichtungen
u . . Systeme - .
o ortsveranderliche elektrische e ortsveranderliche
Gerate o ortsveranderliche medizinisch LichtbogenschweiReinrichtungen

. . . elektrische Gerate/ Systeme
o elektrische Ausriistung nicht
elektrischer Gerate

o ortsveranderliche elektrische
Schutzeinrichtungen (PRCDs)

Sichtprifung X
Schutzleiterwiderstand
Isolationswiderstand (optional)

Schutzleiterstrom

X X X X X

Berlihrungsstrom

Patientenableitstrom

X X X X X X X

Gerateableitstrom
Leerlaufspannung X

Sichere Trennung vom
Versorgungsstromkreis X
(SELV/ PELV)

Wirksamkeit weiterer
Schutzeinrichtungen

Prifung der
Aufschriften

Funktionsprifung X X X

Auswertung,
Beurteilung, X X X
Dokumentation

5.5  Hinweise zum eingebauten Akku

- Der korrekte Akkustand (SoC) wird erst nach der ersten Vollladung auf 100 % angezeigt.
Der SoC bleibt bis zum Abschluss der Vollladung auf 0%.

- Sobald der Akku auf 0 % entladen wurde, wird der Akku anfanglich langsam (ca. 30Min.) geladen.
Danach erfolgt die eigentliche Ladung mit einem héheren Strom.

- Wenn der Akku leer ist und die Versorgung vom Netz fehlt, schaltet sich das Gerat selbststandig aus.
Es wird empfohlen das Gerat immer tber den Ein-/ Ausschalter nach der Benutzung auszuschalten.



6 Lieferumfang
6.1 Mitgeliefertes Zubehor
Abbildung

Bezeichnung

Geratetester
MultiTest HT700+ RCD
MultiTest HT700+ ARC

4 GB SD-Speicherkarte

Messleitung
(rot, schwarz) mit 4 mm
Sicherheitsstecker

Kabeladapter
(zur Leitungspriifung)

2 m Prufsonde, 2-polig,
(schwarz) mit 4 mm Prifspitze
und Doppel-Steckkontakt

Abgreifklemme
(rot, schwarz) mit 4mm
Sicherheitsstecker

Eingabestift fur die Bedienung
am Touchscreen

Bedienungsanleitung
MultiTest HT700+ RCD

MultiTest HT700+ ARC

6.2 Optionales Zubehor

Abbildung
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Bezeichnung

PC-Programm
Software HT-Multi
Protokoll-Software
inkl. USB-Kabel

1D/ bidirektional
USB-Barcode-Scanner

Barcode-Etiketten mit
fortlaufender numerischer
Darstellung

(1.000 Stiick)

5 m Prifsonde, 2-polig,
(schwarz) mit 4 mm Prifspitze
und Doppel-Steckkontakt

Prifplaketten
,Nachster Pruftermin
DGUV Vorschrift 3¢
@ 15mm (160 Stiick)
@ 30mm (100 Stiick)

Kompakte Industrie
USB-Tastatur

Funk-Tastatur, kabellos mit
USB-Empfanger (2,4 GHz)

Tragbarer Protokolldrucker
Bluetooth® BT-01

Thermopapier-Rollen fir
BT-01
(20 Stiick)

Multifrequenz RFID-Leser,
125 kHz + 13,56 MHz

Art.-Nr.:

2010100
2010120

Art.-Nr.:

2008660

2008520

2008550

2002260
2002270

2008530

2008510

2009490

2002545

Abbildung
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Leckstromzange:
Abbildung
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Bezeichnung

RFID-Leser (blau) 125 kHz
mit USB-Schnittstelle

RFID-Leser (gelb) 13,5 MHz
mit USB-Schnittstelle

RFID-Tag Taubenring,
125 kHz (100 Stiick)

RFID-Tag Kabelbinder,
125 kHz (100 Stiick)

RFID-Tag selbstklebend,
125 kHz (100 Stick)

Bezeichnung

Leckstromzange HT77C
zur Differenz-
/Laststrommessung

(1 pA -60 A AC)

Einphasen-Adapter fir
Leckstromzange
Schutzkontaktstecker/-
kupplung

Leiter einzeln herausgefiihrt
und doppelt isoliert
Drehstromadapter fiir
Leckstromzange

16 A CEE 5-polig

32 A CEE 5-polig

Leiter einzeln herausgefiihrt
und doppelt isoliert

Messadapter fir MultiTest HT700+ RCD / ARC:
Abbildung

Bezeichnung

Messadapter fir 1- und
3-phasige Geréate zur
Messung von RPE, RISO
und IEA(Ersatz-Ableitstrom)
3-fach CEE-Kupplung:
- 16 A CEE 5-polig

- 32 A CEE 5-polig

- 16 A CEE 3-polig
HT-MK4

Messadapter fir 1- und 3-
phasige Geréate
Schutzleiterwiderstand (Rpg),
Isolationswiderstand (Riso.)
Kabel-Funktions- und -
Drehfeldprufung
Ersatzableitstrom:
Differenzstromverfahren
Direktmessung:
Beruihrungsstrom,
Patientenableitstrom
Funktionsprifung: UA,
SchweiBgerat (MultiTest
HT700+ ARC)

PRCD

Art.-Nr.:

2002540

2002535

2003800

2007210

2002581

Art.-Nr.:

1010980

2002355

2006800
2006900

Art.-Nr.:

2002110

2009870



7 Allgemeine Bedienung

Die Bedienung des MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+
ARC erfolgt durch den integrierten Touchscreen. Mittels kapazitiver
Erkennung reagiert der Touchscreen auf Beriihrung durch lhre
Finger oder die Gummierung des mitgelieferten Bedienstiftes.

Es werden Icons und Schaltflachen eingeblendet, die Ihnen eine
Navigation durch die Menustruktur ermdéglichen. Sie gelangen zum
gewinschten Menupunkt, indem Sie auf die entsprechende
Schaltflache bzw. das entsprechende Icon ,Tippen*.

Bei Auflistungen, die die Anzeigeflache des Touchscreens
Ubersteigen, kdnnen Sie durch ,Hoch- bzw Herunter Streichen®in
der Auflistung scrollen.

7.1 Bedienung des Touchscreens

7.1.1 Touch-Gesten

Bewegung Erlauterung

Tippen
» Schaltflachen/ Icons Anwahlen
» Auswahlen Bestatigen

Hoch Streichen
» hoch scrollen
» hoch schieben

Herunter Streichen
» herunter scrollen
» herunter schieben

Links Streichen
» bspw. Displayhelligkeit andern

Rechts Streichen
» bspw. Displayhelligkeit &ndern

e\F & &F&H

71.2 Bedienstift

Alle Touch-Gesten sind analog zur Fingerbewegung mit dem
beigelegten Bedienstift mdglich.

» Fihren Sie die entsprechende Touch-Geste mit der
gummierten Flache des Bedienstiftes aus.

gummierte Flache des
SIS *————— __ Dedions ies
7.2 Info-Symbole der Kopfzeile
7.21 Priifling und Schutzklasse

O O

SK I SK 1l

Priifling nach VDE 0701-0702

Prifling nach VDE 0751-1

NE8: @

Priifling nach VDE 544-4

Kombinationen der Symbole zeigen die gemeinsame SK und Norm.

Bspw.:
Prifung nach SK | und VDE 0751-1

7.2.2 Geratetester Status

Batterie Ladezustand

USB-Gerat verbunden

SD-Karte vorhanden

-J}JE-—‘E-EII]

W-LAN verbunden

7.3  Texteingabe

7.3.1 Eingabe durch Softkey-Tastatur

Zur Texteingabe wird auf dem Display die nachfolgende
Softkey-Tastatur eingeblendet.

Durch ,Tippen*® auf die eingeblendeten Softkeys kdnnen Sie Ihre
gewlinschte Eingabe tatigen.
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7.3.2 Tastenfunktionen
Softkey Erlauterung

Tastatur Ausblenden

» ,Tippen*® Sie auf die nebenstehende
Softkey ,Tastatur Ausblenden”

Eingabe Bestatigen

» ,Tippen® Sie auf die nebenstehende
Softkey ,Eingabe Bestatigen*

Einblenden von Sonderzeichen

» ,Tippen“ Sie auf die nebenstehende
Softkey ,Einblenden von Sonderzeichen”

2 L] 4

Einblenden von Buchstaben

BC » ,Tippen*“ Sie auf die nebenstehende
Softkey ,Einblenden von Buchstaben*

>

Grof3- u. Kleinbuchstaben schreiben

» Wortanfang mit Gro3schreibung:

Der Tastenstatus andert sich nach dem
ersten Buchstaben automatisch auf
Kleinschreibung

G » Kleinschreibung

» Dauerhafte Gro3schreibung:

Halten Sie die Softkey fur 2 Sekunden
gedriickt.

Eingaben Léschen
» ,Tippen“ Sie auf die nebenstehende
@ Softkey ,Eingabe Léschen®
» Halten Sie die Softkey gedriickt, um lhre
gesamte Eingabe in einem Vorgang zu
I6schen.

7.33 Texteingabe durch USB-/ Funktastatur
Siehe Kapitel 23 und 24.



7.4 Smart Menis

@Automatikprﬁfung et —

Datenbank Schulung.db)

Kunde nicht ausgewahit) i
Abteilung nicht ausgewahlt)

Anzahl nicht ausgewahlt | e BUE
Uberfallige Gerate 0)

Ident-Nr. nicht ausgewahlt)

Bezeichnung nicht ausgewahit)

Priifablauf nicht ausgewahit

Nichata Priifiina nicht ancnewihlt

Neu  7u

Zuriick

Verwendung der Smart-lcons

Hier k6nnen die vorher erstellten Geréate ausgewahlt

Gerate-
werden.

vorlage

Siehe Kapitel 9.2.2

eVeu=all Vordefinierte Favoriten

Hier kann die nachste freie Auto-ID angegeben
werden. Dieses kann bspw. notwendig sein, wenn
man eine Barcoderolle mit neuen
Identifikationsnummern hat.

Auto-ID

8 Inbetriebnahme
8.1 Netzanschluss

»  Stecken Sie das Netzanschlusskabel in eine
Schutzkontakt-Steckdose (230 V, 50 Hz,16 A)

»  Betatigen Sie den Netzschalter in Schalterstellung ,I*
E] Anmeldung / Login

Name:

[
—— ]
\

Auftrags-Nr

Vergessen?

MultiTest HT700+ RCD

Version: 0.8.21

Der Geratetester fiihrt einen Selbsttest durch und zeigt nach der
Startsequenz die Anzeigeflache ,Anmeldung/ Login*“

@Automatikprufung ¢ TR=
Datenbank Schulung.db) || GEEEES

Kunde nicht ausgewahlt» .
Abteilung nicht ausgewsahlt)

Anzah|

PRCD-S
nicht ausgewahlt
Uberféllige Gerate 0)

Ident-Nr. nicht ausgewahlt?
Bezeichnung nicht ausgewahlt)
Prifablauf nicht ausgewahlt

Nachsta Priifiina nicht ancaswihlt

&~ Zud |

Zurtick

701/702‘ ‘ 1>>

Neu

E

Durch Betétigen der Smart Menii Icons wird automatisch ein neues
Gerat angelegt. Wenn Auto-ID aktiviert ist, wird automatisch die
néchste freie ID vergeben. Wenn Auto-ID nicht aktiviert ist, wird ein
neues Gerat angelegt und es werden die Gerateeigenschaften
angezeigt.

Durch Dricken auf das Burger-Meni Icon springt
man wieder in das Hauptmeni vom Smart Meni
zurtick

Wenn Sie ein Gerat andern, kdnnen Sie Uber die
Geratevorlagen, siehe Kapitel 9.5.7.3, die Geréate
schnell anpassen. Beim Driicken des
Geratevorlagen-Icon werden die aktuellen
Gerateeigenschaften Uberschrieben.

5}

Wenn kein Gerat gefunden wurde und ein neues Gerét angelegt
wird, kann Uber die Geratevorlagen ebenfalls schnell die
Gerateeigenschaften angepasst werden.

Kein Gerat gefunden

Es wurde kein Gerat unter dieser ID gefunden.
Méchten Sie ein neues Gerat anlegen?

8.2 Anmelden
Eingaben Uber das kapazitive Touchscreen kénnen Sie
per Hand oder durch den mitgelieferten Bedienstift
vornehmen.

8.21 Anmelden mit Benutzerkonto

»  Navigieren Sie durch beriihren der Eingabezeile ,Name* zur
Anzeigeflache ,Benutzer®

Benutzer | —
admin
Gast
oK - Twock |

»  Wahlen Sie den Benutzer ,admin®, durch Bertihren der
entsprechenden Zeile.

Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Anmeldung/ Login*

»  Berihren Sie die Eingabezeile ,Passwort“ und geben sie
das vorkonfigurierte Standardpasswort ein.

Standardpasswort des Admin-Benutzers: Multitest

Der Hersteller empfiehlt nach der Erstinbetriebnahme
die Neuvergabe des Admin-Passwortes.

&

Nach Eingabe des Passwortes kdnnen Sie optional eine
Auftragsnummer eintragen.
(Die Auftragsnummer erscheint im spateren Prufprotokoll.)

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Hauptmeni®

Bestéatigen Sie lhre Eingaben durch Beriihren der
Softkey ,Eingabe Bestatigen®.



8.2.2 Anmelden als Gast 8.24 Passwort vergessen

>  Navigieren Sie durch beriihren der Eingabezeile ,Name* zur — > Betatigen Sie die Schaltfiédche ,Vergessen )
Anzeigeflache ,Benutzer® (= auf der Anzeigeflache ,Anmeldung / Login®.
Benutzer g == E] Passwort vergessen... B¢ W

Bitte wenden Sie sich an einen Gerateadministrator.

adm in Solite er nicht erreichbar sein, kdnnen Sle folgende Hotline kontaktieren

Gast +49 2871 93 555.
Bitte teilen Sie bei Threm Anruf folgendes mit.
Sie milssen der Hotline zusitzlich einen Kaufbeleg vorlegen (Fax oder Emai).
Die Hotline nennt [hnen dann einen Schidssel, den Sie im Feld Passwort.
N idken ot
T R

-~ Zurick

o - Zurick Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Passwort vergessen*
»  Wahlen Sie den Benutzer ,Gast*, durch Beriihren der Administrator Benutzer
entsprechenden Zeile. » Wenden Sie sich an den » Wenden Sie sich an einen
Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflaiche ,Anmeldung/ Login“ Support unter folgender Gerateadministrator um das
Hotline:
. . L s aktuelle Passwort zu
»  Es wird kein Passwort fur die Anmeldung als Gast benétigt. +49 2161 9999 450 erfragen.

@ Der Funktionsumfang des Geratetesters ist

eingeschrankt. > Halten Sie folgende Der Administrator ist nicht

erreichbar:

Angaben vor Anruf bereit: ]
Optional kdnnen Sie eine Auftragsnummer eintragen. - Kaufbeleg des > Eggglnflgs%inritten als
(Die Auftragsnummer erscheint im spateren Prufprotokoll.) Gerdatetesters Administ?ator
:] Bestéatigen Sie lhre Eingaben durch Beriihren der > Teilen Sie dem Support die
Softkey ,Eingabe Bestatigen*. Seriennummer,
Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Hauptmeni“ Benutzerebene und

Kennziffer mit.
8.2.3 Fehlerhafte Eingabe des Passwortes

8 Der Support nennt lhnen einen Freigabeschlissel.
Anmeldung / Login

» Tragen Sie den Freigabeschliissel in der Passwort Zeile ein

und bestétigen Sie mit der Schaltflache ,Anmelden*

o bdmin | Der Geratetester wird freigeschaltet.

Passwort: ‘**"**** ‘

Mfragse: | \ 8.3  Hauptmeni

m Vergessen? 3\ Hauptment )

Nach fehlerhafter Eingabe des Passwortes erscheint auf der A %
Anzeigeflache ,Anmeldung/ Login“ der Hinweis # % 9% Q%
,Name oder Passwort falsch!* foenetk veomemr - e o

» Korrigieren Sie Ihre Eingabe und bestatigen Sie die Anmeldung S
ermeut, X

Fintelhuagen Ville Logout

MultiTest HT700+ ARC

Uber das Hauptmenii finden Sie alle Funktionen und
Einstellungen des Geratetesters.

8.4 Kalibrierung

Der Geratetester muss nach Erstinbetriebnahme tber
A den internen Abgleich kalibriert werden.

Das MultiTest HT700+ RCD/ARC muss alle 12 Monate
A beim Hersteller oder in zertifizierten Kalibrierlaboren
kalibriert werden. (s. Kapitel 30, Wartung — Kalibrierung)

» Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 9.6 um den Geréatetester
zu kalibrieren.

8.5 Prifplatzwechsel

Schalten Sie den Gerétetester nicht aus, wenn Sie die
Netzversorgung des MultiTest HT700+ RCD/ARC
wegen eines Prufplatzwechsels trennen. Der

@’ Geréatetester MultiTest HT700+ RCD/ARC verfugt Uiber
einen integrierten Akku, um bei Ausfall der
versorgenden Netzspannung die Bedienung aufrecht zu
erhalten.

(?, Die Ladung des Akkus erfolgt automatisch im
Netzbetrieb bei eingeschaltetem Gerat.
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9 Einstellungen
9.1  Ubersicht

£ © K3

System- Geratedaten Systemdaten Netzwerk Information Bluetooth
einstellungen
Ident Nr.
Datenbank unde Abteilung Geratebeschreibung
Neu- Neu-erstellen Neu-erstellen Neu-erstellen
erstellen Andern Andern Andern
Kopieren Kopieren
Loschen Léschen Léschen
Datendank
m
L=
Neuen Benutzer &ndern Benutzer kopieren Benutzer léschen
Benutzer
erstellen
Benutzer
Verwaltung
g Kundenspez. Kundenspez. Kundenspez. Kundenspez. Werks-. Update.

Experten Grenzwerte Sichtprifung Prufablaufe Geratevorlagen einstellung GUI, Firmware

Einstellungen

Null-Abgleich Kabel-Abgleich Sonden-Abgleich
CE=D @ o~ —o
Null-Abgleich Kabel-Abgleich Sonden-Abgleich
Abgleich/
Kalibrierung
Abgleich Uhrzeit Datum Sprache Helligkeit Touch Kalibrierung
Kalibrierung
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9.2  Systemeinstellungen ¢ WLAN aktiv
ON =Aktiviert die WLAN-Funktionalitat des Geratetesters.
Uber das nebenstehende Icon gelangen Sie zur

Anzeigeflache ,Systemeinstellungen® * Hilfebild HT-MK4

ON = HT-MK4 wird eingeblendet

9.2.1 Systemdaten
e RPE Widerstand Prifadapter

Uber.das nebenstehende Icon gelangen Sie zur Hier muss der Widerstand des Messadapters in Ohm
Anzeigeflache ,Systemdaten®. eingetragen werden

o

Durch Berthren der ,On-/ Off-Slider“ kdnnen Sie die e Tastatur automatisch ausblenden
nachfolgenden Funktionen aktivieren/ deaktivieren ON = die Eingabetastatur wird ausgeblendet

08

. e Datenbankverzeichnis
* Auto-ID aktiviert Auswahl SD-Karte oder USB-Stick
ON = Die ID wird automatisch inkrementiert.

e Auto-ID Start e Priflabel drucken

ON = Ist nur méglich in Verbindung mit dem Etiketten- und

Ab dem voreingestellten Wert wird inkrementiert. Protokolldrucker PT 2.

(Das ist der Standardwert, welcher genommen wird, wenn ein neuer Kunde angelegt

wird bzw. ein Kunde keine Geréte hat.) e Priflabel Konfiguration

Wenn bereits Geréte eingetragen sind, wird automatisch die néachste freie ID ermittelt. ON = Label kbnnen konfiguriert werden

] Firmenname
e RPE Testwiederholung Uberschrift

ON = Der Geratetester erkennt bei der Prifdatum (ON/OFF)
Schutzleiterwiderstandsmessung automatisch, ob eine Nachstes Prufdatum (ON/OFF)

Seriennummer drucken (ON/OFF)

M telle mit der Priifsonde kontaktiert wird.
essstefle mit der Friisonde kontaxtiert wir Barcode drucken (ON/OFF) (nur mit PT 2 méglich)

Wenn der gemessene Wert ,OK" ist, antwortet der
Geratetester mit einem Signalton und die nachste Messstelle ¢ Priiflabel Abmessungen )
kann kontaktiert werden. Es kénnen die Parameter der Priiflabel eingestellt werden.
Dieses ist nur notwendig, wenn nicht die HT Instruments
Standard-Rolle verwendet wird.

ON = aktiviert Druckoffset

Druckoffset: Werteeingabe

Labeloffset: Werteeingabe
Giiltig fur RPE (nur wenn RPE-Testwiederholung Labelldnge: Werteeingabe

ausgeschaltet ist), RISO-2, RISO-3, RISO-4, IBer., IAbL., IPabl. Markierungsoffset: Werteeingabe
und IBer.Schw. Markierungslange: Werteeingabe

e Benachrichtigungston -

ON = Schaltet den Signalton des Gerétetesters ein Cabelotiset

e Testwiederholung
ON= Der Geratetester fragt, ob eine weitere Messstelle mit der
Prufsonde kontaktiert werden soll.

I Druckoffset

TEXT

e Kurzschlusstest
OFF= Deaktiviert den Kurzschlusstest vor Beginn einer
Messung.

Labellange

e |T-Netz
ON = Ermdglicht die Verwendung des Geratetesters in einem
IT-Netz y

Markierungsoffset

e Netzumpolung Markierungslange
OFF = Deaktiviert die Netzumpolung bei

Ableitstrom-Messungen

e Standard-Prifablaufe
ON = Aktiviert die Standard-Prifablaufe

e Kunden-Prifablaufe
ON = Aktiviert die Kunden-Prufablaufe

e Prufung Polung Verlangerungsleitung
ON = Aktiviert den Verpolungstest fiir Verlangerungsleitungen

e Automatisch nach Bluetooth® Geraten suchen
ON = Aktiviert die automatische Suche nach Bluetooth®
Geraten.
Es kann ein Bluetooth®-Drucker und ein
Cordless-1D/ 2D-Barcodeleser verbunden werden.
Es koénnen nur Bluetooth®-Gerate mit BT-Version £2.1
verbunden werden. Zudem diirfen die Bluetooth®-Geréte nicht
mit einem Passwort geschitzt sein.

e Bluetooth® aktiv
ON =Aktiviert die Bluetooth-Funktionalitat des Geratetesters.

12



922 Geratedaten

(I 8l Durch Beriihren des nebenstehenden Icons gelangen
g— Sie zur Anzeigeflache ,Geratedaten®.

Durch Beruhren der ,,On-/ Off-Slider” kénnen Sie die
nachfolgenden Funktionen aktivieren/ deaktivieren.

g Anzeige der Geréateeigenschaften =]

Serien-Nr.
Typ
Modell

Abteilung

Grenzwerte

Sichtpriifung
Prifintervall (M.)
Néchste Priifung
Letzte Priifung
Anzahl Leiter

Leitungsléange (m)

Leitungsquerschnitt (mm?)
P-Nenn (kW)

Privates Eigentum

Bemerkung

B66RBBEAEEIRBEGAEE "

AuBer Betrieb

In der Stellung On werden die jeweiligen Gerateeigenschaften
beim Andern vom Gerét angezeigt.

Werden die Gerateeigenschaften deaktiviert, so sind diese in der
Ansicht ausgeblendet. Es besteht die Mdglichkeit sich alle
ausgeblendet Gerateeigenschaften via Knopfdruck wieder
einblenden zu lassen.

9.23 Netzwerk
E Durch Beriihren des nebenstehenden Icons gelangen
Sie zur Anzeigeflache ,Netzwerkeinstellungen®.
9.23.1 Netzwerkinformationen

Die Netzwerkinformationen geben einen Uberblick zur aktuellen
LAN und WLAN Konfiguration lhres Geratetesters.
Zur Ubersicht gehoren folgende Angaben:

e Hostname

e DHCP Status

e |P-Adresse

e Subnetzmaske

e Standardgateway

o MAC-Adresse

o DNS Erreichbarkeit

e Update-Server Erreichbarkeit

9.2.3.2 Hostname
Der im Netzwerk ersichtliche Hostname (Geratename) kann tiber
eine Texteingabe geandert werden. Die Anderung des
Hostnamens wird erst nach Neustart des MultiTest HT700+
RCD/ARC wirksam.

9.233 LAN-IPv4/ WLAN-IPv4
Die Konfigurationsmdglichkeiten im LAN und WLAN Menti sind
identisch.
Sie kdnnen folgende Einstellungen andern:
e DHCP
(ON = automatisches Einbinden in ein bestehendes Netzwerk)
e |P-Adresse
e Subnetzmaske
e Standardgateway

» Beruhren Sie die entsprechende Zeile und folgen Sie den
Darstellungen auf dem Display.

> Starten Sie den Geréatetester neu, um Ihre Anderungen zu
Ubernehmen.

9.234 WLAN-Netze
Sie erhalten eine Ubersicht der verfiigbaren WLAN-Netze in Ihrer
Umgebung.

Aktualisieren

Nach kurzer Aktualisierung erscheinen die verfligbaren
W-LAN Netzwerke auf dem Display des Geréatetesters.

» Durch Betéatigen der
Schaltflache ,Aktualisieren” startet der
Geratetester automatisch einen Suchlauf.

Die Signalstarke des W-LAN Netzwerkes wird in der
entsprechenden Zeile als Prozentwert angegeben.
(100 % entsprechen voller Signalstérke)

W-LAN Netzwerk verbinden
»  Berihren Sie die Zeile mit dem entsprechenden Netzwerk

Es erscheint die Anzeigeflache ,Passwort”

Der Verbindungsstatus wird rechts in der Zeile des ausgewahlten
Netzwerkes angezeigt.
Folgende Statusmeldungen werden dargestellt:

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Verbinden*

» Geben Sie das glltige Netzwerk Passwort ein
und bestétigen Sie Ihre Eingabe durch die
Softkey ,Eingabe bestéatigen®

e ,Verbinde" = Verbindungsaufbau
e Verbunden — Warte auf IP“ = Wartet auf Zuteilung einer
IP-Adresse durch DHCP
e Verbunden“ = Das Netzwerk wurde erfolgreich Verbunden
und die Verbindung ist aktiv.
W-LAN Netzwerk trennen
»  Berihren Sie die Zeile des verbundenen Netzwerkes

> Betatigen Sie die Schaltflache ,Trennen*
Die W-LAN Netzwerkverbindung wird getrennt.

Die Zugangsdaten eines zuvor verbundenen

W-LAN Netzwerkes bleiben im Geréatetester
gespeichert.

Gespeicherte W-LAN Netzwerke erkennen Sie anhand
der Statusmeldung ,Gespeichert”auf der rechten Seite
der entsprechenden Netzwerkzeile.

&

Eine manuelle Anderung der IP Adresse,
(@E Subnetzmaske und Standardgateway kann nur bei
deaktiviertem DHCP erfolgen.

m Durch Beriihren der ,,On-/ Off-Slider* kdnnen Sie die
C) DHCP Funktion aktivieren/ deaktivieren

Die Einstellungen der IP-Adresse, Subnetzmaske und
Standardgateway erfolgt tiber eine Eingabeaufforderung.

Gespeicherte W-LAN Netzwerk 16schen

»  Beriihren Sie die Zeile eines gespeicherten oder des
verbundenen W-LAN Netzwerkes

> Betétigen Sie die Schaltflache ,Léschen”

Die Zugangsdaten des gespeicherten bzw. verbundenen
W-LAN Netzwerkes werden geldscht und die Statusanzeige der
Netzwerkzeile wechselt zuriick auf die Signalstéarke bzw. die
Statusmeldung ,Verbunden®.

W-LAN Verbindung kontrollieren

Wenn eine aktive Verbindung zu einem

W-LAN Netzwerk besteht, wird in den Kopfzeilen
der Anzeigeflachen das nebenstehende Symbol
angezeigt.

g—
oy
-
@

Verliert der Geratetester die Verbindung zum W-LAN Netzwerk
erscheint auf dem Display folgende Meldung:

,Nicht verbunden. Bitte priifen Sie, ob Sie in der Reichweite des
W-LAN Netzwerkes sind und ob das Passwort stimmt.*

13



9.2.35 Fernsteuerung
Die Fernsteuerung spiegelt die Geréatetester-Bedienoberflache auf
ein externes Peripheriegerat (bspw. Smartphone, Tablet oder PC)
und erlaubt die Steuerung des Geratetesters iiber das verwendete
Peripheriegerat.

Diese Funktion unterstiitzt Schulungsreferenten oder
Elektrofachkréfte bei der Einweisung von Schulungsteilnehmern in
den Funktionsumfang des Geratetesters.

Die zwei nachfolgenden Anwendungsfélle werden unterstitzt.

1. Der Schulungsreferent kann ein Smartphone oder Tablet mit
einem Geréatetester per WLAN verbinden.
Die dazu notwendige Android™- bzw. iOS™-App finden Sie
in den jeweiligen App-Stores unter dem Suchbegriff
,CerHost". Der Hersteller empfiehlt die Verwendung der
kostenpflichtigen Software von ,Microit Electronics SRL".

) Schulungsreferent
Schulungsteilnehmer

((e

Abb.: Schulungsreferent mit Smartphone oder Tablet

2. Der Schulungsreferent kann den Geréatetester per LAN mit
einem PC verbinden. Die zur Verbindung notwendige
PC-Software (cerhost.exe) kann liber den Vertragspartner
des Herstellers ,F&S*, unter den folgenden Hyperlinks
bezogen werden.

Direkter Download:
https://forum.fs-net.de/wcf/index.php?attachment/379-
cerhost-zip/

Downloadiibersicht (nur cerhost.zip downloaden):
https://forum.fs-net.de/index.php?thread/4391-cerhost-
display-and-control-your-windows-ce-device-from-your-
desktop/

Schulungsreferent

Router
(DHCP-Server)

Abb.: Schulungsreferent mit PC, Beamer und Leinwand

Der Geratetester kann entweder mit einem
Smartphone oder Tablet per WLAN verbunden werden,
oder per LAN mit einem PC. Eine gleichzeitige
Verwendung Uber WLAN und LAN ist nicht mdglich.

&
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9.235.1 Gerétetester mit Smartphone/ Tablet steuern

Beachten Sie die nachfolgenden Handlungsschritte:

>  Laden Sie die notwendige Android™- bzw. iOS™-App in dem
entsprechenden App-Store herunter und installieren Sie diese
auf Ihrem Endgerét (Smartphone/ Tablet).

»  Aktivieren Sie auf Ihrem Endgerat den WLAN-Hotspot.

Die folgenden Daten missen anschlieRend bekannt sein:
- Netzwerkname (SSID)
- Netzwerkpasswort (wenn vergeben)

»  Schalten Sie den Geratetester ein und melden Sie Ihren
Benutzer an.

»  Navigieren Sie zur Menliebene:

o  Einstellungen
= Systemeinstellungen
. Netzwerk
o  WLAN-IPv4

»>  Aktivieren Sie den ,On-/ OFF-Slider” DHCP (falls deaktiv)

>  Betatigen Sie die Schaltflache ,Zurlick“ und navigieren Sie zu
~WLAN-Netze"

> Betatigen Sie die Schaltflache ,Aktualisieren®, falls der
WLAN-Hotspot lhres Endgerétes in der Auflistung der
verfigbaren WLAN-Netzwerke fehlt. Der Hotspot Ihres
Endgerates muss sich in Reichweite des Geréatetesters
befinden. (Die zulassigen Reichweiten variieren mit dem
verwendeten Endgerat.)

»  Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk Ihres WLAN-Hotspot und
geben Sie das von lhnen gewahlte Passwort ein.

»  Warten Sie bis der Geratetester die WLAN-Verbindung
aufgebaut hat.

>  Betatigen Sie die Schaltflache ,Zurlick” und navigieren Sie zu
,WLAN-IPv4*

»>  Die dort angezeigte IP-Adresse, Subnetzmaske und
Standardgateway, entsprechen den vom WLAN-Hotspot
zugewiesenen Netzwerkeinstellungen. Die IP-Adresse wird flr
die Zugriffsberechtigung via Android™- bzw. iOS™-App
bendtigt.

>  Betatigen Sie die Schaltflache ,Zuriick® und navigieren Sie zu
,2Hostname*. Der Hostname wird ebenfalls fiir die
Zugriffsberechtigung via Android™- bzw. iOS™-App benétigt.

»  Betatigen Sie die Schaltflache ,Zurlick” und betatigen Sie die
Schaltflache ,Fernsteuerung®. Bestétigen Sie die Abfrage mit
»~Ja“. Der Fernsteuerungsdienst wird aktiviert.

»  Starten Sie die CerHost-App auf Ihrem Endgerat und erstellen
Sie ein neues ,Device”. Sie benétigen Dazu den Hosthamen
und die IP-Adresse des Geréatetesters.

»  Geben Sie die WLAN-IP-Adresse des Geratetesters und den
Hostnamen des Gerétetesters in die Eingabemaske der App
ein.

»  Speichern Sie |Ihre Eingaben.

Markieren Sie das erstellte ,Device* und betatigen Sie die
Schaltflache ,View".

Die CerHost-App stellt automatisch eine Verbindung mit dem
Geréatetester her und kann nun fiir die Bedienung des
Geratetesters verwendet werden.

Falls die Verbindung nicht zustande kommt, Uberprufen Sie lhre

Netzwerkeinstellungen und die Zugriffsberechtigungen lhres

WLAN-Hotspot.


https://forum.fs-net.de/wcf/index.php?attachment/379-cerhost-zip/
https://forum.fs-net.de/wcf/index.php?attachment/379-cerhost-zip/
https://forum.fs-net.de/index.php?thread/4391-cerhost-display-and-control-your-windows-ce-device-from-your-desktop/
https://forum.fs-net.de/index.php?thread/4391-cerhost-display-and-control-your-windows-ce-device-from-your-desktop/
https://forum.fs-net.de/index.php?thread/4391-cerhost-display-and-control-your-windows-ce-device-from-your-desktop/

9.2.3.5.2

Geratetester mit PC steuern

Beachten Sie die nachfolgenden Handlungsschritte:

>

Laden Sie die notwendige cerhost.exe, unter einem der
angegebenen Hyperlinks, mittels PC herunter und entpacken
Sie die .zip-Datei in Inrem bevorzugten Ablageverzeichnis.
Verbinden Sie den Geratetester per Netzwerkkabel mit dem
lokalen, kundeneigenen Netzwerk. Das Netzwerk muss einen
DHCP-Server bereitstellen, der dem Gerétetester eine
IP-Adresse zuweist.

Schalten Sie den Geréatetester ein und melden Sie lhren
Benutzer an.

Navigieren Sie zur Menlebene:
o  Einstellungen
=  Systemeinstellungen
. Netzwerk
o  LAN-IPv4
Aktivieren Sie den ,ON-/ OFF-Slider* DHCP (falls deaktiv)

Betatigen Sie die Schaltflache ,Zurlick” und betatigen Sie die
Schaltflache ,Fernsteuerung®. Bestéatigen Sie die nachfolgende
Abfrage mit ,Ja“. Der Fernsteuerungsdienst wird aktiviert.

Starten Sie die ,cerhost.exe” auf lhrem PC

Navigieren Sie zu ,File” -> ,Connect”, um den Geratetester von
der cerhost.exe im Netzwerk detektieren zu lassen.

Warten Sie, bis im Anzeigefenster ,Connect” das geratetester-
interne Controllerboard angezeigt wird.

Markieren Sie den erscheinenden Eintrag (bspw. efusA9.....)
und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit ,OK".

Die cerhost.exe stellt eine Verbindung zur Bedienoberflache
des Geratetesters her.

Nach erfolgreicher Verbindung kénnen Sie den Geratetester
Uber die cerhost.exe am PC Fernsteuern.

Falls die Verbindung nicht zustande kommt, tGberpriifen Sie lhre
Netzwerkeinstellungen und die Zugriffsberechtigungen lhres
Netzwerkes.

Wenn es zu Verbindungsabbriichen bei der Bildiibertragung
kommen sollte, empfiehlt der Hersteller die Erhéhung der Refresh-
Dauer [ms].

9.24

9.25

Information

Uber das lcon ,Information* gelangen Sie zu den
Geréateinformationen und kénnen die Kontaktdaten
des technischen Support einsehen.

Sie erhalten eine Ubersicht der aktuellen Geréte- und
Kontaktdaten

Geréate- und Kontaktdaten

o Gerat

o Teilenummer

e Seriennummer

e Firmware-Version

e GUI-Version

o Akkuspannung/ Akkustrom
o Akkukapazitat

Geratedaten

e Telefonnummer
o FAX-Nummer
e E-Mail-Adresse

Technischer
Support

Bluetooth®

* Uber das nebenstehende Icon gelangen Sie zur

Anzeigeflache ,Bluetooth®-Gerate verbinden®.
Die Bluetooth®-Verbindung wird zur drahtlosen Steuerung des
optionalen Protokolldruckers und Cordless-Barcodescanners
verwendet.

Beachten Sie die Herstellerangaben zur Sende- und
Empfangerreichweite des Bluetooth®-Protokolldruckers
um eine unterbrechungsfreie Verbindung
sicherzustellen.

&

Protokolldrucker mit dem Geratetester verbinden

»  Nehmen Sie den Protokolldrucker in Betrieb
(s. Kapitel 22) und warten Sie bis der Protokolldrucker
betriebsbereit ist

»  Beruhren Sie die Schaltflache ,Suchen®

Der Geratetester sucht innerhalb der Empfangerreichweite nach
Bluetooth® fahigen Peripheriegeraten.

Nach abgeschlossener Suche werden lhnen die verfugbaren
Bluetooth®-Gerate angezeigt.

»  Wahlen Sie die entsprechende Geréatezeile auf dem
Touchscreen und beriihren Sie die Schaltflache
,verbinden®

Der Geratetester verbindet sich automatisch mit dem gewéhlten
Protokolldrucker.

Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Display eine Meldung

ausgegeben.
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9.3 Datenbank

MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC Datenbankstruktur

DATENBANKNAME KUNDE ABTEILUNG

MUSTER — WERK 1 —>  WERKSTATT
> VERTRIEB
Sm—— ] EINKAUF
> PC1
>  DRUCKER1
L5  KOPIERER1
> WERK 2 —>  WERKSTATT
\—> TECHNIK
F——— PC2
L5  DRUCKER2
L LAGER - BURO

\—v PC3

Uber das nebenstehende Icon gelangen Sie zur
Anzeigeflache ,Datenbank-Verwaltung®.

In einer Datenbank werden folgende Inhalte verwaltet.
. Datenbankname
. Kundendaten
e  Abteilungsnamen
e  Priflingsdaten

9.3.2 Datenbank erstellen

Die Auswahl einer Datenbank dient zur Filterung bereits
angelegter Priflinge.

Es werden alle Pruflinge angezeigt, die unter der aktuell
ausgewahlten Datenbank angelegt sind.

Pruflinge die einer anderen Datenbank zugeordnet
sind, werden ausgeblendet.

&

Sind keine Datenbanken vorhanden, wird in der Zeile ,Datenbank®
der Status ,nicht ausgewahlt” angezeigt. Mindestens
eine Datenbank muss angelegt sein.

» Berlhren Sie die Zeile ,Datenbank® auf der

Datenbank linken Seite der Anzeigeflache

» Geben Sie den Namen der Datenbank ein und bestétigen Sie
durch Beriihren der Softkey ,Eingabe bestatigen*®

Die erstellte Datenbank wird automatisch als aktuelle Datenbank

gesetzt.

» Berlhren Sie die Schaltflache ,Neu“ und
folgen Sie der Eingabeaufforderung

9.3.2.1 Datenbankname Andern/ Datenbank Léschen
Diese Arbeitsschritte sind ausschlieRlich Gber die
(B~ PC-Software (MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+
ARC) moglich.
9.3.2.2 Datenbank SchlieRen

> Beriihren Sie die Schaltflache ,SchlieRen®
Die angewahlte Datenbank wird geschlossen.
9.3.3 Kunde

Die Auswahl eines Kunden dient zur Filterung bereits angelegter
Priflinge.

Es werden alle Priflinge angezeigt, die unter dem
aktuell ausgewahlten Kunden angelegt sind.

Priiflinge die einem anderen Kunden zugeordnet sind,
werden ausgeblendet.

&

Der Datenbankname wird bei Datenbank-Erstellung
vergeben und ist ausschlieBlich tiber die PC-Software
(MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC)
veranderbar.

Gespeicherte Messwerte sind nicht editierbar.

&=

9.3.1
Bedienung der Anzeigeflache ,Datenbank-Verwaltung*®

Bedienung der Anzeigeflache

& Datenbank-Verwaltung ! Tw

Datenbank 755 - Copy.db)
Kunde ws)
Abteilung EW>
Ident-Nr. 00001}
Gerétebeschreibung Steckdose 1)

Priifung nach
Geréteart

VDE 0701-0702
Gertite mit PE (SK I)

Prifablauf 1 Geréte SK I

rechts

links

» Berillhren Sie eine Zeile auf der linken Halfte der
Anzeigeflache, um diese anzuwahlen.

o Die entsprechende Zeile wird hellblau markiert.

o  Weitere Eingaben erfolgen durch die Schaltflachen
in der Ful3zeile.

» Berlhren Sie eine Zeile auf der rechten Halfte der
Anzeigeflache.
o  Sie gelangen zu den AuswahIimadglichkeiten der
entsprechenden Zeile.

» Anzeigeflachen mit einem Scroll-Balken kdnnen Uber die linke
Halfte hoch- oder herunter-gescrollt werden.
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Sind keine Kundeneintrage vorhanden, wird in der Zeile ,Kunde*
der Status ,nicht ausgewahlt” angezeigt.

Mindestens 1 Kunde muss angelegt und ausgewahlt sein.

9.3.31 Kundeneintrag Erstellen

» Beriihren Sie die Zeile ,Kunde* auf der linken

Kunde Seite der Anzeigeflache

Neu

» Berilhren Sie die Schaltflache ,Neu* und folgen
Sie der Eingabeaufforderung

E Kunde |
Narne we)
StraBe Weg 1)
PLZ 463953
Ort Bocholt
Telefon 1234563
Fax 5413
Email ws@gmx.de}
Bemerkung ¥
Kontakt

» Flllen Sie die Eingabemaske ,Kunde* mit den von lhnen
bendtigten Kundendaten.

Der erstellte Kundeneintrag wird automatisch als aktueller Kunde
gesetzt.

» Bestatigen Sie mit der Schaltflache ,OK*



9.3.3.2 Kundeneintrag Andern

» Berlhren Sie die Zeile ,Kunde* auf der linken
Seite der Anzeigeflache

> Beriihren Sie die Schaltflache ,Andern*

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Kunde*

Die Anderung wird (ibernommen und automatisch als aktueller
Kunde gesetzt.

9.3.3.3

Kunde

Kunde

> Andern Sie die entsprechenden Kundendaten
und bestéatigen Sie mit der Schaltflache ,OK*

Kundeneintrag Kopieren

» Beruhren Sie die Zeile ,Kunde* auf der linken
Seite der Anzeigeflache

' » Beruhren Sie die Schaltflache ,Kopieren®

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Kunde* (Der Kundenname wird
automatisch in ,Kopie von <Kundenname>* geandert)

Die Kopie wird tibernommen und automatisch als aktueller Kunde
gesetzt.

9.3.34

> Andern Sie die Kundendaten der Kopie und
bestatigen Sie mit der Schaltflache ,OK*

Kundeneintrag Wechseln
» Berlhren Sie die Zeile ,Kunde* auf der rechten
ws) Seite der Anzeigeflache.
(Beispielhaft: Kundename ,ws")
Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Kunde*

Sofern weitere Kundeneintrage vorhanden sind, kénnen Sie aus
diesen wéahlen.

» Berthren Sie dazu die Zeile mit dem
entsprechenden Eintrag
Die Auswahl wird automatisch als aktueller Kunde gesetzt.

9.3.35 Kundeneintrag Léschen

» Berlhren Sie die Zeile ,Kunde* auf der rechten
ws) Seite der Anzeigeflache.
(Beispielhaft: Kundename ,ws")

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Kunde®

Sofern weitere Kundeneintrage vorhanden sind, kdnnen Sie aus
diesen wahlen.

» Wabhlen Sie den zu I6schenden Kundeneintrag

aus
(Die Auswahl wird automatisch als aktueller Kunde gesetzt.)

> Beriihren Sie die Schaltflache ,Loschen*

Der ausgewahlte Kundeneintrag wird geldscht.

> Bestétigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
Display mit ,Ja"

9.3.4 Abteilung

Die Auswahl einer Abteilung dient zur Filterung bereits angelegter
Priflinge.

Abteilung ausgewahlt:

Es werden alle Priflinge angezeigt, die unter der aktuell
ausgewahlten Abteilung angelegt wurden.

Abteilung (leer) ausgewahlt:

Es werden alle Priuflinge angezeigt, die keiner Abteilung
zugewiesen wurden.

Abteilung (alle anzeigen) ausgewahlt:

Es werden alle Priflinge angezeigt, unabhéangig von
der Abteilungszuweisung.

Sind keine Abteilungseintrage vorhanden, wird in der Zeile
,2Abteilung“ der Status ,nicht ausgewahlt” angezeigt.
Priflingseintrage die auf diese Auswahl erfolgen, werden keiner
Abteilung zugewiesen.

Die Abteilungszuordnung der Priflinge kann auch
nachtraglich durch das Dropdown-Menu ,Abteilung“in
der Eingabemaske ,Gerét-ID“ beim Anlegen oder
Andern eines Priflings erfolgen.

&

9.34.1 Abteilungseintrag Erstellen
» Berlhren Sie die Zeile ,Abteilung* auf der

Abteilung linken Seite der Anzeigeflache

» Berihren Sie die Schaltflache ,Neu“ und
folgen Sie der Eingabeaufforderung

» Geben Sie den Namen der Abteilung ein und
bestétigen Sie durch Beriihren der Softkey
,=Eingabe bestatigen*

Der erstellte Abteilungseintrag wird automatisch als aktuelle
Abteilung gesetzt.

9.34.2 Abteilungseintrag Andern

» Berilhren Sie die Zeile ,Abteilung” auf der
linken Seite der Anzeigeflache

> Beriihren Sie die Schaltflache ,Andern®

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Abteilung*”

Abteilung

> Andern Sie den Namen der Abteilung und
bestatigen Sie durch Beriihren der Softkey
,=Eingabe bestatigen”

Die Anderung wird ibernommen und automatisch als aktuelle
Abteilung gesetzt.

9.3.4.3 Abteilungseintrag Wechseln

» Berlhren Sie die Zeile ,Abteilung” auf der

EW) rechten Seite der Anzeigeflache.
(Beispielhaft: Abteilungsname ,EW*)

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Abteilung®.

Sofern weitere Abteilungseintrdge vorhanden sind, kdnnen Sie
aus diesen wahlen.

» Berihren Sie dazu die Zeile mit dem
entsprechenden Eintrag

Die Auswahl wird automatisch als aktuelle Abteilung gesetzt.
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9.3.45 Abteilungseintrag Loschen

» Berlhren Sie die Zeile ,Abteilung* auf der
rechten Seite der Anzeigeflache.
(Beispielhaft: Abteilungsname ,EW*)

EW)

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Abteilung”
Sofern weitere Abteilungseintrdge vorhanden sind, kénnen Sie
aus diesen wahlen

» Wabhlen Sie den zu léschenden Abteilungseintrag
aus
(Die Auswahl wird automatisch als aktuelle Abteilung gesetzt.)

Loschen >

Berlihren Sie die Schaltflache ,L6schen”

» Bestatigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
Display mit ,Ja“

Der ausgewahlte Abteilungseintrag wird geldscht.

9.3.5 Identifikationsnummer und

Geréatebeschreibung
Die Identifikationsnummer und Geratebeschreibung dienen der
eindeutigen Benennung von Priflingen.

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Gerat"
» Fullen Sie die folgenden
Pflichteingabefelder aus:
o) Prifung nach
o Gerateart
o Prifablauf

@, Weitere Eingabefelder dienen zur genaueren
Kennzeichnung der Priiflinge.

Identifikationshnummer und Geratebeschreibung
mussen in der Eingabemaske fir Priflinge eingetragen
werden.

=

Die Abteilungszuordnung der Priiflinge erfolgt durch
das Dropdown-Meni ,Abteilung“in der
Eingabemaske ,Gerét”, beim Anlegen eines neuen
Priflings.

&

Priflinge mit einer Abteilungszuordnung werden bei
Auswabhl einer abweichenden Abteilung ausgeblendet.

Um Pruflinge speichern zu kénnen, muss mindestens
ein Kundeneintrag angelegt sein.

&

Bei Eingabe einer ID wird der Priifling Uber alle
Abteilungen gesucht. Gehort die ID nicht zur
ausgewabhlten Abteilung, wird der Priifling erst nach der
Betatigung der "Enter"-Taste angezeigt.

=

Sind keine Priflingseintrage ausgewabhlt, wird in der Zeile
Jdent-Nr.“ und ,Geratebeschreibung” der Status

,nicht ausgewahlt” angezeigt.

Existieren bereits Priuflinge in der Datenbank, werden die
Eigenschaften des zuletzt angelegten Priiflings automatisch fiir die
Eingabe eines neuen Priiflings verwendet.

Die Verwendung vorheriger Pruflings-Eigenschaften dient dem
Erstellen identischer Priiflinge in rascher Abfolge.

(Verlangerungskabel; Mehrfachsteckdosen, etc.)

9.35.1 Pruflingseintrag Erstellen
» Berlhren Sie die Zeile ,Ident-Nr.“ oder
.Geratebeschreibung® auf der linken Seite

der Anzeigeflache
» Berlhren Sie die Schaltflache ,Neu*“

Ident-Nr.

Gerétebeschreibung

Neu

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Gerat-ID*

» Tragen Sie einen Geratenamen oder eine
Geratenummer ein. Eine Kombination aus
Text und Ziffern ist ebenfalls moglich
(alphanumerische Eingabe)

o Sie kénnen die Eingabe manuell
vornehmen

0 Sie kénnen einen aufgeklebten
Barcode mit einem der optionalen
Barcodescanner einlesen

o) Sie kénnen einen RFID-Tag mit dem
optionalen RFID-Leser einlesen
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» Berlhren Sie die Schaltflache ,Prifablauf*

Prifablauf

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Prifablauf”
Auf der Anzeigeflache ,Prifablauf kdnnen Sie einzelne
Prufpunkte des angewdhlten Prifablaufes manuell &ndern
» Durch Beriihren der ON-/ OFF-Slider
kénnen Sie Prifpunkte
aktivieren bzw. deaktivieren

> Bestatigen Sie Ihre Anderungen im
Prufablauf durch die Schaltflache
~Speichern®

Kein Gerate gefunden

Es sind keine Gerite vorhanden. Mchten Sie ein
neues Gerat anlegen?

Sie gelangen zurlick zur Eingabemaske ,Gerat*
» Bestatigen Sie lhre Eingaben durch
Speichemn

Beruhren der Schaltflache ,Speichern®
Der erstellte Pruflingseintrag wird automatisch als aktueller
Prifling gesetzt.

9.3.5.2 Pruflingseintrag Andern

» Berlihren Sie die Zeile ,Ident-Nr.“ oder
,Geratebeschreibung” auf der linken Seite
der Anzeigeflache

Ident-Nr.

Geratebeschreibung

2

> Berihren Sie die Schaltflache ,Andern®

?\

LE

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Gerat"

Prufablauf » Berihren Sie die Schaltflache ,Prifablauf”

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Prifablauf”

Auf der Anzeigeflache ,Priifablauf” kdnnen Sie einzelne
Prifpunkte des gewahlten Prifablaufes manuell &ndern

Durch Berihren der nebenstehenden Icons
kénnen Sie Prifpunkte aktivieren/ deaktivieren

> Bestatigen Sie lhre Anderungen im
Prifablauf durch die Schaltflache
~Speichern®

Speichem

fl 08

Sie gelangen zurlick zur Eingabemaske ,Gerat“

> Andern Sie lhre Priflingsdaten und
bestatigen Sie durch Beriihren der
Schaltflache ,Speichern*

Speichem

Die Anderung wird Gibernommen und automatisch als aktueller
Prifling gesetzt.



9.3.54 Pruflingseintrag Kopieren
» Berlhren Sie die Zeile ,Ident-Nr.“ oder
,Geratebeschreibung* auf der linken Seite

der Anzeigeflache

Ident-Nr.

Geratebeschreibung

Sie gelangen zur Eingabemaske ,Gerét", des ausgewahlten
Priiflingseintrages

» Berlhren Sie die Schaltflache ,Kopieren®

Die Zeile ,Ident-Nr.“ enthalt keine Benennung

» Vergeben Sie eine neue ,ldent-Nr.“ und
andern Sie ggdfs. die Priflingsdaten und den
Priifablauf

> Bestétigen Sie lhre Anderungen
abschlieend mit der Schaltflache
~Speichern®

Die Anderung wird tibernommen, als neuer Eintrag gespeichert
und automatisch als aktueller Prifling gesetzt.

9.3.55 Pruflingseintrag Wechseln

Es werden nur Priflinge angezeigt, die der
ausgewdéhlten ,Abteilung“entsprechen.

&

Damit alle Priiflinge des aktuellen Kunden angezeigt werden,

muss in der Zeile ,Abteilung” der Status ,nicht ausgewahlt”

vorhanden sein.

Ist bereits eine Abteilung ausgewahilt, beriihren Sie die rechte

Seite der Zeile ,Abteilung” und wahlen Sie auf der folgenden

Anzeigeflache die Zeile ,(leer)*.

Durch auswahlen der Zeile ,(leer)” werden keine Priflinge aus der

Kunden-Datenbank gefiltert.

» Berlhren Sie die Zeile ,Geratebeschreibung*”
auf der rechten Seite der Anzeigeflache
(Beispielhaft: Geratename ,Steckdose 1)

Steckdose 1)

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Prufling*

Sofern mehrere Pruflingseintrage vorhanden sind, kdnnen Sie
aus diesen wéahlen
» Berlhren Sie dazu die Zeile mit dem
bendtigten Eintrag
Die Auswahl wird automatisch als aktueller Priifling gesetzt.
Sie kénnen den aktuell ausgewahlten Priifling Andern, Kopieren
oder Léschen.

9.3.5.6 Pruflingseintrag Loschen

» Berlihren Sie die Zeile ,Geratebeschreibung®
auf der rechten Seite der Anzeigeflache
(Beispielhaft: Geratename ,Steckdose 1)

Steckdose 1)

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Prufling*

Sofern mehrere Pruflingseintrage vorhanden sind, kénnen Sie
aus diesen wahlen

» Berlhren Sie den zu léschenden
Priflingseintrag

» Berihren Sie die Schaltflache ,L6schen®

>
Ja

Der ausgewahlte Pruflingseintrag wird geldscht.

Bestétigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
Display mit ,Ja“

9.4 Benutzerverwaltung

mne

In der Benutzerverwaltung werden Zugriffsberechtigungen
vergeben und alle Benutzerdaten verwaltet.

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
LBenutzerverwaltung®.

Benutzer mit User-Status erhalten nach Anmeldung
(@E keinen Zugriff auf die Benutzerverwaltung und
Experteneinstellungen des Geratetesters.

9.41

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Neuer Benutzer®

Benutzer Erstellen

» Berlhren Sie die Schaltflache ,Neu“ in der
FulRzeile der Anzeigeflache

Neuer Benutzer) .. . . .
» Berlhren Sie nacheinander die dargestellten

Benutzer-Zeilen auf der rechten Seite der
Anzeigeflache und folgen Sie den
Eingabeaufforderungen

user)
)
>
)

Ein neuer Benutzer beinhaltet folgende
Informationen

o Benutzername
Benutzer-Rolle (User/ Admin)
Firma
PLZ
Ort

o Passwort

Nach Beendigung aller Eingaben wird der neue Benutzer erstellt
und kann wahrend der Anmeldung des MultiTest HT700+
RCD/ARC ausgewahlt werden.

O 0 oo

9.4.2 Benutzer Andern
» Berlhren Sie die linke Seite der Zeile, des zu
Christopher andernden Benutzers

(Beispielhaft: Benutzername ,Christopher*)

> Beriihren Sie die Schaltflache ,Andern“in
der FuR3zeile der Anzeigeflache

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Christopher®

» Berihren Sie nacheinander die dargestellten

Larpne Benutzer-Zeilen auf der rechten Seite der
ser) Anzeigeflache und folgen Sie den
HT Inekumens ) Eingabeaufforderungen

1352y Nach der Eingabe kénnen Sie entscheiden, ob
Korschandeaich) der Benutzer durch ein Passwort geschitzt
werden soll
» Berlhren Sie zur Passworteingabe die
Schaltflache ,Passwort” in der FulRzeile der
Anzeigeflache
o Ist kein Passwort erforderlich,
bestatigen Sie lhre vorherigen
Eingaben durch Beriihren der
Schaltflache ,OK*

Der Benutzereintrag wird gedndert und kann wéhrend der
Anmeldung des MultiTest HT700+ RCD/ARC als Benutzer
ausgewahlt werden.

9.4.3 Benutzer Kopieren
» Berilhren Sie die Zeile des zu kopierenden
Christopher Benutzers

(Beispielhaft: Benutzername ,Christopher®)

» Berihren Sie die Schaltflache ,Kopieren®

Es wird automatisch eine Kopie des markierten

Christopher6
— —— — Benutzers angelegt (Erkennbar an angehéngter Kopierziffer)

Der Benutzereintrag wird kopiert und kann wahrend der
Anmeldung des MultiTest HT700+ RCD/ARC als Benutzer
ausgewahlt werden.

944 Benutzer Loschen
» Beriihren Sie die Zeile des zu léschenden
Christopher Benutzers

(Beispielhaft: Benutzername ,Christopher*)

> Beriihren Sie die Schaltflache ,Loschen*

Der markierte Benutzereintrag wird geléscht.

» Bestétigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
Display mit ,Ja“



9.5 Experten-Einstellungen

In den Experteneinstellungen kénnen Sie kundenspezifische
Grenzwerte, Prufablaufe oder einzelne Punkte der Sichtpriifung
manuell Uberarbeiten. Die Datensétze der kundenspezifischen
Pruffragen und Prifablaufe kdnnen tber den Menupunkt
,vorlagen“ verwaltet werden und es besteht die Moglichkeit lhren
Geratetester auf Werkseinstellungen zuriickzusetzen. Des
Weiteren kénnen Sie ein Update des GUI (Graphical User Interface)
bzw. Firmware durchzufuhren.

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Experten-Einstellungen®.

9.5.1 Kundenspezifische Grenzwerte

Die kundenspezifischen Grenzwerte kdnnen nur durch
Benutzer mit Admin Berechtigung gedndert werden.

&

9.5.1.3

Der Hersteller tbernimmt keine Verantwortung fiir
geénderte Grenzwerte.

&

Die Anderung der kundenspezifischen Grenzwerte
betreffen unterschiedliche Priufablaufe!
Beachten Sie die nachfolgenden Beschreibungen der

Schaltfléchen ,Zuriicksetzen® ,Uberschreiben® und
~Speichern”.

Die voreingestellten Grenzwerte entsprechen den
geltenden Prifvorschriften zum Zeitpunkt der
Drucklegung.

&

Verwaltung und Festlegung der kundenspezifischen
Grenzwerte liegen im Ermessen der ausfihrenden
Elektrofachkraft.

=

9514

o Navigieren Sie Uiber das nebenstehende Icon zur
& Anzeigeflache ,Grenzwerte®.
Nachfolgende Grenzwerte kénnen manuell geéndert werden:
. RPE (Schutzleiterwiderstand, Leitungslange, Leitungsquerschnitt)
. RISO (1solationswiderstand, Prifspannung)
. Kabel (kabelspezifikationen)

L] Ua (Max. Ausgangs- und Schweif Leerlaufspannung)

. PRCD (Auslésestrom, Auslosezeit, Beriihrungsspannung)
. IBer. (Beriihrungsstromwerte, Differenzstromwerte)
. IADL. (Schutzleiterstromwerte, Ableitstromwerte,

Patientenableitstromwerte)

. Testzeiten (Festlegung aller Einzelpriifung-Testzeiten)

9.5.1.1 Ubersicht der Anzeigeflache

A Grenzwerte { T
RPE

RISO

Kabel

Funkt.

PRCD

IBer.

Speichem 4= Zuriick

Zuricksetzen Oberschreiben
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9.5.15

9.5.21

9.5.1.2 Grenzwert Andern
» Berlhren Sie die Zeile der zu andernden
Einzelprifung.
RPE » Berihren Sie die Zeile des zu &ndernden
Grenzwertes.
RISO

» Editieren Sie den Grenzwert gemaR lhrer
Kabel Vorgabe.
= 0| o Eingabe abbrechen:
Beruhren Sie die
Softkey ,Tastatur ausblenden® um die
Softkey-Tastatur auszublenden und die
Eingabe abzubrechen.

Funkt.

» Bestétigen Sie lhre Eingabe durch Berthren der
Softkey ,Eingabe bestéatigen®

Grenzwerte Speichern
Nachdem Sie alle bendtigten Anderungen
vorgenommen haben, kénnen Sie lhre Eingaben mit
der Schaltflache ,Speichern® bestatigen.

Speichemn

Die geénderten Grenzwerte werden temporar (bis zum nachsten
Neustart des Gerétetesters) gespeichert.

Die Grenzwerte fir die Standardprifablaufe in der
Automatikmessung werden nicht veréndert.

Neu angelegte Kundenpriifablaufe erhalten die
Standardgrenzwerte vom Gerat, aber nicht die temporéar
veranderten Grenzwerte.

Grenzwerte Zuriicksetzen

Durch Betétigen der Schaltflache

LZuricksetzen“ werden alle temporar gednderten,
kundenspezifischen Grenzwerte auf die Standard-

Zurucksetzen . .
Grenzwerte (Auslieferungszustand) zuriickgesetzt.

Die temporaren Grenzwerte werden auf die
manuellen Prifungen angewendet.

Grenzwerte Uberschreiben

Durch Betétigen der Schaltflache
,2Uberschreiben* werden alle gednderten
Grenzwerte dauerhaft als neue
Standard-Grenzwerte gesetzt.

Die Anderung gilt nach Bestétigung der
Schaltflache ,Uberschreiben® und betrifft alle neu
angelegten kundenspezifischen Priifablaufe und
alle manuellen Prufungen!

Die Grenzwerte der Automatikpriifung werden nicht
verandert.

Uberschreiben

9.5.2 Kundespezifische Sichtprifung

Uber den Meniipunkt ,Kundenspezifische Sichtpriifung“ kénnen
Sie individuelle Priffragen erstellen.

O Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
@ Anzeigeflache ,Fragenkatalog”.

Pruffrage Erstellen
» Berihren Sie die Schaltflache ,Neu® und folgen
Sie der Eingabeaufforderung
o Eingabe abbrechen:
Berlhren Sie die
Schaltflache ,Abbrechen®.
Sie gelangen Sie auf die vorherige
MenUlebene

> Bestatigen Sie mit der Schaltflache ,OK"

0
£

Abbrechen

Die neue Pruffrage wird gespeichert und auf der Anzeigeflache
JFragenkatalog“ dargestellt.



9.5.2.3 Priffrage Andern

» Berihren Sie die Zeile der zu andernden
Priiffrage

> Beriihren Sie die Schaltflache ,Andern“ und

folgen Sie der Eingabeaufforderung

> Andern Sie die Priiffrage und bestétigen Sie mit
der Schaltflache ,OK*

Die geénderte Pruffrage wird gespeichert und auf der
Anzeigeflache ,Fragenkatalog“ dargestellt.

9.5.24 Pruffrage Loschen
» Berthren Sie die Zeile der zu lI6schenden
Priffrage
» Berlhren Sie die Schaltflache ,Léschen®
n » Bestétigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
Display mit ,Ja"
Die markierte Priffrage wird geléscht.

9.5.3 Kundenspezifische Priifablaufe

Sie kdnnen Kundenspezifische Prufablaufe fur spezielle
Geratetypen, abweichende Prifungen oder besondere

Priifzustande erstellen, und Uber die automatische sowie manuelle
Prifung des Geréatetesters, auf die erstellten kundenspezifischen

Prufablaufe zugreifen.
Kundenspezifische Prifablaufe kénnen sowohl neu erstellten

Priflingen, als auch bestehenden Priflingen zugewiesen werden.

g _0O Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Prufablaufe®.

9.5.3.1 Prufablauf Erstellen

» Berlhren Sie die Schaltflache ,Neu“ und
geben Sie den Namen des Prifablaufes ein.
o Eingabe abbrechen:
Beruihren Sie die Schaltflache ,Zuriick®.
Sie gelangen Sie auf die vorherige
Menuebene

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Testablauf*

» Berlhren Sie die Zeile ,VDE" auf der rechten
Seite der Anzeigeflache und wahlen Sie aus
den bestehenden Prifvorschriften

» Berlhren Sie die Zeile ,SK* auf der rechten
Seite der Anzeigeflache und wéhlen Sie aus
den bestehenden Schutzklassen

» Wahlen Sie lhren individuellen Prifablauf
Durch kurzes Beriihren der ON/ OFF-Slider
kénnen Sie den Status der Prifpunkte
aktivieren/ deaktivieren

» Bestétigen Sie mit der Schaltflache
~Speichern

VDE 0701-0702)
Gerate mit PE (SK I))

Der neue Priifablauf wird gespeichert und auf der Anzeigeflache
JPrifablaufe” dargestellt.

9.5.3.2 Prifablauf Andern
» Berlhren Sie die Zeile des zu &ndernden
Prifablaufes
Andem > Beriihren Sie die Schaltflache ,Andern®

> Andern Sie die Priifablauf und bestétigen Sie
mit der Schaltflache ,Speichern*

Der geénderte Prufablauf wird gespeichert und auf der
Anzeigeflache ,Prufablaufe” dargestellt.

Speichem

Iﬁ

9.5.3.3 Priifablauf Grenzwerte Andern
» Berihren Sie die Zeile des zu &ndernden

Prifablaufes
Grenzwerte » Berlhren Sie die Schaltflache ,Grenzwerte“

> Andern Sie die nétigen Grenzwerte und

Sy s berthren Sie die Schaltflache ,Zuriick”

Die Grenzwerte werden tbernommen und gelten ausschlieRlich
fur den bearbeiteten Prifablauf.

Geénderte Grenzwerte werden in roter Schrift dargestellt

Der geénderte Prifablauf wird gespeichert und auf der
Anzeigeflache ,Prufablaufe dargestellt.

9.5.3.4 Grenzwerte zuriicksetzen

» Berihren Sie die Zeile des zu andernden

Prufablaufes
@ » Berlhren Sie die Schaltflache ,Grenzwerte*
> Bestatigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
n Display mit ,Ja“.
Prifablaufes, werden zurtickgesetzt
Der geénderte Priifablauf wird gespeichert und auf der

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Zuriicksetzen®
Alle gednderten Grenzwerte, des angewahlten
Anzeigeflache ,Prufablaufe dargestellt.

9.5.35 Prufablauf Léschen

» Berihren Sie den zu léschenden Prifablauf
Loschen

» Beriihren Sie die Schaltflache ,Léschen”

» Bestétigen Sie die Kontrollabfrage auf dem
Display mit ,Ja“

Der markierte Prifablauf wird geléscht.

9.54 Kundenspezifische Geréatevorlagen

Uber das nebenstehende Icon gelangen Sie zur
Anzeigeflache ,Kundenspezifische
Geratevorlagen®.

Berlihren Sie die Schaltflache ,Neu® in der
= FuRzeile der Anzeigeflache

4]

E= Neu

Sie gelangen in die Datenbank Ubersicht

Mit den Kundenspez. Geratevorlagen kann schnell eine
Erstanlage von Geraten erstellt werden. Diese Vorlagen
erscheinen im Automatik-Meni in der Ansicht Geréatevorlagen. Es
kénnen hier insg. 72 kundenspez. Geratevorlagen definiert
werden. Pro Norm sind 24 Vorlagen moglich.

% Smart Menli Geratevorlagen 4 -

100%

Datenbank Musterdatenbank.db)

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

ET [ 1

Zu jeder ausgewahlten Prifmethode kann aus bis zu
24 Vorlagen ausgewahlt werden.

4~ Zuruck 0701 1>>
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9.54.1 Gerate neu anlegen

Berlihren Sie die Schaltflache ,Neu*® in der
FulRzeile der Anzeigeflache
S Gerat B¢ =

Bezeichnung
Hersteller

Serien-Nr.
Typ
Modell
Abteilung »
VDE 0701-0702)
Gerate mit PE (SK 1))
1 Geréite SK 1)
gemaB Prifablauf)

Priifung nach
Schutzklasse
Priifablauf

Grenzwerte

Sichtpriifung Standard Sichtkontrolle}
Prifintervall (M.) 12)
Nachste Prifung 12.05.2021)
Anzahl Leiter 3
Leitungslange (m) 5)

Leitungsquerschnitt (mm?) 15>
P-Nenn (kW) 0y
Privates Eigentum
Bemerkung Andern)

Speichem Profablat |

P

Fillen Sie alle fur die Priifung relevanten Felder aus.

Fillen Sie alle fur die Prifung relevanten Felder
aus und bestéatigen Sie mit der Schaltflache
~Speichern”

Sie missen das Gerét eine Schnellwahltaste
zuordnen.

Betéatigen Sie hierzu die Schaltfache.

Speichem

Taste
auswahlen

Waéhlen Sie eine Taste aus
‘gGemt

Bares g

e

Serwr

Mooed
Aresrg
Pruburng nach
.

Prutatiad

Erstellen Sie die Eintrage zu der Taste

= Gerat By =
Bezeichnung

Tastenbeschriftung:

Zeile 1: >

Zeile 2: >

Zeile 3: >

Zeile 4: >

Smart Menl Gruppe 0701

Smart Menu Seite 1

1 1 Flllen Sie die relevanten Felder aus und bestatigen
n Sie mit der Schaltflache ,OK*

Im Automatik-Ment kann zusammen mit der Auto-1D mit einem
Klick ein neues Gerat mit einer neuen ID anlegt werden. Dieses
beschleunigt die Neuanlage von Gerate.

22

9.5.5 Update (GUI, Firmware)

Wahrend des Updates darf die Stromversorgung
nicht unterbrochen werden.

A Eine Unterbrechung des Update-Vorgangs kann
dazu fuhren, dass das Prifgeréat nicht mehr
startet.

Das Unternehmen HT Instruments stellt lhnen Updates der
Firmware sowie GUI (Graphical User Interface) kostenlos zur
Verflugung.

Sie kénnen die Updates Uber eine bestehende
Netzwerkverbindung des Geréatetesters oder durch Verwendung
eines USB-Sticks (max. 32 GB) auf dem Geréatetester installieren.

@ Uber das nebenstehende Icon gelangen Sie zur
L Anzeigeflache ,Update”.

Speichern Sie eine Sicherheitskopie bereits
bestehender Datenbanken vor Beginn des Updates
auf lhrer PC-Festplatte.

Ihre bestehenden Datenbanken befinden sich auf der
integrierten SD-Speicherkarte und sind durch die
folgende Dateiendung eindeutig identifizierbar.
Bspw.: datenbankname.db

=

9.5.5.1

e

Update per USB-Stick
» Verbinden Sie einen USB-Stick mit Ihrem PC
» Schieben Sie dazu den USB-Stick in einen
USB-Steckplatz Ihres PCs
» Tippen Sie in die Adresszeile lhres
Internet-Browsers www.ht-instruments.de und
folgen Sie dem angegebenem Pfad:
o Service
+  Download
e Software & Treiber
In diesem Verzeichnis finden Sie den Link zur
LFirmware“ des MultiTest HT700+ RCD / MultiTest
HT700+ ARC
» Klicken Sie auf den entsprechenden Link und
bestatigen Sie den Download der Datei

» Wabhlen Sie als Speicherort das Verzeichnis lhres
USB-Sticks

Auf dem USB-Stick befindet sich nun eine Datei mit der
Dateiendung ,,.zip*“.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Datei direkt auf
dem USB-Stick liegt und nicht in einem Unterordner
gespeichert wurde.

&

» Nehmen Sie den Geréatetester in Betrieb

» Entnehmen Sie den USB-Stick aus lhrem PC und
fuhren Sie ihn in einen USB-Steckplatz des
MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC
ein

@ » Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
L Anzeigeflache ,Update”

» Wahlen Sie das nebenstehende Icon: per
‘I" USB-Stick.


http://www.benning.de/

Der Geratetester zeigt das erkannte Update auf dem Display an.
o Sollte kein Update angezeigt werden, kontrollieren Sie
den Speicherort der ,..zip“ Datei auf dem USB-Stick
» Berlhren Sie die Zeile des erkannten Updates auf
dem Touchscreen.
» Bestatigen Sie die Abfrage auf dem Display mit
Ja
Der Geratetester entpackt die ,.zip“ Datei und tUberpruft, ob das
verfugbare Update aktueller als die installierte Firmware und
GUl ist .

1. Das Update ist identisch zur installierten Version oder alter
Der Geratetester fuhrt kein Update aus.
Es erscheint die Meldung:
o ,Die Firmware des Prifgerates ist aktuell.
Ein Update ist nicht erforderlich.”

2. Das Update ist aktueller als die installierte Version

Der Geratetester installiert das Update und startet anschlie3end
Neu.

1. Das Update ist identisch zur installierten Version oder alter
Der Geratetester fihrt kein Update aus.
Es erscheint die Meldung:
,Die Firmware des Prufgerétes ist aktuell.
Ein Update ist nicht erforderlich.”

2. Das Update ist aktueller als die installierte Version
Der Geréatetester installiert das Update und startet anschlie3end
Neu.

WICHTIG: Schalten Sie das Geréat wahrend des
@’ Update-Vorganges hicht aus. Warten Sie bis der
Geréatetester das Update vollstandig installiert hat

WICHTIG: Schalten Sie das Gerat wahrend des
Update-Vorganges nicht aus. Warten Sie bis der
Geratetester das Update vollstandig beendet hat

» Entfernen Sie den USB-Stick, nach dem Update,
aus dem USB-Steckplatz des Geratetesters
Die Aktualisierung ist abgeschlossen und das MultiTest HT700+
RCD / MultiTest HT700+ ARC arbeitet nun mit neuester GUI und
Firmware.

9.5.5.2 Update lber Netzwerk

Es wird eine Internetverbindung benétigt, um das
Update vornehmen zu kénnen. Eine
Internetverbindung kann uber die RJ45
Steckverbindung oder tiber W-LAN hergestellt werden.

&

Bei aktiviertem DHCP fordert der Geratetester
automatisch eine IP-Adresse, Subnetzmaske und
Standardgateway im Netzwerk an.

&

Bei deaktiviertem DHCP ist eine manuelle Eingabe der
IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway in
den Netzwerkeinstellungen notwendig.

Besteht bereits bei Inbetriebnahme des Geratetesters
eine funktionierende Internetverbindung, sucht das
MultiTest HT700+ RCD/ARC im Hintergrund
automatisch und kontinuierlich nach verfligbaren
Updates.

Bei verfiigbarem Update erscheint auf dem Display
eine Abfrage.

» Verbinden Sie den Geratetester iber die
RJ45 Schnittstelle oder per W-LAN mit lhrem
Netzwerk.

Netzwerkkonfiguration DHCP aktiviert

g™
Q.
Der Geratetester zeigt das erkannte Update auf dem Display
an.

» Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon
zur Anzeigeflache ,Update”

» Wahlen Sie das nebenstehende Icon:
Luber Netzwerk*

» Berlhren Sie die Zeile des erkannten Updates auf
dem Touchscreen.
» Bestétigen Sie die Abfrage auf dem Display mit
Ja
Der Geratetester 1adt das Update herunter entpackt die ,..zip“
Datei und Uberprift, ob das vorgesehene Update aktueller als die
momentan installierte Firmware bzw. GUI ist .

Die Aktualisierung ist abgeschlossen und das MultiTest HT700+
RCD/ARC arbeitet nun mit neuester GUI und Firmware.

Netzwerkkonfiguration DHCP deaktiviert
.IEEE >
. >

» Weisen Sie dem Geréatetester eine glltige
IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway
Zu.

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon in
den Systemeinstellungen (s. Kap. 0) zur
Anzeigeflache ,Netzwerkeinstellungen®

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,LAN-IPv4“ bzw. ,WLAN-IPv4*

» Berlhren Sie die entsprechende Zeile und &ndern
Sie die Werte gemaf lhrer Netzwerkkonfiguration.

» Starten Sie den Geratetester Neu, damit die
Anderungen wirksam werden.

» Navigieren Sie tber das nebenstehende Icon in

@ den Experteneinstellungen zur Anzeigeflache
< >
(-

L.Update®
Der Geratetester zeigt das erkannte Update auf dem Display an.

Wahlen Sie das nebenstehende Icon: tUber
Netzwerk

» Berlhren Sie die Zeile des erkannten Updates auf
dem Touchscreen.

> Bestatigen Sie die Abfrage auf dem Display mit
LY

Der Geratetester ladt automatisch das Update herunter, entpackt
die ,.zip“ Datei und Uberprift, ob das verfligbare Update aktueller
als die installierte Firmware und GUI ist.

1. Das Update ist identisch zur installierten Version oder alter
Der Geratetester fiihrt kein Update aus.
Es erscheint die Meldung:
,Die Firmware des Priifgerates ist aktuell.
Ein Update ist nicht erforderlich.”

2. Das Update ist aktueller als die installierte Version

Der Geratetester installiert das Update und startet anschlieRend
Neu.

WICHTIG: Schalten Sie das Geréat wahrend des
Update-Vorganges nicht aus. Warten Sie bis der
Geratetester das Update vollsténdig installiert hat

Die Aktualisierung ist abgeschlossen und das MultiTest HT700+
RCD/ARC arbeitet nun mit neuester GUI und Firmware.
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9.5.6

Werkseinstellungen

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Abfrage ,Werkseinstellungen®.

WICHTIG: Alle Systemeinstellungen und veranderten
Grenzwerte gehen verloren!

&

Datenbanken sind auf der SD-Speicherkarte gesichert
und bleiben erhalten.

&

» Bestétigen Sie die Abfrage auf dem Display mit
SJak.
Der Geratetester wird auf die Werkseinstellung
zuriickgesetzt.

» Schalten Sie das MultiTest HT700+ RCD/ARC
nicht aus, wahrend der Geratetester

zuriickgesetzt wird.

9.5.7

Im Menubereich ,Vorlagen“ kénnen Sie kundenspezifische
Priufablaufe und Sichtprifungen zur Datensicherung auf den
internen Speicher im Geratetester kopieren. VVon dort kbnnen
diese Datensétze in andere Datenbanken kopiert bzw. verschoben
werden.

Vorlagen

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Vorlagen®.

95.7.1 Prifablaufe
& _0 » Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon
%: zur Anzeigeflache ,Prifungen bearbeiten®.

» Wahlen Sie in der Auswahlzeile die
gewlinschte Datenbank aus. Die Datenbank
muss kundenspezifische Prifablaufe enthalten.

‘}( Prifabldufe bearbeiten H -

Vorlagen

Mustermann.db )
Test sk

5 Andem || Kopieren 4 || () Loschen [~ 2orock

In der linken Spalte der Anzeigeflache werden Ihnen die
kundenspezifischen Prifablaufe angezeigt.

» Wahlen Sie den zu sichernden Priifablauf aus.
Es werden folgende Schaltflachen eingeblendet:
Andern; Kopieren und Léschen

Durch die Schaltflache ,Andern“ kénnen Sie den
Namen des kundenspezifischen Priufablaufes
nachtréaglich bearbeiten.

Uber die Schaltflache ,Kopieren* erzeugen Sie
ein Duplikat des Datensatzes.

Betétigen Sie die benétigte Schaltflache und folgen Sie den
Hinweisen auf dem Display.

Die Schaltflache ,L6schen® I6scht den
ausgewabhlten Prifablauf.

9.5.7.2

==
=
==

Sichtprufung
» Navigieren Sie uUber das nebenstehende Icon
zur
Anzeigeflache ,Sichtprifungen bearbeiten®.

» Wahlen Sie in der Auswahlzeile die
gewulinschte Datenbank aus. Die Datenbank
muss kundenspezifische Fragen enthalten.
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'x Sichtpriifung bearbeiten = S

Mustermann.db ? Vorlagen

Sicht

5 Andem IKnper‘ OLnsdlm i, Zuriick

In der linken Spalte der Anzeigeflache werden lhnen die
kundenspezifischen Fragen angezeigt.

» Wahlen Sie die zu sichernde Frage aus.
Es werden folgende Schaltflachen eingeblendet:
Andern; Kopieren und Léschen

Durch die Schaltflache ,Andern“ kénnen Sie den
Namen der kundenspezifischen Sichtpriifung
nachtraglich bearbeiten.

N
g
5

Uber die Schaltflaiche ,Kopieren“ erzeugen Sie
ein Duplikat.

% Kopier.

Die Schaltflache ,L6schen” I6scht die
ausgewahlte Sichtprifung.

O Loschen

Betétigen Sie die benétigte Schaltflaiche und folgen Sie den

Hinweisen auf dem Display.
9.5.7.3 Geratevorlagen

» Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon
zur Anzeigeflache ,Geratevorlagen®.

» Wabhlen Sie in der Auswabhlzeile die
gewunschte Datenbank aus. Die Datenbank
muss kundenspezifische Fragen enthalten.

Gerate missen zuvor in der Kundenspez. Geratevorlage
generiert werden Siehe Kapitel 9.5.4.

')(’Vor\ngen bearbeiten = -
Mustermann.db ) Vorlagen
Voltl - - - Leer
Leer Leer
Leer Leer
Leer Leer
Leer Leer
Leer Leer
Leer Leer
Leer Leer

rﬁngVﬁfﬁrﬁ A |

. > em || Kopieren b ||()toschen || o Zurack 15>

In der linken Spalte der Anzeigeflache werden Ihnen die
Geratevorlagen der aktuellen Datenbank angezeigt. Auf der
rechten Seite werden die Vorlagen aus dem internen Speicher
angezeigt. Durch Driicken auf das Icon "701" oder "1>>" kann
man zu den weiteren Vorlagen blattern.
Je nachdem, ob man die Vorlagen aus der Datenbank oder aus
dem internen Speicher ausgewabhlt hat, wird die entsprechende
Kopierfunktion angeboten.
"Alle Kopieren" bedeutet, dass die aktuell ausgewéahlte Seite
komplett kopiert wird. Existierende Vorlagen werden ggf.
Uberschrieben.

» Wahlen Sie die zu verwendende Vorlage aus.
Es werden folgende Schaltflachen eingeblendet:

Andern; Kopieren und Léschen
Durch die Schaltflache ,Andern“ kénnen Sie den
Namen der Vorlage nachtréglich bearbeiten.
% Kopier Uber die Schaltflaiche ,Kopieren* erzeugen Sie
ein Duplikat.
n Die Schaltflache ,L6schen® I6scht die
O Loschen .
ausgewahlte Vorlage.

Betétigen Sie die benétigte Schaltflache und folgen Sie den
Hinweisen auf dem Display.

Andem



9.6  Abgleich/ Kalibrierung

Der Geratetester muss nach der Erstinbetriebnahme
oder bei einem Wechsel der Prufsonde (1-polig/ 2-polig)
Uber den internen Abgleich kalibriert werden.

>

Das MultiTest HT700+ RCD/ARC muss extern beim
Hersteller oder in zertifizierten Kalibrierlaboren alle 12
Monate kalibriert werden.

>

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Abgleich/ Kalibrierung®.

@&

Folgen Sie den nachstehenden Handlungsanweisungen um den
Geréatetester zu kalibrieren.

Null-Abgleich

3

9.6.1

» Entfernen Sie alle Priifstecker
(Kaltgeratestecker, Prifleitungen, Priifsonde)

Nl Abech » Beriihren Sie die

den Hinweisen auf dem Touchscreen.

» Warten Sie bis zum Ende der Kalibrierung.
Schalten Sie das Gerat nicht aus.

9.6.2
9.6.2.1

Sonden-Abgleich
Sonde (2-polig)

Schaltflache ,Null-Abgleich” und folgen Sie

Bei dem Sonden-Abgleich werden die
Ubergangswidersténde im Gerétetester kalibriert —
inklusive des Kabels der angeschlossenen Sonde.
Sie kénnen zwischen einer 2-poligen, 2 m langen
Sonde und einer 2-poligen, 5 m langen Sonde, ohne
erneute Kalibrierung wechseln.

&=

» Stecken Sie den Stecker der Priifsonde in die Messbuchsen.
» Stecken Sie die Priifspitze der Sonde in die gelb/ griine
PE-Buchse.

Sonden-Abgleich
————

» Warten Sie bis zum Ende der Kalibrierung.
Schalten Sie das Gerat nicht aus.

» Berlhren Sie die Schaltflache
,Sonden-Abgleich und folgen Sie den
Hinweisen auf dem Touchscreen.

9.6.2.2 Sonde (1-polig)

Bei dem Sonden-Abgleich werden die
Ubergangswiderstande im Gerétetester kalibriert —
inklusive des Kabels der angeschlossenen Sonde.

Sie kdnnen eine 1-polige Sonde verwenden, wenn Sie
eine Bricke zwischen den Buchsen Sonde/ Probe +/-
verwenden.

Sehen Sie dazu die nachfolgenden Darstellungen.

&

» Verbinden Sie die Briicke zwischen den
Buchsen Sonde/ Probe +/-, wie in Schritt 1 dargestellt
» Verbinden Sie die Priifsonde wie in Schritt 2 dargestellt
(Stecken Sie die Prifspitze der Sonde in die gelb/ griine

PE-Buchse)
,Sonden-Abgleich und folgen Sie den

—————
Hinweisen auf dem Touchscreen.

» Warten Sie bis zum Ende der Kalibrierung.
Schalten Sie das Gerét nicht aus.

» Beriihren Sie die Schaltflache

9.6.3 Kabel-Abgleich

i

» Verbinden Sie den Kabeladapter mit der Kaltgeratestecker-
Buchse und der Prifsteckdose.

> Beruhren Sie die Schaltflache
.Kabel-Abgleich® und folgen Sie den
Hinweisen auf dem Touchscreen.

Kabel-Abgleich

{

» Warten Sie bis zum Ende der Kalibrierung.
Schalten Sie das Gerat nicht aus.

9.6.3.1 Ergebnis
Nach erfolgreicher Kalibrierung werden alle

Kontrollfelder wie nebenstehend dargestellt.

Uber die Schaltflache ,Zuriick* gelangen Sie

uck .
- zur Anzeigeflache ,Einstellungen®.

Der Geratetester ist nach erfolgreicher Kalibrierung zum Priifen
bereit.

9.6.3.2 Kalibrierung fehlgeschlagen

entsprechenden Kontrollfelder wie
nebenstehend dargestellt.

Nach fehlgeschlagener Kalibrierung werden die

Uberpriifen Sie die Steckverbindungen und lhren

@E Handlungsablauf, wenn die Kalibrierung fehlgeschlagen

ist.

Der Hersteller empfiehlt die Verwendung einer
2-poligen Sonde.

» Starten Sie die Kalibrierung erneut

» Bei anhaltendem Fehler wenden Sie sich an den HT-
Instruments-Support.
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9.7 Anzeige, Uhr, Sprache

Navigieren Sie uUber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Anzeige, Uhr, Sprache®.

9.71 Uhrzeit
Sie kénnen die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Zeit"

k Zeit ¥ T
L] Rl
6 47
7 48
8 49
9 50
10 51
11 52
12 33
13 54
14 55
s 56
16 57
10:51 oK - ok |

Die Anzeigeflache ist in zwei Spalten eingeteilt.

links:
Stunden-Angabe
(24 h Einteilung)

rechts:
Minuten-Angabe

A zeit ¢ T

» Berthren Sie die gewiinschte Spalte und &ndern Sie den Wert
durch Hoch- bzw. Herunterwischen

10 51

Die Ziffern innerhalb der blau gerahmten Zeile entsprechen der
gewiinschten Uhrzeit (Bsp.: 10:51 Uhr)

lhre Eingabe wird als aktuelle Systemzeit ibernommen.

» Bestatigen Sie lhre Eingabe durch die
Schaltflache ,OK*

9.7.2
Sie kénnen das aktuelle Systemdatum einstellen.

[z

Datum

» Navigieren Sie tber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Datum®.

Datum { T
4 1T 2038
28 11 2039
i) 12 2040
30 1 2041
3 2 2016
1 3 2017
2 4 2018
3 5 2019
4 & 2020
5 7 2021
6 8 2022
7 9 2023

Die Anzeigeflache ist in drei Spalten eingeteilt

rechts:
Jahres-Angabe

mitte:
Monats-Angabe

links:
Tages-Angabe
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Datum T

» Berlhren Sie die gewiinschte Spalte und andern Sie den Wert
durch Hoch- bzw. Herunterwischen

1 i 2017

Die Ziffern innerhalb der blau gerahmten Zeile entsprechen dem
gewilnschten Datum (Bsp.: Anzeigedatum 01.03.2017)

Ihre Eingabe wird als aktuelles Systemdatum ibernommen.

» Bestatigen Sie lhre Eingabe durch die
Schaltflache ,OK*

9.7.3 Sprache
Sie kénnen die aktuelle Systemsprache einstellen.

Navigieren Sie Uber das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Sprache einstellen®.

‘}( Sprache einstellen { T4
Deutsch
Englich

oK | - Zwick |

Die Anzeigeflache stellt die auswahlbaren Sprachen dar.

English

» Berlhren Sie die Zeile mit der gewiinschten Sprache

‘}(' Sprache einstellen t T
Deutsch
English

Andern der Sprache

pie Anderung tritt beim nachsten Neustart in Kraft

- muock |

» Bestatigen Sie die Kontrollabfrage auf dem Display mit ,Ja“
o Die Anderung tritt beim néachsten Neustart in Kraft

Ilhre Eingabe wird als aktuelle Systemsprache Gibernommen.



10 Hilfe

Das Hilfe-Menii liefert Innen eine Ubersicht bzw.
Kurzbeschreibung in Abhéngigkeit der Mentebene, in der Sie sich

9.7.4 Helligkeit
Sie kénnen die Bildschirmhelligkeit des Geratetesters einstellen.

2 AN Navigieren Sie tber das nebenstehende Icon zur aktuell befinden.
C-"¥s ¥ Anzeigeflache ,Bildschirmhelligkeit”. Diese Kurzbeschreibungen dienen als schnell zugangliche
Information und stellen eine Erganzung der Bedienungsanleitung
¢ Bildschirmhelligheit e dar.
Schishan S den Baken solange, bis di pevsinschte Habgkek ereidht st 10.1 Hilfe Uber Anzeigeﬂache Hau ptmen[j

100

Die nebenstehende Schaltflache befindet sich auf der
Anzeigeflache ,Hauptmeni®.

Durch Bertihren der Schaltflache gelangen Sie zur

Anzeigeflache ,Hilfe®.

Sie erhalten eine Gesamtiibersicht der internen
Hilfestruktur und kénnen lber die dargestellten Zeilen

Reset + Zuick zur bendtigten Kurzbeschreibung navigieren.
Die Anzeigeflache stellt eine Zeile mit gelbem Farbverlauf dar 10.2 Hilfe iber Mentiebenen
» Beruhren Sie die Zeile im Bereich des Farbverlaufes Die nebenstehende Schaltflache Hilfe* befindet sich
Q¢ Bildschimhelligkeit § = in den Fuf3zeilen unterschiedlicher Anzeigeflachen.

Durch Beruhren der Schaltflache gelangen Sie zur
Anzeigeflache ,Hilfe*.

Sie erhalten eine Hilfe-Ubersicht der aktuellen
Mentebene und kénnen Uber die dargestellten Zeilen
zur bendtigten Kurzbeschreibung navigieren.

Scheben Se den Baken sobnge, be de gewinschte Helgket emecht &t

o |

[ g, Zurtek

» Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts auf dem
Display
o Der Helligkeitswert andert sich.

Der gultige Auswahlbereich liegt zwischen 0 und 100
Alternativ kdnnen Sie das Eingabefenster mit dem aktuellen
Zahlenwert beriihren und Uber die Softkey-Tastatur den
gewlnschten Helligkeitswert eingeben

lhre Eingabe wird als aktueller Bildschirmhelligkeitswert
Ubernommen.

27



11 Automatik

11.1 Ubersicht
Automatikpriifung
—Nein
Datenbank Datenbank
Neue DB erstellen Bestehende DB wahlen
(Kapitel 9.3.2)
1 l
Kunde Kunde
Neuen Kunden erstellen Bestehenden Kunde wéhlen
(Kapitel 9.3.3)
1
Abteilung Abteilung
Neue Abt. erstellen Bestehende Abt. wéahlen
(Kapitel 9.3.4)
J
Priiflingseintrag/-eintrége Erstellen - . A
Neue ID-Nr./ oder Priiflingseintrag Wahlen

Bestehende Ident-Nr.

Geratebeschreibung vergeben T e

(Kapitel 9.3.5)

Start der Priifung

11.2 Erlauterung

Die Automatikpriifung dient primér zur Wiederholungs-,
Anderungs- und Instandsetzungspriifung bereits angelegter
Priflingseintrage.

@Autﬂmatikprﬂfung ‘
Datenbank Musterdatenbank.db
Kunde nicht ausgewahlt)
Abteilung nicht ausgewahlt)
Anzah| nicht ausgewahlt
Uberfallige Geréte 0
Ident-Nr. nicht ausgewahlt>
Bezeichnung nicht ausgewshlt)
Priifablauf nicht ausgewahlt

Néchste Priifung nicht ausgewahlt

Letzte Priifung nicht ausgewahlt

Bemerkung

nicht ausgewahlt

Beim Erstellen eines Priiflingseintrages wird dem Priifling ein
Prifablauf zugeordnet. Dieser Prifablauf wird bei der
Automatikpriifung verwendet und durchlaufen.

Um Datenbanken, Kunden, Abteilungen und Priiflinge zu

verwalten, werden vier unterschiedliche Arbeitsschritte verwendet:

Erstellen, Andern, Kopieren und Léschen.
Die Arbeitsschritte Erstellen und Andern sind auf der

Anzeigeflache ,Automatikpriufung” vorgesehen und erlauben das

Erstellen und Andern neuer Priiflinge, ohne in die eigentliche
Datenbank-Verwaltung wechseln zu missen.

Fir eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte folgen Sie
bitte den Anweisungen in Kapitel 9.3.

Die Arbeitsschritte in Kapitel 9.3 sind identisch zu denen der
Anzeigeflache ,Automatikprufung*.

Tabelle 1: Funktionsumfang Anzeigeflache ,Datenbank-Verwaltung*®

Erstellen X X
Andern - X X X
Kopieren - X - X
Léschen - X X X

Tabelle 2: Funktionsumfang Anzeigeflache ,Automatikprifung”

Erstellen
Andern - X X
Kopieren - - - -

Loschen - - - -

11.3 Allgemeiner Prifablauf
Beginn

Q)

In der Anzeigeflache ,Automatikprifung” sind folgende
Auswahlen zu treffen:

Navigieren Sie durch das nebenstehende Icon zur
Anzeigeflache ,Automatikprifung®.

Datenbank Priflinge anderer Datenbanken
Bestehende DB wahlen | werden nach Auswahl nicht mehr
angezeigt
1
Kunde Priiflinge anderer Kunden

Bestehenden Kunde wahlen > werden nach Auswabhl nicht

mehr angezeigt
1

Abteilung Bei angewahlter Abteilung:
Bestehende Abt. wahlen | Alle Priiflinge mit entsprechender Abteilung

werden angezeigt

Bei Abteilung (leer) gewahlt:
Alle Pruflinge ohne Abteilungszuordnung

Priiflingseintrag werden angezeigt

Bestehende Ident-Nr.

oder Bezeichnung wihlen Bei Abteilung (alle Anzeigen) gewahlt:

Alle Priflinge werden angezeigt

Y

Automatikpriifung
Start der Automatikprifung

Prifbeginn nach Prufling
zugeordneter Norm

Nach Auswahl von ,Datenbank®, ,Kunde®, (,Abteilung“) und
LPrufling”, erscheint die Schaltflache ,Start".

Siehe Kapitel 9.3 fur eine detaillierte Beschreibung zur
Verwaltung von:
Datenbanken, Kunden, Abteilungen und Priiflingen.

Ansicht Automatik-Menii: Zusammen mit der Auto-ID kann man mit einem
Klick ein neues Geréat mit einer neuen ID anlegen. Dieses beschleunigt die
Neuanlage von Geréten.
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Uberfallige Priflingseintrage kénnen durch die Zeile
Llberféllige Geréte” herausgefiltert werden.

Die Eintrage mussen in der ausgewéhlten Datenbank
vorhanden sein.

Als Filterkriterium wird ein Datum verwendet.
Standardmafig wird das aktuelle Tagesdatum
eingetragen.

Diese Einstellung zeigt Ihnen an, welche Priflinge zu
dem eingetragenen Datum bereits Uberfallig sind und
erneut geprift werden missen.

Durch das Eintragen eines zukinftigen Datums werden
Ihnen Priflingseintrage angezeigt, die zu dem
zukiinftigen Datum gepruft werden missen.

> Beruhren Sie die Schaltflache ,Start” und folgen
Sie den Anweisungen auf dem Display



11.3.2

Das Prufgerat startet bei der ersten Prifung / Messung einen
Anschlusstest und ermittelt

- ob eine gefahrliche Beriihrungsspannung anliegt,
- ob ein Prufling angeschlossen ist

Anschlusstest

- und das kein Kurzschluss vorliegt.

Nach positiver Prifung wird die Messung eingeschaltet. Bei
negativem Anschlusstest (z. B. Schalter offen) wird eine
Information eingeblendet. Ein erneuter Anschlusstest erfolgt erst,
wenn das Ment ,Sichtkontrolle“ nochmals durchlaufen wurde!

11.3.3  Sichtkontrolle

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,....-Sichtkontrolle*
Je nach Prifling zugeordneter Sichtkontrolle:

o Standard Sichtkontrolle

o Erweiterte Sichtkontrolle

o Kundenspezifische Sichtkontrolle

» Fihren Sie die Sichtkontrolle durch

11.3.3.1  Keine Mangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle

» Betétigen Sie die Schaltflache ,OK*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle

> Betatigen Sie die Schaltflachen
JAlle OK*

JStart”

11.3.3.2 Méangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle

Fehler > Betétigen Sie die Schaltflache ,Fehler”

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle
» Betétigen Sie die Schaltflache ,F*,
fur jede Priiffrage mit negativem Ergebnis oder
N.V. fur ,nicht vorhanden®.
> Betatigen Sie die Schaltflache ,Start”

Bei bestandener Prifung gelangen Sie zum néchsten Priifschritt
des vorkonfigurierten Prifablaufes.

Bei nicht bestandener Priifung wird der Prifablauf automatisch
abgebrochen.

11.3.4  Prufablauf des Pruflings

» Beachten Sie die Hinweise auf dem Display
o Je nach Priifablauf missen einzelne
Messungen durch Betétigen der

Schaltflache ,Start” aktiviert werden

o Bei einem fehlerhaften Einzelergebnis wird
die Messung automatisch abgebrochen

11.34.1

O Stopp

Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Automatikpriifung”

Automatikprifung Beenden

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Stopp*“ wird
der Prifablauf abgebrochen

11.3.4.2

® Pause

Automatikprufung Unterbrechen

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Pause” wird
die Messaufnahme unterbrochen
(Bspw. bei einem Positionswechsel der Abgreifklemme
oder Prifspitze, zur Vermeidung einer Fehimessung)

» Durch Betétigen der Schaltflache ,Weiter® wird
die Messaufnahme fortgefihrt

Achtung, die Prifspannung bleibt wahrend einer
unterbrochenen bzw. pausierten Priifung bestehen und
liegt weiterhin am Prifling an!

11.3.4.3 Messwerte zuriicksetzen

» Durch Betéatigen der Schaltflache ,Reset®, kdnnen
fehlerhafte Messwerte geldscht und die Prufdauer
zuriickgesetzt werden
(Das Zuricksetzen der Messwerte funktioniert nur bei

laufender Prufung, nicht wenn die Priifung
unterbrochen ist.)

Nach Beendigung des Priifablaufs gelangen Sie zur
Anzeigeflache ,Testergebnis®.

11.3.5  Auswertung der Prifergebnisse

Sie erhalten die Meldung
,1est erfolgreich® bzw.
,1est fehlgeschlagen®
» Scrollen Sie zum Ende des
Testergebnisses und wéahlen Sie die
Prufungsart

A
¢

Priifungsart (Wiederholungs-, Anderungs-,
Instandsetzungs- bzw. Eingangsprifung)
In der Zeile ,Bemerkung* kdnnen Sie
Bemerkung . . .
eine erganzende Anmerkung eintragen
@ﬂ Testergebnis E¢ T
Prifed 15.03.2017 09:11:13 '
Gerst 00001
Sichtkontrolle gut
Anschlusstest gut
RISO-1 gut
RISO-1 LN-PE >100,0 M2 >=10MQ
RISO-2 qut
RISO-2 Sek.-PE >100,0 M@ >= 0,25 MQ
I | Drucken ) f Verwerfen Speichemn )

» Sie kdnnen zwischen folgenden Schaltflachen wahlen.

,Drucken*®
(sofern Option vorhanden)

11.35.1

~verwerfen* ,Speichern®,

Drucken
» Betatigen Sie zum Drucken der Prufung die
Schaltflache ,Drucken® und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Touchscreen.

(Der Geratetester muss mit dem optionalen
Protokolldrucker per Bluetooth® verbunden sein)

11.3.5.2 Verwerfen

> Betétigen Sie zum Verwerfen der Prifung die
Schaltflache ,Verwerfen“ und bestétigen Sie die
Kontrollabfrage auf dem Display mit ,Ja“.

Verwerfen

Sie gelangen zurlick zur Anzeigeflache ,Automatikpriufung®

11.35.3 Speichern

> Betétigen Sie zum Speichern der Prifung die
Schaltflache ,Speichern*.

Speichern

Die Prufdaten werden automatisch in der Datenbank gespeichert
und kénnen per PC ausgelesen werden.

Sie gelangen zurtick zur Anzeigeflache ,Automatikprifung”
Der Automatik Prifvorgang ist beendet.

29



12 Manuelle Priufung nach VDE 0701-0702
12.1 Ubersicht der Normangaben

D = ®

Schutzklasse | Schutzklasse I Schutzklasse I
(SK'I) (SK 1) (SK 1)

5.1% Prifumfang: *)angegebene Ziffern beziehen sich auf VDE 0701-0702:2008-06

5.2 Sichtprufung

auf erkennbare Mangel und

Eignung fiur den

Einsatzbereich:

Anschlussleitungen/ @ @ @
Steckverbindungen

Gehause, Zugentlastung,
Biege-, Knickschutz...

5.3 Prifung des Schutzleiters Fur Leitungen mit einem Bemessungsstrom  <16,0 A
Durchgang zwischen bis 5 m: <0,3Q

Sl S je weitere 7,5 m zusatzlich: 0,1Q
Netzsteckers und - - - -

" o . maximal: 1.0Q
beriihrbaren leitfahigen Teilen o o . ’
des Gerates, bzw. der Fir Leitungen mit héheren Bemessungsstromen gilt

der berechnete ohmsche Widerstandswert

Geratesteckvorrichtung.
5.4 Messung des Allgemein 21,0 MQ
Isolationswiderstandes® fur den Nachweis der sicheren Trennung 22,0 MQ
bei Geraten mit Heizelementen 20,3 MQ
bei Geraten mit Heizelementen >3,5 kW* 20,3 MQ >2 MQ 0,25 MQ
Wird bei Geraten mit Heizelementen und einer Leistung
P >3,5 kW der Grenzwert unterschritten, gilt das Geréat
dennoch als einwandfrei, wenn der Grenzwert des
Schutzleiterstromes nicht tberschritten wird.
5.5 Messung des <3,5 mA*
Schutzleiterstroms? 3 an leitfahigen Bauteilen mit Schutzleiterverbindung
1 mA/ KW bis max. 10 mA bei Geraten mit T T
Heizelementen einer Gesamtleistung tber 3,5 kW
5.6 Messung des <0,5 mA
Ber[jhruigsstroms3 0,5 mA an leitfahigen ---
an leitfahigen Bauteilen ohne Schutzleiterverbindung Bauteilen

5.7 Nachweis der sicheren
Trennung (SELV, PELV)?
Fur Gerate, die durch einen
Sicherheitstransformator oder
ein Schaltnetzteil eine SELV-
oder PELV- Spannung
erzeugen.

Nachweis der Bemessungsspannung: (Ubereinstimmung mit den Vorgaben (SELV/PELV)

e Messung der Ausgangsspannung (z. B. an Ladegeraten, Netzteilen): max. 25 V AC bzw.
60 V DC fur bertihrbare aktive Teile

e Messung des Isolationswiderstandes (Primar / Sekundar)

e Messung des Isolationswiderstandes (zw. beriihrbaren leitfahigen Teilen und aktiven Teilen
des SELV/ PELV Stromkreises)

5.8/ Funktionsprifung

510 Funktion von Schutzeinrichtungen und Funktionsprobe.

Auswertung, Beurteilung, @
Dokumentation
Ergénzende Hinweise zur Tabelle nach VDE 0701-0702:

1 Wird bei Geraten der Schutzklasse | mit Heizelementen >3,5 kW Gesamtleistung der erforderliche Isolationswiderstand nicht erreicht,
gilt das Gerat dennoch als einwandfrei, wenn der Schutzleiterstrom die Grenzwerte von 5.5 nicht iberschreitet.

2 Werden bei den genannten Isolationswiderstandsmessungen bei SK | oder SK I
¢ nicht alle Teile vollstandig erfasst (z. B. wenn Relais, Halbleiterbauteile eine Durchleitung verhindern) oder
« wurde sie bei Geraten mit Heizelementen >3,5 kW mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen,
darf das Ersatz-Ableitstrommessverfahren nicht angewendet werden!
Es muss die direkte Messung oder das Differenzstrommessverfahren angewendet werden.

3 Zusatzliche Prufungen fur Gerate mit einer sekundaren Ausgangsspannung, z. B. Trenntransformatoren, Ladegerate, Wandler,
Netzteile:

1. Isolationswiderstandsmessung zwischen der Sekundéarseite und der Primérseite.

2. Isolationswiderstandsmessung zwischen der Sekundéarseite und dem Korper des Arbeitsmittels
3. Beriuihrungsstrommessungen der sekundéaren Spannungsausgéange (auf3er SK IlI)

4. Messen der Leerlauf-/Ausgangsspannung.

4 Beim Uberschreiten des Grenzwertes (Schutzleiterstrom) ist festzustellen, ob durch Produktnormen, bzw. Herstellerangaben andere
Grenzwerte gelten.
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12.2 Prifablauf Ubersicht

‘/VDE 0701-0702\‘

N

v

\ 4

v

Geréate mit Schutzleiter (PE)
Schutzklasse I (SK 1)

Geréate ohne Schutzleiter (PE)
Schutzklasse 11 (SK 1)

Gerate mit Kleinspannung
(SELV/ PELV)
Schutzklasse Il (SK 111)

v

Sichtkontrolle
(Standard, Erweitert,
Kundenspezifisch)

(I’est fehlgeschlagerj

Nein: Sichtkontrolle bestanden? Ja
Einzelpriifungen: sK1
Die Spezifikation,
Auswahl und
Reihenfolge der . RPE  (Schutzleiterwiderstand)
Einzelpriifungen wird . RISO-1 (Isolationswiderstand LN-PE)
durch die priifende e  RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-PE)
Elektrofachkraft ®  RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.)
festgelegt e  RISO-4 (Iso.widerstand LN-beriirbare Teile ohne PE) <
. IPE (Schutzleiterstrom)
. IBer. (Beriihrungsstrom)
. Funkt. (Funktionsprifung)
. Kabel (Durchgangspriifung)
. Ua (Ausgangsspannung)
. PRCD (ortsverdnderliche Fehlerstrom Schutzeinrichtung)
skl
. RISO-1 (Isolationswiderstand LN-Korper)
. RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-Lorper)
. RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.) <
. IBer. (Beriihrungsstrom)
. Funkt. (Funktionsprifung)
. Kabel (Durchgangspriifung)
. Ua (Spannung Ausgang)
sKin
. RISO-1 (Isolationswiderstand LN-K&rper) <t
. RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-Kérper)
. RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.)
. Ua (Spannung Ausgang)
Nein: Priifung bestanden?

Ja

| Test erfolgreich |
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12.3 Erlauterung

Die manuelle Priifung nach VDE 0701-0702 dient der Uberpriifung

nach Instandsetzung, Anderung und zur Wiederholungspriifung
elektrischer Geréte. Eine Wiederholungsprufung darf erst nach
erfolgter Fehlerbeseitigung ausgefiihrt werden.

In Kapitel 12.4 ist allgemein beschrieben, wie Sie Priflinge
individuell prifen kénnen.

Je nach Schutzklasse des Priflings, werden lhnen
vorprogrammierte Einzelprifungen im MultiTest HT700+
RCD/ARC angeboten.

Die Spezifikation, Auswahl und Reihenfolge der
@ Einzelprifungen, wird durch die verantwortliche
Elektrofachkraft festgelegt.

Geltende Vorschriften befinden sich in der aktuellen
VDE/ IEC-Norm und den bestehenden
Herstellervorgaben des Priflings.

&

12.4 Allgemeiner Prufablauf
Beginn

QD Navigieren Sie Uber das ,Hauptmeni® zum
nebenstehenden Icon ,VDE 0701-0702".

B

In der Anzeigeflache ,Prf.: VDE 0701-0702“ muss die
entsprechende Schutzklasse des Priiflings getroffen werden:

» Wabhlen Sie die entsprechende Schutzklasse des
Priflings

o Geréate mit Schutzleiter (PE)
Schutzklasse | (SK 1)

Geréte ohne Schutzleiter (PE)
Schutzklasse Il (SK 11)

o Gerate die nur mit Kleinspannung
(SELV/ PELV) betrieben werden.
Schutzklasse Il (SK 11I)

@Y voE 0701-0702 } T=
Sichtkontrolle

Standard Sichtkontrolle )

Sichtkentrolle an Gehause, Kabel und Stecker
durchfiihren

Ist das Typschild in Ordnung und sind alle
Warnhinweise vorhanden?

[s_f wire | [ zurock |

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,VDE 0701-0702¢
(Bsp.:Anzeigeflache fir Priflinge nach SK 1)

12.4.1 Sichtkontrolle

» Berlhren Sie die rechte Seite der
Zeile ,Sichtkontrolle” um die
Auswahlmdglichkeiten einzusehen

Standard Sichtkontrolle )

» Wahlen Sie zwischen:

o Standard Sichtkontrolle

o Erweiterte Sichtkontrolle

o Kundenspezifische Sichtkontrolle
» Fuhren Sie die Sichtkontrolle durch

12.4.1.1 Keine Mangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle

» Bestatigen Sie mit der Schaltflache ,OK*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle

» Bestatigen Sie mit den Schaltflachen

Start
Sichtkontrolle]

N
==
i
Eamas
2

LStart Sichtkontrolle®

JAlle OK*

Start

LStart”

3

Sie kénnen den Prifling weiter testen.

12.4.1.2

Méngel vorhanden
Standard Sichtkontrolle
» Betétigen Sie die Schaltflache ,Fehler*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle

> Betétigen Sie die Schaltflachen ,F*,
fur jede Priiffrage mit negativem Ergebnis oder
N.V. fir ,nicht vorhanden®

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Start*

Sie kénnen den Priifling weiter testen.
Beachten Sie die Mangel der Sichtkontrolle!

Der Priifling darf nicht elektrisch getestet werden, wenn

A schwerwiegende Mangel bei der Sichtkontrolle erkannt
wurden und daraus eine Gefahrdung fur Personen
ausgeht.

12.4.1.3

ao
@crp

Um alle ON-/ OFF-Slider gleichzeitig zu aktivieren/ deaktivieren,
kénnen Sie die Schaltflache ,Alle inaktiv* bzw. ,Alle aktiv“
verwenden.

Priffrage Deaktivieren
Erweiterte- und kundenspezifische Sichtkontrolle

» Vor dem Start der Sichtkontrolle kdnnen Sie die
On-/ Off-Slider zum aktivieren/ deaktivieren von
Priffragen verwenden

12.4.2 Auswahl der Einzelprifungen

(@t vDE 0701-0702

- Feiy |

EE e

» Wahlen Sie eine Einzelpriifung und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Display
(Bsp.: Anzeigeflache fur Priflinge nach SK 1)

,Grenzwerte* sowie die ,Umpolzeit* kdnnen auf entsprechenden
Einzelprifung-Anzeigeflachen geéndert werden

> Betétigen Sie dazu die Schaltflache
,Grenzwerte” bzw. ,Umpolzeit* und andern Sie
die Einstellungswerte

(?, Geénderte ,Grenzwerte“ sowie die ,Umpolzeit”
bleiben nur fir die Dauer der Prifung aktiv.

Priifungen im manuellen Modus laufen standardmafig
ohne zeitliche Begrenzung (Testzeit = 0 Sek.).

Der Prifer muss aufgrund der aktuellen Anzeigewerte
im Display entscheiden, ob die Prifung beendet
werden kann.

&

Eine Pol-Umschaltung muss manuell durch die
Schaltflache ,L<->N* bzw. ,N<->L “ betétigt werden,
wenn keine , Testzeit” fiir die Umpolung angegeben
wurde.

=

12421

12.4.3

Das Priifgerat startet bei der ersten Prifung / Messung einen
Anschlusstest und ermittelt

Einzelprifung Starten
» Durch Betétigen der Schaltflache ,Start®
beginnen Sie die ausgewahlte Einzelprifung

Anschlusstest

- ob eine gefahrliche Beruihrungsspannung anliegt,
- ob ein Prifling angeschlossen ist
- und das kein Kurzschluss vorliegt.



Nach positiver Prifung wird die Messung eingeschaltet. Bei
negativem Anschlusstest (z. B. Schalter offen) wird eine Information
eingeblendet. Ein erneuter Anschlusstest erfolgt erst, wenn das
Menu ,Sichtkontrolle® nochmals durchlaufen wurde!

12.43.1

O Stopp

Einzelprifung Beenden

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Stopp*
beenden Sie die aktuelle Einzelpriifung

Sie gelangen zur
Ergebnis-Anzeigeflache der gewéhlten
Einzelprifung

Auf dem Display erscheint die Meldung
LPrufling in Ordnung* bzw.
JPrifling fehlerhaft”

» Durch betatigen der Schaltflache ,Start“ beginnt
die Prufung erneut

» Durch betétigen der Schaltflache ,Zurtick®

gelangen Sie zurtick zur Auswahl der
Einzelprifungen.
12.4.3.2 Einzelprifung Unterbrechen

» Durch Betétigen der Schaltflache ,Pause” wird
die Messaufnahme unterbrochen.

(Bspw. bei einem Positionswechsel der Abgreifklemme
oder Prifspitze, zur Vermeidung einer Fehimessung)

® Pause

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Weiter* wird
die Messaufnahme fortgefiihrt

Achtung, die Prifspannung bleibt wahrend einer
unterbrochenen bzw. pausierten Prifung bestehen und
liegt weiterhin am Priifling an!

12.4.3.3 Messwerte zurlicksetzen

» Ein fehlerhafter Messwert kann durch die
Schaltflache ,Reset” geléscht werden

(Das Zurlicksetzen der Messwerte funktioniert nur bei
laufender Prifung, nicht wenn die Prifung
unterbrochen ist.)

12.4.3.4  Prufspannung Umpolen
» Bei Einzelprifungen die eine Umpolung der
L+*=N Priifspannung benétigen, kénnen Sie durch
e Betatigen der Schaltflachen ,L<->N“ und ,N<->L“
die Umpolung veranlassen
12.4.4 Auswertung der Prifergebnisse

> Betétigen Sie nach Abschluss aller notwendigen

Einzelprifungen die Schaltflache ,Fertig“ auf der
Anzeigeflache ,VDE 0701-0702“

_ Sie erhalten die Meldung
.Test erfolgreich® bzw.
VN 1o chigeschiagen

ﬁ Testergebnis r T
Prifdatum 03.03.2017 10:44:51 ’
Gerét Andern}
Sichtkontrolle gut

Anschlusstest gut

RISO-1 gut

RISO-1 >100,0 MO == 2,0 MO
RISO-2 gut

RISO-2 >100,0 MQ  >=0,25 MQ

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Testergebnis®

> Betétigen Sie die Zeile ,Andern“ auf der rechten

Andern) Seite der Anzeigeflache ,Testergebnis*

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Geréate-Suche”

» Weisen Sie das Testergebnis einem
bestehenden Priifling zu

oder

» Erstellen Sie einen neuen Prifling und weisen
Sie diesem das Testergebnis zu.

» Scrollen Sie zum Ende des Testergebnisses und
wahlen Sie die entsprechende Prifungsart

Wiederholungs-, Anderungs-,

Priifungsart Instandsetzungs- bzw. Eingangsprifung
In der Zeile ,Bemerkung*“ kénnen Sie eine
Bemerkung N .
ergdnzende Anmerkung eintragen
ﬁ Testergebnis t T
Priifdatum 03.03.2017 10:44:51 |
Gerit 00001 Andern)
Sichtkontrolle gut
Anschlusstest gut
RISO-1 gut
RISO-1 >100,0 MO =2,0M0
RISO-2 gut
RISO-2 >1000MQ  >=025MQ

Sie kénnen zwischen folgenden Schaltflachen wéahlen

LDrucken®
(sofern Option ~verwerfen® .Speichern® LZurick®
vorhanden)
12.4.4.1 Drucken
> Betétigen Sie zum Drucken der Prifung die
m Schaltflache ,Drucken®.
(Der Gerétetester muss mit dem optionalen
Protokolldrucker per Bluetooth® verbunden sein)
12.4.4.2 Verwerfen
Verwerfen > Betatigen Sie zum Verwerfen der Prifung die

Schaltflache ,Verwerfen® und bestétigen Sie die
Kontrollabfrage auf dem Display mit ,Ja“.

Sie gelangen zurlick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*
12.4.43  Speichern

> Betétigen Sie zum Speichern der Prifung die
Schaltflache ,Speichern*.

Speichem

Die Prufdaten werden automatisch in der Datenbank gespeichert

und kdnnen Uber die Software HT-Multi ausgelesen werden.
Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*
12.4.4.4 Zuruck

» Uber die Schaltflache ,Zuriick” gelangen Sie
ohne ,Drucken®, ,Verwerfen* oder ,Speichern®
zurtick zur Anzeigeflache ,VDE 0701-0702°

4=, Zuriick

Der manuelle Priifvorgang ist beendet.
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13 Manuelle Prufung nach VDE 0751-1 (EN/ IEC 62353)
13.1 Ubersicht der Normangaben

D (]

Schutzklasse | (SK I) Schutzklasse Il (SK I1)
5.1* Prufumfang: *) angegebene Ziffern beziehen sich auf VDE 0751-1:2015-10 (EN/ IEC 62353)
5.2
Sichtprifung/ Inspektion

Auf &uBerlich erkennbare

Schéden an:

e Anschlussleitungen @ @
Steckverbindungen

e Gehause

e Zugentlastung, Biege-,
Knickschutz...

5.3.2

Messung des

Schutzleiterwiderstandes

Durchgang zwischen

ME-Gerat ohne abn. Netzanschlussleitung: 0,3 Q
ME-Gerat mit abn. Netzanschlussleitung: <0,2 Q

Abnehmbare Netzanschlussleitung: <0,1Q

IR I S Abn. Netzanschlussleitung + ME-Gerat: <0,3Q -

Netzsteckers und o

beriihrbaren leitfahigen ME-Gerat mit Festanschluss: <0,3Q

Teilen des Gerates, bzw, der System mit Mehrfachsteckdose: <0,5Q

Geratesteckvorrichtung

5.3.3 LN gegen PE 22,0MQ -

Messung des LN  gegen ber. Leitf. Teile ohne PE 27,0MQ LN gegen ber. Leitf. Teile ohne PE 27,0 MQ

Isolationswiderstandes LN gegen Sekundar TypB 22,0MQ LN gegen Sekundar TypB 27,0 MQ
LN gegen Sekundar TypF 270,0MQ LN gegen Sekundar TypF 270,0 MQ
Sek gegen PE Typ F 270,0 MQ Sek gegen PE TypF 270,0 MQ

5.34

Messung der Ableitstrome:  Typ B Typ BF Typ CF Typ B Typ BF Typ CF

5.3.3.2

Geréateableitstrom

Ersatzableitstrommessung: <1000 pA <1000 pA <1000 pA <500 pA <500 pA <500 pA

Direkt- /

Differenzstrommessung: <500 pA <500 pA <500 pA <100 pA <100 pA <100 pA

5.3.3.3

Ableitstrom

Anwendungsteil

Ersatzmessung (AC*): <5000 pA <50 pA <5000 pA <50 pA

Direktmessung (AC*): --- <5000 pA <50 pA <5000 pA <50 pA

5.4

Funktionsprifung / Funktion von Sicherheitseinrichtungen und Funktionsprobe.

Funktionstest

6.

Auswertung, Beurteilung, (Kontrolle und Vorbereitung auf den bestimmungsgemafRen Gebrauch)

Dokumentation

*Anmerkungl: Die VDE 0751-1:2015-10 (EN/ IEC 62353) enthélt kein Messverfahren und zuléssigen Werte fir Geréte, die DC-
Ableitstrome erzeugen. In diesem Fall sollte der Hersteller Angaben in den Begleitpapieren machen.

*Anmerkung 2: Besondere Anforderungen” kénnen andere Werte fir den Ableitstrom zulassen.

*Anmerkung 3: In der aktuellen Ausgabe der VDE 0751-1 ist die Messung des Isolationswiderstandes gefordert, wenn diese
,ZzweckmaRig* erscheint. Die Isolationsmessung darf nicht durchgefuhrt werden, wenn diese laut Herstellerangaben
in den Begleitpapieren ausgeschlossen wurde.

Grenzwerte fiir Isolationswiderstand sind in der VDE 0751-1:2015-10 (EN/ IEC 62353) vorgegeben, zusatzlich
kénnen Empfehlungen des Herstellers oder frihere gemessene Werte herangezogen werden.
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13.2

Prifablauf Ubersicht

VDE 0751-1

v

v

Gerate mit Schutzleiter (PE)
Schutzklasse | (SK 1)

Gerate ohne Schutzleiter (PE)
Schutzklasse 11 (SK 11)

Sichtkontrolle
(Standard, Erweitert,
Kundenspezifisch)

Sichtkontrolle bestanden?

(%]
A

RPE  (Schutzleiterwiderstand)

RISO-1 (Isolationswiderstand LN-PE)

RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-PE)

RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.)

RISO-4 (Iso.widerstand LN-beriirbare Teile ohne PE)
IAbl. (Gerateableitstrom)

IPAbI. (Patientenableitstrom)

Funkt. (Funktionspriifung)

Kabel (Durchgangspriifung)

\ 4
SK I
. RISO-1 (Isolationswiderstand LN-Korper)
. RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-Korper)
. RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.)
. IAbl. (Gerdteableitstrom)
. IPAbI. (Patientenableitstrom)
. Funkt. (Funktionspriifung)
. Kabel (Durchgangspriifung)

Priifung bestanden?

Einzelpriifungen:
Die Spezifikation,
Auswahl und
Reihenfolge der
Einzelprifungen wird
durch die prifende
Elektrofachkraft
festgelegt

Test fehlgeschlagen Test erfolgreich
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13.3 Erlauterung

Die manuelle Priifung nach VDE 0751-1 dient der Uberpriifung
nach Instandsetzung, Anderung und zur Wiederholungspriifung
von medizinischen elektrischen Geraten (Me-Priflinge).

Eine Wiederholungsprifung darf erst nach Fehlerbeseitigung
ausgefuhrt werden.

In Kapitel 13.4 ist allgemein beschrieben, wie Sie ME-Priiflinge
individuell prifen kénnen.

Je nach Schutzklasse des ME-Priflings, werden lhnen
vorprogrammierte Einzelprifungen im MultiTest HT700+
RCD/ARC angeboten.

13.4.1.2

Mangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle
» Betétigen Sie die Schaltflache ,Fehler*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle

» Betatigen Sie die Schaltflachen ,F,
fur jede Priffrage mit negativem Ergebnis oder
N.V. fiir ,nicht vorhanden*

> Betétigen Sie die Schaltflache ,Start”

Sie kdnnen den Prifling weiter testen.
Beachten Sie die Mangel der Sichtkontrolle!

Einzelprifungen, wird durch die verantwortliche
Elektrofachkraft festgelegt.

Die Spezifikation, Auswahl und Reihenfolge der

Geltende Vorschriften befinden sich in der aktuellen
VDE/ IEC-Norm und den bestehenden
Herstellervorgaben des Priiflings.

&

Der Priifling darf nicht elektrisch getestet werden, wenn

A schwerwiegende Mangel bei der Sichtkontrolle erkannt
wurden und daraus eine Gefahrdung fir Personen
ausgeht.

13.4 Allgemeiner Prufablauf
Beginn

Q'; Navigieren Sie Uber das ,Hauptmeni® zum
nebenstehenden Icon ,VDE 0751-1%.

B

In der Anzeigeflache ,Prf.: VDE 0751-1/ EN 62353" muss die
entsprechende Schutzklasse des Priiflings getroffen werden:

» Wabhlen Sie die entsprechende Schutzklasse des
Priflings

Gerate mit Schutzleiter (PE)
Schutzklasse | (SK 1)

o Geréte ohne Schutzleiter (PE)
Schutzklasse Il (SK 1)

(©PVDE 0751-1 / EN 62353

Sichtkontrelle

By =
Standard Sichtkontrolle )

Sichtkontrolle an Gehause, Kabel und Stecker
durchfiihren

Ist das Typschild in Ordnung und sind alle
Warnhinweise vorhanden?

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,VDE 0751 1/ EN 62353"
(Bsp.:Anzeigeflache fur Pruflinge nach SK 1)

13.41 Sichtkontrolle

» Berlhren Sie die rechte Seite der
Zeile ,Sichtkontrolle” um die
Auswahlmdglichkeiten einzusehen

Standard Sichtkontrolle )

» Wabhlen Sie zwischen:
o Standard Sichtkontrolle
o Erweiterte Sichtkontrolle
o Kundenspezifische Sichtkontrolle

» Fuhren Sie die Sichtkontrolle durch

134.11 Keine Méangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle

> Bestatigen Sie mit der Schaltflache ,OK*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle
> Bestéatigen Sie mit den Schaltflachen

S|
Sichtkontrolle]

,Start Sichtkontrolle®

JAlle OK*

JStart”

» Sie kdnnen den Prifling weiter testen.
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13.4.1.3  Pruffrage Deaktivieren
Erweiterte- und kundenspezifische Sichtprufung
o Vor dem Start der Sichtkontrolle kbnnen Sie
die On-/ Off-Slider zum
aktivieren/ deaktivieren von Priffragen
verwenden

ao
@crp

Um alle ON-/ OFF-Slider gleichzeitig zu aktivieren/ deaktivieren,
kénnen Sie die Schaltflache ,Alle inaktiv* bzw. ,Alle aktiv“

verwenden.
13.4.2 Auswahl der Einzelprifungen

(@ voE 07511/ EN 62353

|

A Ena EE e = Fertig

» Wahlen Sie eine Einzelpriifung und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Display
(Bsp.: Anzeigeflache fur Pruflinge nach SK 1)

,Grenzwerte” sowie die ,Umpolzeit* kdnnen auf jeder
entsprechenden Einzelpriifung-Anzeigeflache geandert werden

> Betétigen Sie dazu die Schaltflache
,Grenzwerte* bzw. ,Umpolzeit* und andern Sie
den entsprechenden Einstellungswert

(?, Geénderte ,Grenzwerte” sowie die ,Umpolzeit”
bleiben nur fir die Dauer der Prifung aktiv.

Priifungen im manuellen Modus laufen standardmafig
ohne zeitliche Begrenzung (Testzeit = 0 Sek.).

Der Prifer muss aufgrund der aktuellen Anzeigewerte
im Display entscheiden, ob die Prifung beendet
werden kann.

&

Eine Pol-Umschaltung muss manuell durch die
Schaltflache ,L<->N* bzw. ,N<->L “ betétigt werden,
wenn keine , Testzeit” fiir die Umpolung angegeben
wurde.

=

13.4.2.1

13.43

Das Priifgerat startet bei der ersten Prifung / Messung einen
Anschlusstest und ermittelt

Einzelprifung Starten
» Durch Betatigen der Schaltflache ,Start”
beginnen Sie die ausgewahlte Einzelprifung

Anschlusstest

- ob eine gefahrliche Beruihrungsspannung anliegt,
- ob ein Prifling angeschlossen ist
- und das kein Kurzschluss vorliegt.



Nach positiver Prifung wird die Messung eingeschaltet. Bei
negativem Anschlusstest (z. B. Schalter offen) wird eine Information
eingeblendet. Ein erneuter Anschlusstest erfolgt erst, wenn das
Menu ,Sichtkontrolle® nochmals durchlaufen wurde!

13.43.1

O Stopp

Einzelprifung Beenden

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Stopp*
beenden Sie die aktuelle Einzelpriifung

Sie gelangen zur
Ergebnis-Anzeigeflache der gewéhlten
Einzelprifung

Auf dem Display erscheint die Meldung
LPrufling in Ordnung* bzw.

JPrifling fehlerhaft”

» Durch wiederholtes Betatigen der
Schaltflache ,Start” beginnt die Priifung erneut
» Durch Betétigen der Schaltflache ,Zuriick®
gelangen Sie zurtick zur Auswahl der
Einzelprufungen.

4, Zuriick

13.4.3.2 Einzelprifung Unterbrechen

» Durch Betétigen der Schaltflache ,Pause” wird
die Messaufnahme unterbrochen.
(Bspw. bei einem Positionswechsel der Abgreifklemme
oder Prifspitze, zur Vermeidung einer Fehimessung)

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Weiter* wird
die Messaufnahme fortgefiihrt

=
o
-
@
L]

Achtung, die Prifspannung bleibt wahrend einer
unterbrochenen bzw. pausierten Prifung bestehen und
liegt weiterhin am Priifling an!

>

» Ein fehlerhafter Messwert kann durch die
Schaltflache ,Reset” geléscht werden
(Das Zurlicksetzen der Messwerte funktioniert nur bei
laufender Prifung, nicht wenn die Prifung
unterbrochen ist.)

D Reset

13.4.3.3 Prufspannung Umpolen

» Bei Einzelprifungen, die eine Umpolung der
Prufspannung bendtigen, kdnnen Sie durch
Betatigen der Schaltflachen ,L<->N“ und ,N<->L*
die Umpolung veranlassen

-
4

Ne=s L

13.4.4  Auswertung der Priifergebnisse

» Betétigen Sie nach Abschluss aller notwendigen
Einzelprifungen die Schaltflache ,Fertig” auf der
Anzeigeflache ,VDE 0751-1 / EN 62353*

4 Fertig

Sie erhalten die Meldung
sTest erfolgreich” bzw.
sTest fehlgeschlagen®

4 Testergebnis ¢ o
Priifdatum 03.03.2017 10:44:51 '
Gerdt Andern)
Sichtkontrolle gut

Anschlusstest gut

RISO-1 gut

RISO-1 >100,0 MO =2,0MQ
RISO-2 gut

RISO-2 >100,0 MQ >= 0,25 MQ

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Testergebnis®

> Betatigen Sie die Zeile ,Andern® auf der
rechten Seite der Anzeigeflache
.Testergebnis®

Andern)

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Gerate-Suche*

» Weisen Sie das Testergebnis einem
bestehenden Priifling zu

oder

» Erstellen Sie einen neuen Prifling und weisen
Sie diesem das Testergebnis zu.

» Scrollen Sie zum Ende des Testergebnisses
und wahlen Sie die entsprechende
Prufungsart:

Wiederholungs-, Anderungs-,

Prifungsart . .
Instandsetzungs- bzw. Eingangsprifung
Pt In dfer Zeile ,Bemerkung .konnen Sie eine
ergédnzende Anmerkung eintragen

ﬁ Testergebnis [

Priifdatum 03.03.2017 10:44:51 |

Gerét 00001 Andern}

Sichtkontrolle gut

Anschlusstest gut

RISO-1 gut

RISO-1 >100,0 MQ == 2,0 MQ

RISO-2 gut

RISO-2 >1000 MQ ==025MQ

Spechemn

Sie kénnen zwischen folgenden Schaltflachen wahlen.

,Drucken”
(sofern Option LVverwerfen* ~Speichern” LZuriick®
vorhanden)
13.4.4.1 Drucken
> Betétigen Sie zum Drucken der Prifung die
m Schaltflache ,Drucken®.
(Der Geréatetester muss mit dem optionalen Protokolldrucker per
Bluetooth® verbunden sein)
13.4.4.2  Verwerfen
PP > Betatigen Sie zum Verwerfen der Priifung die

Schaltflache ,Verwerfen* und bestétigen Sie die
Kontrollabfrage auf dem Display mit ,Ja“.

Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*
13.4.4.3

Die Priifdaten werden automatisch in der Datenbank gespeichert
und kdnnen Uber die Software HT-Multi ausgelesen werden.

Speichern

> Betétigen Sie zum Speichern der Prifung die
Schaltflache ,Speichern®.

Sie gelangen zurlick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*
13.4.4.4

Der manuelle Prifvorgang ist beendet.

Zurick

> Uber die Schaltflache ,Zuriick“ gelangen Sie ohne
,Drucken®, ,Verwerfen* oder ,Speichern® zurlick
zur Anzeigeflache ,VDE 0751-1 / EN 62353
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14 Manuelle Prifung nach VDE 0544-4 (EN/ IEC 60974-4)

141

Ubersicht der Normangaben

D

Schutzklasse | (SK 1)

(]

Schutzklasse Il (SK II)

5* Prufumfang: *) angegebene Ziffern beziehen sich auf VDE 0544-4:2017-05 (EN 60974-4:2016)

5.1

Sichtprifung

nachfolgende Punkte sind

zu prifen:

e Brenner/
Elektrodenhalter

e Netzversorgung

e Schweil3stromkreis

e Gehéause...

5.2

Durchgangigkeit des
Schutzleiterstromkreises
Widerstand zwischen einem
zu Schutzzwecken an den
Schutzleiter
angeschlossenen leitfahigen
Teil und dem Schutzkontakt
des Netz- oder
Geratesteckers bzw. der
Schutzleiteranschlussstelle
des Gerates

5.3
Isolationswiderstand

5.4

Beriihrungsstrom des

SchweilRstromkreises

o SchweiRausgange gegen
Schutzleiteranschluss

5.5

Beruhrungsstrom bei

Normalbetrieb

fur beruhrbare leitende

Oberflachen, die nicht am

Schutzleiterstromkreis

angeschlossen sind.

5.6

Schutzleiterstrom

5.7

Leerlaufspannung

o Umgebung mit erhohter
elektrischer Gefahrdung

e Umgebung ohne erhdhte
elektrische Gefahrdung

6

Funktionsprifung /

Funktionstest

7

Auswertung,

Beurteilung,

Dokumentation

X X

Fir Leitungen mit einem Bemessungsstrom <16 A
bis 5 m: <0,3Q
je weitere 7,5 m zusatzlich: 0,1Q
maximal: 1,0Q T

Fur Leitungen mit h6heren Bemessungsstromen gilt der
berechnete ohmsche Widerstandswert.

Netzstromkreis gegen Schweil3stromkreis 25,0 MQ Netzstromkreis gegen Schweil3stromkreis

SchweiRstromkreis gegen Schutzleiterstromkreis 25,0 MQ
22,5MQ Netzstromkreis gegen

Netzstromkreis gegen Schutzleiterstromkreis 22,5 MQ  erreichbare Oberflachen 25,0 MQ

Wechselstrom Effektivwert <10,0 mA  Effektivwert <10,0 mA

Effektivwert <0,5mA Effektivwert <0,5 mA

Effektivwert <10,0 mA oo

Uo Scheitelwerte €U, x 1,15 und die in Tabelle 13 der IEC 60974-1 angegebenen Werte nicht iberschreiten.
e 113V DC Scheitelwert 68 V AC Scheitelwert 48 V AC Effektivwert

e 113V DC Scheitelwert 113 V AC Scheitelwert 80 V AC Effektivwert

Funktion von Sicherheitseinrichtungen und Funktionsprobe.

Kontrolle und Vorbereitung auf den bestimmungsgeméafRen Gebrauch

SchweiBvorrichtungen, die nicht nach EN/ IEC 60974-1 gebaut sind (z. B. vor dem Datum der Veroffentlichung der ersten Ausgabe (1989)
gebaut) kénnten nicht alle Anforderungen dieser Norm erfllen.
In diesem Falle sollte der Prifer in seinem Bericht Folgendes angeben:
- Die Anforderungen, die nicht erfullt sind;
- Das Ausmal3, zu dem die Anforderungen nicht erfillt wurde;
- Die davon abzuleitende Risikobeurteilung;
- Die KorrekturmafRnahmen, falls erforderlich.
Der Bericht sollte den Eigentiimer in die Lage versetzen, eine geeignete Entscheidung zur weiteren Verwendung des Gerates zu treffen.

38



14.2 Prifablauf Ubersicht

(

VDE 0544-4

\/

v

Schutzklasse I (SK 1)

Gerite mit Schutzleiter (PE)

Geréate ohne Schutzleiter (PE)
Schutzklasse 11 (SK I1)

7

Sichtkontrolle

(Standard, Erweitert,

Kundenspezifisch)

v

Sichtkontrolle bestanden?

Ja

(%)
A

(%]
A

RPE  (Schutzleiterwiderstand)

RISO-1 (Isolationswiderstand LN-PE)

RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-PE)

RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.)
RISO-4 (Iso.widerstand LN-beriihrbare Teile ohne PE)
IPE (Schutzleiterstrom)

IBer. (Beriihrungsstrom)

Funkt. (Funktionspriifung)

Kabel (Durchgangspriifung)

Ua-Schw. (Spannung SchweiRkreis)
Iber.-Schw. (Beriihrungsstrom SchweiRkreis)

RISO-1 (Isolationswiderstand LN-K6rper)
RISO-2 (Isolationswiderstand Sek.-Kérper)
RISO-3 (Isolationswiderstand LN-Sek.)

IBer. (Berithrungsstrom)

Funkt. (Funktionspriifung)

Kabel (Durchgangspriifung)

Ua-Schw. (Spannung SchweiRkreis)
Iber.-Schw. (Beriihrungsstrom SchweiRkreis)

Nei

Nein

Priifung bestanden?

Ja

\ 4

Einzelpriifungen:
Die Spezifikation,
Auswahl und
Reihenfolge der
Einzelprufungen wird
durch die prifende
Elektrofachkraft
festgelegt

Test fehlgeschlagen )

(/
N

&

Test erfolgreich

/
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14.3 Erlauterung
Die manuelle Priifung nach VDE 0544-4 dient der Uberpriifung
nach Instandsetzung, Anderung und zur Wiederholungspriifung
von Stromquellen zum Lichtbogenschweif3en.
Eine Wiederholungsprifung darf erst nach Fehlerbeseitigung
ausgefuhrt werden.
In Kapitel 14.4 ist allgemein beschrieben, wie Sie eine Stromquelle
zum Lichtbogenschweil3en individuell prifen kdnnen.
Je nach Schutzklasse des Priflings, werden lhnen
vorprogrammierte Einzelprifungen im MultiTest HT700+ ARC
angeboten.

Die Spezifikation, Auswahl und Reihenfolge der
Einzelprifungen, wird durch die verantwortliche
Elektrofachkraft festgelegt.

&

Geltende Vorschriften befinden sich in der aktuellen
VDE/ IEC-Norm und den bestehenden
Herstellervorgaben des Priiflings.

&

14.4.1.2

Mangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle
» Betétigen Sie die Schaltflache ,Fehler*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle
» Betatigen Sie die Schaltflachen ,F,
fur jede Priffrage mit negativem Ergebnis oder
N.V. flr ,nicht vorhanden®.

> Betétigen Sie die Schaltflache ,Start”

Sie kdnnen den Prifling weiter testen.
Beachten Sie die Méangel der Sichtkontrolle!

Der Priifling darf nicht elektrisch getestet werden, wenn
schwerwiegende Mangel bei der Sichtkontrolle erkannt
wurden und daraus eine Gefahrdung fir Personen
ausgeht.

A

14.4 Allgemeiner Prufablauf
Beginn

Navigieren Sie lber das ,Hauptmeni® zum
nebenstehenden Icon ,VDE 0544-4%.

In der Anzeigeflache ,Prf.: VDE 0544-4 /| EN 60974-4" muss die
entsprechende Schutzklasse des Priiflings getroffen werden:

» Wahlen Sie die entsprechende Schutzklasse des
Priflings

o Geréate mit Schutzleiter (PE)
Schutzklasse | (SK 1)

o Geréte ohne Schutzleiter (PE)
Schutzklasse Il (SK 1I)

[EIufC VDE 0544-4 | EN B0974-4 t &=

Sichtkontrelle

Standard Sichtkontrolle }

Sichtkeontrolle an Gehause, Kabel und Stecker
durchfiihren

Ist das Typschild in Ordnung und sind alle
Warnhinweise vorhanden?

I?_f e | [ 2ok |

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,VDE 0544-4 /| EN 60974-4“
(Bsp.: Anzeigeflache fur Priflinge nach SK II)

14.41 Sichtkontrolle

» Berlhren Sie die rechte Seite der
Zeile ,Sichtkontrolle” um die
Auswahlmdglichkeiten einzusehen

Standard Sichtkontrolle )

» Wabhlen Sie zwischen:
o Standard Sichtkontrolle
o Erweiterte Sichtkontrolle
o Kundenspezifische Sichtkontrolle

» Fuhren Sie die Sichtkontrolle durch

14411 Keine Méangel vorhanden
Standard Sichtkontrolle

> Bestatigen Sie mit der Schaltflache ,OK*

Erweiterte- und kundenspez. Sichtkontrolle
> Bestéatigen Sie mit den Schaltflachen

S|
Sichtkontrolle]

,Start Sichtkontrolle®

JAlle OK*

JStart”

Sie kénnen den Prifling weiter testen.

40

14.4.1.3

ao
@crp

Um alle ON-/ OFF-Slider gleichzeitig zu aktivieren/ deaktivieren,
kénnen Sie die Schaltflache ,Alle inaktiv* bzw. ,Alle aktiv“
verwenden.

Pruffrage Deaktivieren
Erweiterte- und kundenspezifische Sichtkontrolle

» Vor dem Start der Sichtkontrolle kénnen Sie die
On-/ Off-Slider zum aktivieren/ deaktivieren von
Priuffragen verwenden

14.4.2 Auswahl der Einzelprifungen

[CIluC voE 0544-4 / EN 60974-4 ¥

0]
il

» Wahlen Sie eine Einzelpriifung und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Display
(Bsp.: Anzeigeflache fur Priflinge nach SK II)

» ,Grenzwerte® und ,Umpolzeit* kénnen auf jeder
entsprechenden Einzelpriifung-Anzeigeflache
geandert werden

> Betatigen Sie dazu die Schaltflache ,Grenzwerte”
bzw. ,Umpolzeit“ und &ndern Sie den
entsprechenden Einstellungswert

@ Geénderte ,Grenzwerte” sowie die ,Umpolzeit”
bleiben nur fiir die Dauer der Priifung aktiv.

Priifungen im manuellen Modus laufen standardméafig
ohne zeitliche Begrenzung (Testzeit = 0 Sek.).

Der Prifer muss aufgrund der aktuellen Anzeigewerte
im Display entscheiden, ob die Prifung beendet
werden kann.

&

Eine Pol-Umschaltung muss manuell durch die
Schaltflache ,L<->N* bzw. ,N<->L “ betétigt werden,
wenn keine , Testzeit” fiir die Umpolung angegeben
wurde.

&

14421

14.4.3  Anschlusstest

Das Priifgerat startet bei der ersten Prifung / Messung einen
Anschlusstest und ermittelt

- ob eine geféhrliche Berlihrungsspannung anliegt,

Einzelprifung Starten

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Start”
beginnen Sie die ausgewahlte Einzelprifung

- ob ein Prufling angeschlossen ist
- und das kein Kurzschluss vorliegt.



Nach positiver Prifung wird die Messung eingeschaltet. Bei
negativem Anschlusstest (z. B. Schalter offen) wird eine Information
eingeblendet. Ein erneuter Anschlusstest erfolgt erst, wenn das
Menu ,Sichtkontrolle® nochmals durchlaufen wurde!

14.43.1

O Stopp

Einzelprifung Beenden

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Stopp*
beenden Sie die aktuelle Einzelpriifung

Sie gelangen zur
Ergebnis-Anzeigeflache der gewéhlten
Einzelprifung

Auf dem Display erscheint die Meldung
LPrufling in Ordnung* bzw.

JPrifling fehlerhaft”

» Durch wiederholtes Betatigen der
Schaltflache ,Start” beginnt die Priifung erneut
» Durch Betétigen der Schaltflache ,Zuritick®
gelangen Sie zurtick zur Auswahl der
Einzelprufungen.

Start

4 Zuriick

14.4.3.2 Einzelprifung Unterbrechen

» Durch Betétigen der Schaltflache ,Pause” wird
die Messaufnahme unterbrochen.

® Pause

(Bspw. bei einem Positionswechsel der Abgreifklemme
oder Prifspitze, zur Vermeidung einer Fehimessung)

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Weiter* wird
die Messaufnahme fortgefihrt

Achtung, die Priifspannung bleibt wahrend einer
unterbrochenen bzw. pausierten Prifung bestehen und
liegt weiterhin am Priifling an!

>

» Ein fehlerhafter Messwert kann durch die
Schaltflache ,Reset” geléscht werden
(Das Zuriicksetzen der Messwerte funktioniert nur bei
laufender Prifung, nicht wenn die Prifung
unterbrochen ist.)

O Reset

14.4.3.3  Prufspannung Umpolen
> Bei Einzelprifungen die eine Umpolung der
o Prifspannung bendtigen, kdnnen Sie durch
N L Betatigen der Schaltflachen ,L<->N“ und ,N<->L*
die Umpolung veranlassen
14.4.4  Auswertung der Prifergebnisse

» Betatigen Sie nach Abschluss aller notwendigen
Einzelprifungen die Schaltflache ,Fertig” auf der
Anzeigeflache ,VDE 0544-4 | EN 60974-4*

<~ Fertig

Sie erhalten die Meldung
,1est erfolgreich® bzw.
,1est fehlgeschlagen®

£} Testergebnis ¢ =h
Priifdatum 03.03.2017 10:44:51 ’
Gerét Andern)
Sichtkentrolle gut

Anschlusstest gut

RISO-1 gut

RISO-1 >100,0 MQ == 2,0 MQ
RISO-2 gut

RISO-2 >1000 MQ >=0,.25MQ
cion

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Testergebnis®

> Betétigen Sie die Zeile ,Andern® auf der rechten

AT Seite der Anzeigeflache ,Testergebnis*

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Gerate-Suche*

» Weisen Sie das Testergebnis einem bestehenden
Prifling zu

oder

» Erstellen Sie einen neuen Prifling und weisen Sie
dem neuen Priifling das Testergebnis zu.

» Scrollen Sie zum Ende des Testergebnisses und
wahlen Sie die entsprechende Prufungsart:

Wiederholungs-, Anderungs-,

Prifungsart Instandsetzungs- bzw. Eingangsprufung
» In der Zeile ,Bemerkung*“ kénnen Sie eine
Bemerkung . .
ergéanzende Anmerkung eintragen
ﬁ Testergebnis [
Priifdatum 03.03.2017 10:44:51 |
Gerit 00001 Andern)
Sichtkontrelle gut
Anschlusstest gut
RISO-1 gut
RISO-1 =100,0 MQ >= 2,0 MQ
RISO-2 gut
RISO-2 =100,0 MQ == 0,25 MQ

Spaicherm

Sie kénnen zwischen folgenden Schaltflachen wéhlen

,Drucken®
(sofern Option Lverwerfen* ~Speichern® LZurick®
vorhanden)
14441 Drucken

> Betétigen Sie zum Drucken der Prifung die
Schaltflache ,Drucken®.

(Der Geréatetester muss mit dem optionalen
Protokolldrucker per Bluetooth® verbunden sein)

Je nach Einstellung in den Systemdaten zum
Drucker wird ein Protokoll oder Label gedruckt.

i 0

Verwerfen
> Betétigen Sie zum Verwerfen der Prifung die
Schaltflache ,Verwerfen® und bestétigen Sie die
Kontrollabfrage auf dem Display mit ,Ja“.
Sie gelangen zurlick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*
14.4.43  Speichern

> Betétigen Sie zum Speichern der Prifung die

speschern Schaltflache ,Speichern®.

Die Prufdaten werden automatisch in der Datenbank gespeichert
und kdnnen Uber die Software HT-Multi ausgelesen werden.

Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*

14.4.4.4  Zurick

> Uber die Schaltflache ,Zuriick* gelangen Sie
ohne ,Drucken®, ,Verwerfen* oder ,Speichern®
zuriick zur
Anzeigeflache ,VDE 0544-4 | EN 60974-4“

4=, Zuriick

Der manuelle Priifvorgang ist beendet.
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15 Einzelprifungen
15.1 Allgemeine Hinweise

Vor Beginn einer Prifung sind die Herstellerangaben
in den Begleitpapieren des Priiflings zu beachten.

A

Die Spezifikation, Auswahl und Reihenfolge der
Einzelprifungen wird durch die verantwortliche
Elektrofachkraft festgelegt.

=

Geénderte Grenzwerte und Testzeiten der
Einzelprifungen bleiben nur fur die Dauer der
Einzelprifung aktiv.

&

Ab Werk eingestellte Grenzwerte entsprechen den
normativen Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung.

&

Die Priifung von Leitungen muss immer im abgerollten
Zustand erfolgen! Bspw. bei Kabeltrommeln.

&

15.1.1  Zeitweilige Grenzwerte
(DY VDE 0701-0702: RPE B ol
Priifstrom 600 mAY

1, Prifstrom wahlen

2, Prifling gem&R Anschlussschema anschliefen
3. Netzleitung wihrend der Messung bewegen
4. Messung startet (iber Taste Start

—
Grenzwert RPE 0.300 Q
Leitungslénge 50m
Priifstrom

Die aktuellen Prufwerte einer Einzelprifung werden auf der
entsprechenden Anzeigeflache im Bereich der Markierung
angezeigt.

Bspw.: Anzeigeflache ,VDE 0701-0702: RPE*

» Durch Betéatigen der Schaltflache ,Grenzwerte®

gelangen Sie zu den editierbaren Grenzwerten der

entsprechenden Einzelprifung

AL Grenzwerte Bt =
RPE VDE 701-702 (Q) 0,3 »
RPE VDE 751 () 03 )
RPE pro 7,5m Leitungsl. (£2) 01 )
Leitungslange (m) 5 >
Leitungsquerschnitt (mm?) 1,5 b

[rucksetzen | [ zce |

» Editieren Sie die notwendigen Grenzwerte durch
Bertuihren der zugehdérigen Zeile.
Bspw.: Anzeigeflache ,Grenzwerte” nach VDE 0701-0702: RPE
Geanderte Grenzwerte werden in roter Schriftfarbe dargestellt.
» Durch Betatigen der Schaltflache ,Zuriick”

gelangen Sie zuriick zur Anzeigeflache der
entsprechenden Einzelprifung.

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Zuriicksetzen*
werden alle Grenzwerte auf die vorherigen
Standardwerte zurlickgesetzt.

Zuruicksetzen

Priifwerte die sich aus unterschiedlichen Grenzwerten
errechnen, werden durch das MultiTest HT700+ RCD/ARC
automatisch ermittelt.

Sehen Sie dazu die nachfolgende Beispielrechnung.
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Beispielrechnung: (fir RPE nach VDE 0701-0702)

o der voreingestellte und zulassige Widerstandswert
bei 5 m Leitungslange betragt 0,3 Q

o pro weitere 7,5 m Leitungsléange erhéht sich der
zulassige Widerstandswert um je 0,1 Q

o maximal zulassiger Widerstandswert 1,0 Q

» Wenn Sie den Grenzwert der Leitungslange auf 12,5 m
erhdhen, errechnet der Gerétetester automatisch einen
zuléssigen Widerstandswert von 0,4 Q

5mpzq)+7,5M (010)=12,5M (4q)

» Leitungslangen >50 m ergeben einen zulassigen
Widerstandswert von 1,0 Q

5m oz +45,1m 70 =50,1M 100

—
Grenzwert RPE 0,400
Leitungslénge 12,5m
Priifstrom 02A

Nach der Eingabe abweichender Grenzwerte, werden die
errechneten Prufwerte auf der Anzeigeflache der entsprechenden
Einzelprifung dargestellt.

Bspw.: Anzeigeflache ,VDE 0701-0702: RPE*

15.1.2  Umpolzeit

Die Verzégerungszeit der Netzumpolung wird bei Priflingen mit
verzogerter Ansprechcharakteristik verwendet.

» Durch Betatigen der Schaltflache ,Umpolzeit®
gelangen Sie zur Verzdgerungszeit der
Netzumpolung.

Bspw. bei der Priifung von Geraten mit definierter Startzeit.
Verzdgerungszeiten von 0 [ms] bis 60.000 [ms] sind zulassig.



15.1.3  Messverfahren

Differenzstrommessung

Die netzseitigen Anschliisse des Gerates werden durch einen
Differenzstromwandler Uberprift. Liegt eine Stromdifferenz
zwischen L- und N-Leiter vor, fliet nachgewiesen ein Ableit-/
bzw. Fehlerstrom.

Zu beachten:

FlieBen Ableit-/ Fehlerstrome Uber unterschiedliche Fehlstellen
ab, sind diese nicht einzeln erkennbar. Es wird die Summe aller
Ableit-/ Fehlerstrome gemessen.

Direktstrommessung (Prufling isoliert aufstellen)
Der Ableitstrom wird direkt Gber einen Messwiderstand (Shunt)
gemessen.

Zu beachten:

Bei Priiflingen die nicht isoliert stehen, kdnnen Ableitstrome ber
parallele Erdverbindungen abflieRen. Dadurch wird der
gemessene Ableitstrom verringert und das Messergebnis
verfalscht.

Ersatzableitstrommessung

Der Messkreis bei der Ersatzableitstrommessung ist galvanisch
vom Netz getrennt und der L- sowie N-Leiter sind gebruickt.

Zu beachten:

Die potenzialfreie Priifspannung betragt standardmaRig

230 V AC. Bei abweichender Prifspannung wird der gemessene
Ableitstrom umgerechnet, um einem Prifergebnis mit
Netzspannung zu entsprechen. Das Messverfahren darf nur
verwendet werden, wenn keine netzspannungsabhangigen
elektrisch betatigten Schalteinrichtungen im Prifling vorhanden
sind, und nach bestandener Isolationspriifung.

15.1.4  Mess-Zubehor/ Optionale Messverfahren

Zangenmessung

Die Messung erfolgt mittels Leckstromzange HT77C.

Zu beachten:

Die Leckstromzange bendétigt keine Verbindung zum MultiTest
HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC. Der gemessene Ableit-/
bzw. Fehlerstrom wird manuell in einem Eingabefenster des
Geratetesters eingetragen.

Die Leckstromzange unterstiitzt das Direkt- und
Differenzmessverfahren und kann auch fir dreiphasige Gerate
verwendet werden. (Siehe Kapitel 16.2)

Die im Geratetester enthaltenen Prifablaufe 12 und 13 stellen
automatische Prufablaufe fur die Verwendung der
Leckstromzange HT77C dar.

Dreiphasenmessung
(aktive Messungen mdglich (mit Netzspannung))

Die Messung erfolgt mittels Messadapter HT-MK4

Beachten Sie zur Inbetriebnahme der Messadapter die
mitgelieferte Bedienungsanleitung sowie samtliche Hinweise der
entsprechenden Einzelprifung.

Folgende Einzelprufungen kdnnen mit dem HT-MK4
vorgenommen werden. (Siehe Kapitel 16.1)
= Prifung der Durchgangigkeit des Schutzleitersystems
= |solationspriifung
= Messung des Schutzleiter- und Beriihrungsstromes mit der
Methode:
o Differenzmessung
e Direktmessung
e Ersatz-Ableitstrommessung
» Funktionsprifung

Die im Geratetester enthaltenen Prifablaufe 17 und 18 stellen
automatische Prufablaufe fur die Verwendung des HT-MK4 dar.

Dreiphasenmessung mit CEE-Leitungsadapter
(ausschlieRlich passive Messungen moglich (ohne Netzspannung))

Die Messung erfolgt mittels Messadapter HT-MK3.

Beachten Sie zur Inbetriebnahme des Messadapter die
mitgelieferte Bedienungsanleitung sowie samtliche Hinweise der
entsprechenden Einzelprifung.
Folgende Einzelprufungen kdnnen mit dem
HT-MK4 (Siehe Kapitel 16.1) vorgenommen werden.

= Schutzleiterwiderstand (RPE)

= |solationswiderstand (RISO)

= Kabel-Funktions- und Drehfeldpriifung

= Ersatzableitstrom:

o  Bspw. IPE-Schutzleiterstrom, IBer.-Bertihrungsstrom,
IAbI.-Gerateableitstrom, IPAbl.-Patientenableitstrom

Die im Gerétetester enthaltenen Prifablaufe 12, 13, 21 und 22
stellen automatische Prifablaufe fur die Verwendung des HT-
MK3/HT-MK4 dar.
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15.2 RPE - Schutzleiterwiderstand 15.2.2 Anwendung
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 / SK I; RPE
EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK Il SK | SK Il SK | SK Il

L.N.PE
X : - X - X - J:‘

15.21 Erlauterung

Priflinge mit Schutzleiter mussen eine ordnungsgeméafe und
sichere Verbindung zu allen

VDE 0701-0702
ortsveranderlicher Prufling

- mit dem Schutzleiter verbundenen,

- bertihrbaren und leitfahigen Teilen,
- die im Fehlerfall spannungsfiihrend werden kénnen,

besitzen.

Der Schutzleiterwiderstand setzt sich zusammen aus

- dem Widerstandswert zwischen der Anschlussstelle des
Priflings bis hin zu allen mit dem Schutzleiter
verbundenen, berthrbaren und leitfahigen Teilen des
Gerates,

- den Ubergangswiderstianden aller Klemm- und
Steckverbindungen,

- und ggfs. den Widerstanden aller verbundenen
Verlangerungs- und Gerateanschlussleitungen.

-1

Um den Schutzleiterwiderstand zu bestimmen, kénnen
verschiedene Prifstrome gewahlt werden. Die folgenden
RPE-Prifstrome stehen zu Verfiigung:

Stromlaufplan

Prafstrom Stromart » Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
0,6 A AC Pruflings, geméanr Anschlussschema, in die Prufsteckdose des
10,0 A AC Geréatetesters.
Priiffrequenz » Messen Sie mit der Prifsonde an.aller'l mit de.m Schutzleiter
= verbundenen, berihrbaren und leitfahigen Teilen des Gerates.
Die Auswahl des Prifstromes erfolgt durch die verantwortliche
Elektrofachkraft.

A Der Prufling muss vom Netz freigeschaltet werden.

Leitungen des Priiflings missen sich immer im
(&= abgeroliten Zustand befinden! Bspw. bei einer
Kabeltrommel.

Achten Sie darauf, dass alle Klemm- und
Steckverbindungen (bspw. die Verbindung der

@ Abgreifklemme oder Prufsonde) einen einwandfreien
Kontakt zu den berihrbaren und leitfahigen Teilen
besitzen.

Bei Geraten mit langen Anschlussleitungen und einem
Schutzleiterwiderstand >1 Q, ist der Betreiber des
@ Priflings dariiber zu informieren, dass die
Schleifenimpedanz des Stromkreises zu hoch werden
kann und der Einsatz des Pruflings Uber einen
Fehlerstromschutzschalter erfolgen sollte.
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SK I; RPE

ortsfester Priifling

SK I; RPE

ortsfester Priifling

L.N.PE

Stromlaufplan
» Prufling geman Anschlussschema prifen

» Stellen Sie eine Verbindung zwischen einer parallel verlaufenden
PE-Strecke (bspw. eine im selben Stromkreis liegende

Schutzkontakt-Steckdose) und der PE-Buchse des Geratetesters
her.

» Messen Sie mit der Priifsonde an allen mit dem Schutzleiter
verbundenen, berthrbaren und leitfahigen Teilen des Gerates.

% L.N.PE ERNIFE ;

Anschlussschema

Stromlaufplan
» Prufling geméanR Anschlussschema prifen

» Stellen Sie eine Verbindung zwischen der PE-Buchse des
Geratetesters und der Schutzleiter Anschlussstelle des Priiflings
her.

» Messen Sie mit der Priifsonde an allen mit dem Schutzleiter
verbundenen, beriihrbaren und leitfahigen Teilen des Gerétes.
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15.23

» Prufling Begutachten

o Stellen Sie vor Beginn der Priifung die notwendigen
Messstellen fest.

Messung

» Prifstrom wahlen

o Wabhlen Sie den Priifstrom durch

PrUfstromﬂﬂEOO mA) -
Beriihren der nebenstehenden

Zeile.
—
1. e’
2 Start

®

1 Priifsonde zur ersten Kontaktstelle fihren und anlegen
2 Schaltflache ,Start” betatigen

o Messwert auf Display beobachten
(héchster Messwert wird gesichert)

3 Schaltflache ,Pause” betatigen
4 Prifsonde zur nachsten Kontaktstelle fihren und anlegen
5 Schaltflache ,Weiter* betatigen

o Messwert auf Display beobachten
(hoéchster Messwert wird gesichert)

» Messung

» Wiederholen Sie die Messschritte 3 bis 5 um an weiteren
Kontaktstellen zu Messen.

» Bewegen Sie wahrend der Messung alle
beweglichen Einzelabschnitte der
Schutzleiterstrecke.

» Achten Sie dabei auf eine gute Kontaktgabe der
o Abgreifklemme/-en bzw. Priifsonde und
o aller Klemm- und Steckverbindungen.

Tritt wahrend der Bewegung des Schutzleiters eine
erhebliche Anderung des gemessenen
Widerstandswertes auf, muss davon ausgegangen
werden, dass der Schutzleiter keine ausreichende
Verbindung besitzt, beschadigt ist oder eine der
Klemm- bzw. Steckverbindungen den Kontakt zum
Prifling verloren hat.

> Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp*, wenn Sie
alle mit dem Schutzleiter verbundenen,
bertihrbaren und leitfahigen Teile mit der
Prifsonde abgetastet haben.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.
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15.2.4 Messfehler

Messwerte Grenzwerte Maxwerte

RPE Widerstand >30,000 £ 0,300 Q >30,000 &

Wenn Sie den Kontakt zum Prifling bei laufender Messung
verlieren, wird der Stromkreis unterbrochen.

Der Geratetester zeigt im Display den Maximalwert von >30,000 Q
Die Prifung wird nicht bestanden.
Fehlerbehebung

e

1 Stellen Sie eine einwandfreie Verbindung zwischen Priifsonde
und Kontaktstelle des Pruflings her
2 Betatigen Sie anschlieRend die Schaltflache ,Reset” bei
aktiver/ laufender Messung
Der Maximalwert wird durch den aktuellen Messwert
Uberschrieben.

15.2.4.1

Wenn der Messwert kleiner als der aktuelle Grenzwert ist, wird
die Prufung bestanden.



15.3 RISO - Isolationswiderstand

VDE 0751-1/ VDE 0544-4 |
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK Il SK | SK Il SK | SK I
X X X X X X X
(optional) (optional)
15.3.1  Erlauterung

Durch diese Messung soll festgestellt werden, ob die Isolierungen
des Pruflings ausreichend hohe Widerstande aufweisen. Ein hoher
Isolationswiderstand stellt sicher, dass keine Fehlerstréme
abflieRen kdnnen.

Der Isolationswiderstand wird, in Abhangigkeit von Priifnorm und
Schutzklasse, zwischen den folgenden Punkten gemessen:

LN gegen PE und leitfahige,
.. . RISO-1

beruhrbare Teile (SK 1)
LN gegen Kérper (SK I1) Isolationstest
Eingang gegen Korper (SK 111)
Sek. gegen PE und leitfahige,

beruhrbare Teile (SK 1) RISO==
Sek. gegen Korper (SK 1I) Isolaflonstest

Ausgang gegen Koérper (SK 111)

RISO-3
LN gegen Sek. (SK ), (SKII)

Ausgang (SK III)

Isolationstest
LN-Sek.

Eingang gegen

. . . RISO-4
leitfahige, bertihrbare Teile

ohne PE-Verbindung (SK I)

LN gegen

LN-beriihrbare
Teile ohne PE

Bei Informationsgeraten und SELV fiihrenden Teilen darf auf die
Prifung des Isolationswiderstandes verzichtet werden, wenn in
Folge der Messung eine Beschadigung des Priiflings eintreten
kann.

Nach VDE 0751-1 ist fur Medizingerate eine Messung des
Isolationswiderstandes nur dann nétig, wenn Sie zweckmafig
erscheint und nicht durch die Herstellerangaben in den
Begleitpapieren ausgeschlossen ist.

Der Priifstrom ist bei jeder Priifspannung auf 3,5 mA begrenzt.
Die aufgeschaltete DC-Prifspannung kann unter ,Grenzwerte*
zwischen 50 V DC und 1000 V DC ganzzahlig manuell geéndert
werden.

Folgende Werte sind gemaR den Prifnormen voreingestellt:

Prufspannung Spannungsart
250V DC
500 V DC
1000 V DC

>

Der Priifling muss vom Netz freigeschaltet werden.

>

Beim versehentlichen Beriihren beider Messspitzen
sowie durch ein Verschleppen der Prifspannung auf
fremde leitfahige Teile und deren Beriihrung, kann es in
Folge der dann entstehenden Durchstrémung zum
Erschrecken und zum Folgeunfall kommen.

Eine geféhrliche Durchstromung wird durch die
Strombegrenzung auf 3,5 mA ausgeschlossen.

Die Begrenzung des Prifstromes dient zur Sicherheit,
falls durch den Prufer ein versehentlicher Kontakt
zwischen den Messspitzen entsteht oder die
Prifspannung auf fremde leitféahige Teile verschleppt
wird.

Der Isolationswiderstand darf nicht geprift werden,
wenn die Gerate den Grenzwert des
Schutzleiterwiderstandes iberschritten haben.

Durch Betétigen der Taste ,Pause”wird die Messung
angehalten, wahrend der Pause bleibt die
Prifsteckdose und die Sonde unter Spannung.

> BB P

Gerate mit elektrisch betétigten Schaltelementen
koénnen ggfs. verhindern, dass alle beriihrbaren,
leitfahigen und aktiven Teile mit der Prufspannung
beaufschlagt werden. Solche Gerate sind mit
besonderer Vorsicht und unter Netzspannung zu
prifen.

4

Gerate mit magnetischen, thermischen, optischen, etc.
Schaltelementen kénnen ggfs. verhindern, dass alle
berlihrbaren, leitfahigen und aktiven Teile mit der
Prifspannung beaufschlagt werden. Solche Geréate
mussen mit geschlossenem Kontakt des
Schaltelementes gepriift werden.

Kann bzw. soll der Isolationswiderstand nicht
gemessen werden, muss der Schutzleiter- bzw.
Beruhrungsstrom mit dem direkten Messverfahren oder
Differenzstrommessverfahren durchgefiihrt werden.

Wird bei Geraten mit Heizelementen und einer Leistung
P >3,5 kW der Grenzwert unterschritten, so gilt das
Gerat dennoch als einwandfrei, wenn der Grenzwert fir
den Schutzleiterstrom nicht tGiberschritten wird.

Bei Geraten die Uiber Befestigungen miteinander
verbunden bzw. galvanisch voneinander getrennt sind
oder einen gemeinsamen Schutzleiter besitzen, sollte
jeder Teil einzeln gepruft werden.
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15.3.2 Anwendung

SK I; RISO-1
LN <-> PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

| ¢

PE

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1
» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prufsteckdose des Geratetesters.

» Der Isolationswiderstand wird zwischen dem gebriickten
LN-Leiter und dem Schutzleiter (PE) gemessen.

SK I; RISO-2
Sek. <-> PE

SK [; RISO-3
LN <-> Sek.

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

PE

D55

]
Lj[N

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1
» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Pruflings in die Prufsteckdose des Geréatetesters.

» RISO-2: Der Isolationswiderstand wird zwischen PE der
Prifsteckdose und Sekundérseite gemessen.

» RISO-3: Der Isolationswiderstand wird zwischen dem gebrickten
LN-Leiter und der Sekundarseite gemessen.
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SK I; RISO-4

LN <-> beriihrbare Teile ohne PE

’TL'N'PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prufsteckdose des Geréatetesters.

» Die Prifspannung wird am gebriickten L- und N-Leiter angelegt
und gegen Teile ohne PE-Verbindung gemessen.

SK II; RISO-1
LN <-> Kérper

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen

Pruflings, geméaRl Anschlussschema, in die Prifsteckdose des
Geraétetesters.

» Die Prufspannung wird am gebriickten LN-Leiter angelegt. Der
Isolationswiderstand wird zwischen LN und den beriihrbaren,
leitfahigen Teilen gemessen.



SK II; RISO-2 SK IlI; RISO-1

Sek. <-> Kérper Eingang <-> Kérper

:L‘_L'N'PE

—— =

Anschlussschema
VDE 0701-0702

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0701-0702

» Verbinden Sie die Prifsonden gemaf Anschlussschema und
tasten Sie den ortsveranderlichen Prifling ab.

» Die Prufspannung wird an der PE-Buchse angelegt.
» Der Isolationswiderstand wird zwischen Eingang (IN) und Korper
. L . i des Priflings gemessen.
» Verbinden Sie die Prifsonden gemafR Anschlussschema und 959
tasten Sie den ortsveranderlichen Prufling ab.
» Die Prufspannung wird an der PE-Buchse angelegt. Der

Isolationswiderstand wird zwischen Sekundarseite und Koérper
des Pruflings gemessen.

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

SK II; RISO-3
LN <-> Sek.

SK III; RISO-2

Ausgang <-> Korper

:L‘_L'N'PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0701-0702

» Verbinden Sie die Prifsonden gemafR Anschlussschema und
tasten Sie den ortsveranderlichen Prufling ab.

» Die Prufspannung wird an der PE-Buchse angelegt.

» Der Isolationswiderstand wird zwischen Ausgang (OUT) und
Kdorper des Priflings gemessen.

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priiflings in die Prifsteckdose des Geréatetesters.

» Die Prufspannung wird am gebriickten LN-Leiter angelegt.

» Der Isolationswiderstand wird zwischen LN und Sekundarseite
gemessen.
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SK IlI; RISO-3

Eingang <-> Ausgang

TL'N'PE

pe T —
Anschlussschema
VDE 0701-0702

Stromlaufplan
VDE 0701-0702

» Verbinden Sie die Prifsonden gemaf Anschlussschema und
tasten Sie den ortsveranderlichen Prifling ab.

» Die Prufspannung wird an der PE-Buchse angelegt.

» Der Isolationswiderstand wird zwischen Eingang (IN) und
Ausgang (OUT) des Priflings gemessen.

153.3 Messung

» Stellen Sie sicher, dass der Prufling spannungsfrei geschaltet ist.

» Erkennen Sie vor Beginn der Prifung die notwendigen
Messstellen.

o LN, PE, Sekundarseite, beruhrbare leitfahige Teile,
beruhrbare leitféahige Teile ohne PE-Verbindung

RISO-1

RISO-4 )
» Benotigte RISO-Messung
(1 bis 4) wéhlen

Isolationstest LN-beriihrbare

Teile ohne PE

» Wabhlen Sie die Prufspannung
durch Beriihren der
entsprechenden Zeile.

Prufspannungﬂ 500 V)

» Messung
1 Schaltflache ,Start” betatigen

2 Abgreifklemme/-en bzw. Prifsonde/ en zu
Kontaktstellen Fihren und Anlegen
o Kontaktstellen geman
Anschlussschemata
RISO-1 bis RISO-4 beachten

» Achten Sie auf eine gute Kontaktgabe der
o Abgreifklemme/-en bzw. Priifsonde/ en
und
o aller Klemm- und Steckverbindungen.

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp*, wenn Sie
alle Kontaktstellen abgetastet haben.

Sie gelangen zur Anzeigeflache , Testergebnis®.



15.4 IPE-Schutzleiterstrom 15.4.2 Anwendung
15.4.1  Erlauterung SK I; IPE; Direktmessverfahren
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 | Prifling isoliert aufstellen
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4 LN PE
SK I SK I SK 1l SK 1 SK I SK 1 SK I ]
X - - X - X - 1

Der Schutzleiterstrom wird bei Geréaten mit Schutzklasse | zum
Nachweis des ordnungsgemafen Isoliervermdgens unter
Netzspannung lberprift. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
kein Ableit- bzw. Fehlerstrom von den aktiven Teilen zur Erde
flie3t oder eine Durchstromungsgefahrdung tber beriihrbare
leitfahige Teile besteht.

Der Prufling muss vom Netz freigeschaltet werden.

Die Prifsteckdose wird beim Direkt- und
Differenzmessverfahren mit Netzspannung versorgt.

Beim Direktmessverfahren (I dir.) und
Differenzmessverfahren (I A), muss der Netzstecker
wahrend der Prifung umgepolt werden.

Das Ersatz-Ableitstrommessverfahren ist unzuléssig,
wenn bei Priiflingen keine Isolationswiderstandsmessung
durchgefuhrt werden konnte.

Bei der Ersatzableitstrommessung werden L- und
N-Leiter kurzgeschlossen. Der Ableit- bzw. Fehlerstrom
kann bei Priiflingen mit zweipoligen Ausschaltern den
doppelten Wert annehmen. Der Schutzleiterstrom darf
fuir solche Pruflinge halbiert werden.

q |>|e e

Stellen Sie vor Beginn der Prifung fest, ob der
Messstromkreis geschlossen ist. Andernfalls wird kein
Schutzleiterstrom gemessen und das Prufergebnis wird
falschlicherweise positiv angezeigt.

4

Bei Geraten mit Schutzleiter SchutzmafRnahmen muss
der Priifling in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen
einwandfrei miteinander verbunden sind.

Priiflinge mit Kondensatorbeschaltungen kénnen
héhere Ableitstrome verursachen. Es gilt im Einzelfall
zu Prifen, ob die gemessenen Ableitstromwerte den
geltenden Grenzwerten genligen.

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1
L

N
FE™7,

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prifsteckdose des Geratetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Beachten Sie induktive/ kapazitive Beschaltungen.

SK [; IPE; Differenzmessverfahren

Misst die Summe aller Ableitstrome

‘TL'N‘PE

Anschlussschema

VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

N
FE

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prifsteckdose des Geréatetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geréatefunktionen) getestet werden.

» Beachten Sie induktive/ kapazitive Beschaltungen.
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SK I; IPE; Ersatzableitmessung

nur nach bestandener RISO-Messung

’TL.N.PE

A

®

|

ST
Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

H

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prufsteckdose des Geratetesters.

» Die Prufspannung wird aufgeschaltet und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Beachten Sie induktive/ kapazitive Beschaltungen.
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1543 Messung

» Stellen Sie sicher, dass der Priifling spannungsfrei geschaltet ist.
» Verbinden Sie den Netzstecker des Pruflings mit der
Prufsteckdose des Gerétetesters.

» Wahlen Sie ein

Messverfahren ﬁ Differenzmessung? Messverfahren
Messen
» Schaltflache ,Start” betatigen

o Messwert beobachten
(Messwert muss < Grenzwert sein)

Priifsteckdose

O s » Betétigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den
- Test zu beenden.

- > Andern Sie die Polaritat der Netzspannung an der
L s+ N

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.



15.5 IBer —Berlhrungsstrom
15.5.1  Erléuterung
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 |
VDE 07010702 EN 62353 EN 60974-4
SK I SKII SK il SK I SK I SK 1 SK I
X X X X X X X
(optional)

Der Bertihrungsstrom muss an jedem bertihrbaren, leitfahigen Teil

ohne Schutzleiterverbindung gemessen werden.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass keine
Durchstromungsgeféahrdung durch berihrbare leitféahige Teile
besteht.

Beruihrbare leitfahige SELV / PELV-Buchsen kénnen optional
abgetastet werden, sofern keine Beschadigung des Pruflings zu
erwarten ist.

Dazu durfen folgende Messverfahren verwendet werden:

direktes Messverfahren
(bevorzugtes Verfahren fur Berihrungsstrommessung)

Differenzstrommessverfahren
Ersatz-Ableitstrommessverfahren

15.5.2

Der Priifling muss vom Netz freigeschaltet werden.

Die Prifsteckdose wird beim Direkt- und
Differenzmessverfahren mit Netzspannung versorgt.

Das Ersatz-Ableitstrommessverfahren ist nur zulassig,
wenn sich in dem zu priifenden Gerat keine
netzspannungsabhéngigen Schalteinrichtungen
befinden und zuvor eine RISO-Messung mit positivem
Ergebnis durchgefihrt wurde.

Die Messung des Beruhrungsstromes darf bei

SELV / PELV fuhrenden Teilen und bei Geréaten der
Informationstechnik entfallen, wenn durch das dabei
nétige Adaptieren (z. B. an Schnittstellen) oder durch
den Messvorgang eine Beschadigung des Geréates
erfolgen kann.

> B PP .

Sind beruhrbare leitféahige Teile unterschiedlichen
Potentials so angeordnet, dass Sie gemeinsam mit
einer Hand beruihrt werden kénnen, ist die Summe Ihrer
Beruihrungsstrome als Messwert anzusehen.

4

Der Bertihrungsstrom muss bei der Direkt- und
Differenzmessung mit beiden Polaritdten gemessen
werden. L<->N; N<->L

Bei der Ersatzableitstrommessung werden L- und
N-Leiter kurzgeschlossen. Der Ableitstrom kann bei
Priflingen mit zweipoligen Ausschaltern den doppelten
Wert annehmen.

Der Bertihrungsstrom darf fiir solche Pruflinge halbiert
werden.

Stellen Sie vor Beginn der Priifung fest, ob der
Messstromkreis geschlossen ist. Andernfalls wird kein
Beruihrungsstrom gemessen und das Prifergebnis wird
falschlicherweise positiv angezeigt.

Priflinge mit Kondensatorbeschaltungen kénnen
héhere Ableitstrome verursachen. Es gilt im Einzelfall
zu Priifen, ob die gemessenen Ableitstromwerte den
geltenden Grenzwerten genugen.

Anwendung
SK I; IBer; Direktmessverfahren
Prufling isoliert aufstellen

TL'N'PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

L I
N —g7
PE— T 1

0" [ o=

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4
» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die
Prifsteckdose des Geratetesters.

Der Priifling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle beriihrbaren und leitfahigen Teile, ohne
Schutzleiterverbindung, mit der Priifsonde ab.
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SK [; IBer; Differenzmessverfahren
Misst die Summe aller Ableitstrome

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4
» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Pruflings in die
Prufsteckdose des Geréatetesters.
Der Priifling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.
» Tasten Sie alle beriihrbaren und leitfahigen Teile, ohne
Schutzleiterverbindung, mit der Priifsonde ab.

SK I; IBer; Ersatzableitmessung
L- und N-Leiter werden gebruckt

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des ortsveranderlichen Priflings

in die Prifsteckdose des Geréatetesters.

Die Prufspannung wird aufgeschaltet und der Prufling muss in
allen Schalterstellungen (Geréatefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle beriihrbaren und leitfahigen Teile, ohne
Schutzleiterverbindung, mit der Priifsonde ab.
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SK II; IBer; Direktmessverfahren
Prifling isoliert aufstellen

TL'N'PE

-l

- Ri———

e A
i

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

L 1
IN]'=' Lo
BE 0
Ol
O L
L[N

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die
Prifsteckdose des Gerétetesters.

Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle berthrbaren und leitfahigen Teile mit der
Prifsonde ab.

SK II; IBer; Differenzmessverfahren
Misst die Summe aller Ableitstrome

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die

Priufsteckdose des Geratetesters.

Der Prifling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle bertihrbaren und leitféhigen Teile mit der

Prifsonde ab.



SK II; IBer; Ersatzableitmessung
L- und N-Leiter werden gebruckt

TL'N'PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

D S—
NN

N

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des ortsveranderlichen Pruflings
in die Priifsteckdose des Geratetesters.
Die Prufspannung wird aufgeschaltet und der Prifling muss in
allen Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle bertihrbaren und leitfahigen Teile mit der
Priifsonde ab.

15.5.3 Messung

» Stellen Sie sicher, dass der Prifling spannungsfrei geschaltet ist.

» Verbinden Sie den Netzstecker des Priflings mit der
Priufsteckdose des Geréatetesters.

Messverfahren ﬂ Differenzmessung )

Direkt-
/ Differenzmessverfahren

» Betétigen Sie die Schaltflache
SStart”

» Tasten Sie alle beriihrbaren
und leitfahigen Teile des

Priflings mit der Prifsonde ab.

» Betétigen Sie Schaltflache
L<->N*

» Tasten Sie erneut alle
beruhrbaren und leitfédhigen
Teile des Pruflings mit der
Prifsonde ab.

» Wahlen Sie ein
Messverfahren

Ersatzableitstrommessung

> Betétigen Sie die Schaltflache
JStart”

» Tasten Sie alle berthrbaren
und leitfahigen Teile des
Priflings mit der Prifsonde ab.

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp*“, um den Test zu beenden.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.
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15.6 |Abl. — Gerateableitstrom

15.6.1  Erlauterung
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK 1 SK I SK 1l SK 1 SK I SK 1 SK I
- - - X X - -

Der Gerateableitstrom entspricht der Summe aller Ableitstréme
und wird bei Medizingeraten der Schutzklasse | und Il zum
Nachweis des ordnungsgemafen Isoliervermdgens unter
Netzspannung geprift. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
kein Ableitstrom von den aktiven Teilen, dem Gehé&use oder
beriihrbaren leitfahigen Teilen zur Erde fliel3t oder keine
Durchstromungsgeféahrdung Uber beriihrbare leitfahige Teile
besteht.

Dazu diirfen folgende Messverfahren verwendet werden:
. direktes Messverfahren
. Differenzstrommessverfahren
. Ersatz-Ableitstrommessverfahren

Die Prufsteckdose wird beim Direkt- und
Differenzmessverfahren mit Netzspannung versorgt.

Das Ersatz-Ableitstromverfahren ist nur zulassig, wenn
A mit Netzspannung gepruft wird und zuvor eine RPE-
Messung mit positivem Ergebnis durchgefuhrt wurde.

Der Gerateableitstrom muss bei der Direkt- und
Differenzmessung mit beiden Polaritaten gemessen
werden. L<->N; N<->L

Vor Durchfiihrung einer Direktmessung bei
Medizingeraten der SK | und SK Il muss der
Isolationswiderstand gemessen werden.

Wenn der gemessene Wert der
Ersatz-Ableitstrommessung 1 mA Uberschreitet, muss
die Direktmessung durchgefuhrt werden.

Bei der Ersatzableitstrommessung werden L- und
N-Leiter kurzgeschlossen. Der Ableitstrom kann bei
Priflingen mit zweipoligen Ausschaltern den doppelten
Wert annehmen.

Der Geréateableitstrom darf fir solche Priiflinge halbiert
werden.

Stellen Sie vor Beginn der Priifung fest, ob der
Messstromkreis geschlossen ist. Andernfalls wird kein
Gerateableitstrom gemessen und das Prufergebnis wird
falschlicherweise positiv angezeigt.
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15.6.2 Anwendung
SK I; IADbl.; Direktmessverfahren
L-N muss umgepolt werden

Anschlussschema
VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0751-1
» Stellen Sie den Prufling isoliert auf.

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die
Prifsteckdose des Gerétetesters.

> Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle bertihrbaren und leitfahigen Teile sowie
Anwendungsteile mit der Priifsonde ab.

SK [; IAbl.; Differenzmessverfahren
L-N muss umgepolt werden

Anschlussschema
VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die
Priifsteckdose des Geréatetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle bertihrbaren und leitfahigen Teile sowie
Anwendungsteile mit der Priifsonde ab.



SK |; IAbl.; Ersatzableitmessung
L- und N-Leiter werden gebruckt

&

Z
Z
4

No

Anschlussschema
VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des ortsveranderlichen Pruflings
in die Prifsteckdose des Geratetesters.

» Die Prufspannung wird aufgeschaltet und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle beriihrbaren und leitfahigen Teile mit der
Prufsonde ab.

»Wenn der gemessene Wert der Ersatz Ableitstrommessung 1 mA
Uberschreitet, muss die Direktmessung durchgefiihrt werden.

15.6.3 Messung

» Stellen Sie sicher, dass der Prufling vom Netz spannungsfrei

geschaltet ist.

» Verbinden Sie den Netzstecker des Priflings mit der

Prifsteckdose des Geratetesters.

Messverfahren ﬂ Differenzmessung}

Direkt-
/ Differenzmessverfahren

» Wahlen Sie ein
Messverfahren

Ersatzableitstrommessung

» Betétigen Sie die Schaltflache > Betatigen Sie die Schaltflache

SStart”

JStart”

» Tasten Sie alle folgenden Teile > Tasten Sie alle folgenden Teile

des Priflings mit der Prifsonde
ab:
o Aktive Teile
o Mit dem Gehéause
verbundene, bertihrbare,
leitfahige Teile

» Betétigen Sie Schaltflache
SL<->N“

» Tasten Sie erneut alle
folgenden Teile des Pruflings
mit der Priifsonde ab:

o Aktive Teile

o Mit dem Gehause
verbundene, beruhrbare,
leitfahige Teile

des Priflings mit der Prifsonde
ab:
o Aktive Teile
o Mit dem Gehéause
verbundene, beriihrbare,
leitfahige Teile

» Betétigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den Test zu beenden.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.
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15.7 IPAbI — Patientenableitstrom

15.71 Erlauterung
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK Il SK | SK I SK | SKI
- - - X X - -

Der Patientenableitstrom ist der Strom, der von aktiven
Anwendungsteilen iber den Patienten zur Erde bzw. zum
PE-Leiter abflief3t.

Er wird bei Medizingeraten der Schutzklasse | und Il zum
Nachweis des ordnungsgemafRen Isoliervermdgens unter
Netzspannung gepruft. Dadurch soll sichergestellt werden, dass

kein Ableitstrom von den aktiven Anwendungsteilen zur Erde flief3t

oder eine Durchstromungsgefahrdung fur den Patienten besteht.
Dazu diirfen folgende Messverfahren verwendet werden:
direktes Messverfahren
Ersatz-Ableitstrommessverfahren

Die Priifsteckdose wird beim Direktmessverfahren mit
Netzspannung versorgt.

Der Patientenableitstrom wird ausschlieRlich an dem
Prifling und dessen Anwendungsteilen gemessen.

Es dirfen keine Messungen am Patienten durchgefuhrt
werden!

Das Ersatz-Ableitstromverfahren ist nur zulassig, wenn
mit Netzspannung gepruft wird.

Die IPAbI.-Priifung darf nur nach bestandener
RPE- und RISO-Priifung erfolgen.

Der Patientenableitstrom muss bei der Direktmessung
mit beiden Polaritaten gemessen werden.
L<->N; N<->L

Y>> B P

Wenn der gemessene Wert der
Ersatz-Ableitstrommessung 1 mA Uberschreitet, muss
die Direktmessung durchgefihrt werden.

4

Bei der Ersatzableitstrommessung werden L- und
N-Leiter kurzgeschlossen. Der Ableitstrom kann bei
Priflingen mit zweipoligen Ausschaltern den doppelten
Wert annehmen.

Der Gerateableitstrom darf fir solche Priflinge halbiert
werden.

Stellen Sie vor Beginn der Priifung fest, ob der
Messstromkreis geschlossen ist. Andernfalls wird kein
Patientenableitstrom gemessen und das Prifergebnis
wird félschlicherweise positiv angezeigt.

Separate Messungen des Patientenableitstromes von
Anwendungsteilen des Typs B missen nur
durchgefuhrt werden, wenn es vom Hersteller
vorgeschrieben wird (s. Begleitpapiere).

Bei Priifung von ME-Geraten mit mehreren
Anwendungsteilen sind diese nacheinander
anzuschlieBen.
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15.7.2  Anwendung
SK I; IPAbI.; Direktmessverfahren
L-N muss umgepolt werden

Anschlussschema
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

1N

[

D5
Bi@ =,P=J,||_N

—.

Stromlaufplan
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

> Stellen Sie den Priifling isoliert auf.

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die
Priifsteckdose des Geratetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle bertihrbaren und leitfahigen Teile sowie
Anwendungsteile mit den Prifsonden ab.



SK |; IPADbI.; Ersatzableitmessung
L-, N- und PE-Leiter werden gebruckt

Anschlussschema
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

Stromlaufplan
VDE 0751-1 (AP-Typ F)
> Stecken Sie den Schuko-Stecker des ortsveranderlichen Priflings
in die Prifsteckdose des Geratetesters.

» Die Prufspannung wird aufgeschaltet und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle bertihrbaren und leitfahigen Teile sowie
Anwendungsteile mit den Prufsonden ab.

SK Il; IPAbI.; Direktmessverfahren

L-N muss umgepolt werden

Anschlussschema
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

Stromlaufplan
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

» Stellen Sie den Prifling isoliert auf.

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des Priflings in die
Prufsteckdose des Gerétetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle berthrbaren und leitfahigen Teile sowie
Anwendungsteile mit den Prifsonden ab.

SK II; IPADbI.; Ersatzableitmessung
L- und N-Leiter werden gebriickt

Anschlussschema
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

Stromlaufplan
VDE 0751-1 (AP-Typ F)

» Stecken Sie den Schuko-Stecker des ortsveranderlichen Priflings
in die Prifsteckdose des Geratetesters.

» Die Prufspannung wird aufgeschaltet und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden.

» Tasten Sie alle beriihrbaren und leitfahigen Teile sowie
Anwendungsteile mit den Priifsonden ab.

15.7.3

» Stellen Sie sicher, dass der Prufling vom Netz spannungsfrei
geschaltet ist.

Messung

» Verbinden Sie den Netzstecker des Priflings mit der
Prifsteckdose des Geratetesters.

»Wabhlen Sie ein
Messverfahren

»Wabhlen Sie ein
Anwendungsteil

Messverfahren ﬂ Differenzmessung )

AnwendungsteilJJAnwendungsteiI Typ BF)

Direktmessverfahren Ersatzableitstrommessung

» Betétigen Sie die Schaltflache > Betétigen Sie die Schaltflache
SStart* JStart”

» Tasten Sie alle aktiven » Tasten Sie alle aktiven
Anwendungsteile des Pruflings  Anwendungsteile des Priiflings
mit der Prifsonde ab. mit der Prufsonde ab.

» Betétigen Sie die Schaltflache
JL<->N*

» Tasten Sie alle aktiven
Anwendungsteile des Priflings
mit der Prifsonde ab.

» Betétigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den Test zu beenden.
Die Schaltflache ,Stopp*“ darf nur betéatigt werden, wenn bei der
Automatik-Prifung die Testzeit auf unendlich (0) steht.
Andernfalls wird der Test automatisch beendet.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.
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15.8 Funkt. — Funktionsprifung

15.8.1 Erlauterung
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK Il SK | SK Il SK | SK I
X X - X X X X

Die Funktionspriifung dient zur abschlieRenden Uberpriifung der
elektrischen Sicherheit und ist verpflichtender Bestandteil der zu
berticksichtigenden Priifnormen:

e VDE 0701-0702
e VDE 0751-1 (EN 62353)
e  VDE 0544-4 (EN 60974-4)

Nicht elektrische Nutzfunktionen, wie bspw. Schneiden, Heben
oder Drehen etc., sind nachrangig zu prufen.

Die Funktionspriifung umfasst fur alle 1-phasigen Priiflinge:
e  Eingangsspannung
e  Eingangsstrom
e  Wirkleistung
. Scheinleistung

Zudem wird, in Abhangigkeit der Priifnorm und Schutzklasse, der
entsprechende Ableitstrom gemessen.

Priufnorm Schutzklasse Ableitstrom
VDE 0701-0702 und | IPE
VDE 0544-4

VDE 0701-0702 und I IBer
VDE 0544-4

VDE 0751-1 lund Il IAbI

Die Funktionspriifung 1-phasiger Geréte erfolgt Uber die
Prifsteckdose am Geratetester und darf einen maximalen
Bemessungsstrom von 16 A nicht berschreiten.

Die Funktionspriifung 3-phasiger Geréte kann tber den
Messadapter HT-MK4 durchgefiihrt werden. Der maximale
Bemessungsstrom betrégt 16 A pro Phase.

Alle Einrichtungen und Bauteile des Priiflings, die gegen
Auswirkungen von Elektrizitét schitzen, miissen auf sicheren
Betrieb getestet werden.
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Die Prufsteckdose wird beim Direkt- und
Differenzmessverfahren mit Netzspannung versorgt.

Der Priifling muss wéahrend der Direktmessung isoliert
aufgestellt werden, um unbeabsichtigte Ableitstrome
Uber parallele Erd- bzw. Schutzleiterverbindungen zu
vermeiden.

Schalten Sie den Priifling vor Beginn der
Funktionspriifung am gerateeigenen Schalter auer
Betrieb. Schalten Sie den Priifling erst in Betrieb, wenn
die entsprechende Abfrage auf dem Display des
MultiTest HT700+ RCD/ARC erscheint.

Der Prifling darf ausschlieBlich nach bestandener
Sicherheitspriifung auf ordnungsgemafle Funktion
getestet werden!

Ergénzende Hinweise und Vorschriften aus den
Begleitpapieren der Priflingshersteller missen
beachtet werden.

Jede Funktion, die vom Prufpersonal als
sicherheitsrelevant bewertet wird, muss auf
einwandfreien Betrieb gepriift werden.

Y>> B> B> P> P

Die Funktionsprifung muss bei der Direkt- und
Differenzmessung mit beiden Polaritdten gemessen
werden. L<->N; N<->L

9

Fir die vollstandige Funktionspriifung von ME-Geréaten
bzw. -Systemen sind ggfs. weitere Mess- und
Prifgerate notwendig. Z. B. Infusionspumpentester,
Defibrillatortester oder Patientensimulatoren.

Fir die Prifung von ME Geraten und —Systemen sollte
eine Fachkraft herangezogen werden, die mit der
Anwendung des Priiflings vertraut ist.

Der Messadapter HT-MK4 kann fur die
Funktionsprifung 3-phasiger Geréate verwendet
werden. Eingangsspannung, Eingangsstrom sowie
Wirk- und Scheinleistung k6nnen nur gemessen
werden, wenn die Prufsteckdose des MultiTest
HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC verwendet
wird.




15.8.2 Anwendung
SK I; Funkt.; Direktmessverfahren

Prifling isoliert aufstellen

]_]—L.N.PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

L
N
BE

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prifsteckdose des Geréatetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden. Beachten
Sie induktive/ kapazitive Beschaltungen.

SK |; Funkt.; Differenzmessverfahren

Misst die Summe aller Ableitstrome

‘TL_N.PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0544-4; VDE 0751-1

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prufsteckdose des Geratetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt und muss in allen
Schalterstellungen (Geratefunktionen) getestet werden. Beachten
Sie induktive/ kapazitive Beschaltungen.

15.8.3 Messung

» Stellen Sie sicher, dass der Priufling vom Netz spannungsfrei

geschaltet ist.

» Verbinden Sie den Netzstecker des Priflings mit der
Priufsteckdose des Geréatetesters.

Messverfahren ﬂ Differenzmessung

» Wahlen Sie ein
Messverfahren

Direkt-/ Differenzmessverfahren

SKI

» Betétigen Sie die Schaltflache
SStart”

Die IPE-Messung, als
Bestandteil der
Funktionspriufung, erfolgt
automatisch uber den
Schutzkontakt des vom Prifling
eingesteckten
Schutzkontaktsteckers.

» Betétigen Sie die Schaltflache
LL<->N*

Die IPE-Messung erfolgt erneut

Uber den Schutzkontakt des

vom Prifling eingesteckten

Schutzkontaktsteckers.

SKl
» Betétigen Sie die Schaltflache
SStart”
» Tasten Sie folgende Teile mit
der Priifsonde ab:
VDE 0701-0702/ VDE 0544-4
IBer.-Messung
o berthrbare leitfahige Teile
VDE 0751-1
1Abl.-Messung
o aktive Teile
o mit dem Gehause
verbundene, berihrbare,
leitfahige Teile
» Betétigen Sie die Schaltflache
SL<->N*

» Tasten Sie erneut die zuvor
genannten Teile mit der
Prifsonde ab.

» Betétigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den Test zu beenden.
Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.
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15.9 Kabel-Durchgangspriufung

15.9.1  Erlauterung
VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK 1 SK I SK 1l SK 1 SK I SK 1 SK I
X X - X X X X

Die Kabeldurchgangsprifung dient der Messung des
Leitungswiderstandes und wird bspw. fir Anschlussleitungen,
Verlangerungsleitungen und Kabeltrommeln verwendet. Wahrend
der Messung werden alle Leiter einzeln gepriift. Uber die
Schaltflache ,Grenzwerte” kénnen Sie folgende Prifparameter
andern:

e Leitungslange
(Angabe in [m])
e Leitungsquerschnitt
(Angabe in [mm?2])
e  Anzahl der Leiter
(max. fur 1-phasige Geréate (L, N, PE))
. R-Leitung pro Leiter
(zulassiger Grenzwert des Leitungswiderstandes in [Q])

Leitungen des Priiflings missen sich immer im
abgerollten Zustand befinden! Bspw. bei einer
Kabeltrommel. Die Priffrequenz betragt 50 Hz.

&

15.9.2 Anwendung
SK |; Kabel; Durchgangsprufung

Bsp. Mehrfachsteckdose

Anschlussschema
VDE 0701-0702

Stromlaufplan
VDE 0701-0702

» Stellen Sie mit Hilfe einer Mehrfachsteckdose, eines
Verlangerungskabels oder einer Anschlussleitung eine
Verbindung zwischen der Priifsteckdose und der
Kabeladapter-Buchse des Geratetesters her.

» Der Prufling wird mit Prifspannung versorgt.

» Der Geréatetester wechselt automatisch zwischen den
unterschiedlichen Leitern (L, N, PE) und Uberprift den jeweiligen
Leitungswiederstand.
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159.3 Messung

» Verbinden Sie den Netzstecker des Priiflings mit der
Prifsteckdose des Geréatetesters

Mehrfachstecker/

Verlangerungsleitung Anschlussleitung

» Verbinden Sie den beiliegenden
Kabeladapter mit der Schuko-
Steckdose des Priflings.

» Verbinden Sie die
Anschlussleitung mit der

> Verbinden Sie den Kabeladapter ~ Kabeladapter Buchse.

mit der Kabeladapter Buchse.
> Betatigen Sie die Schaltflache ,Start*

Der Geratetester wechselt automatisch zwischen den
unterschiedlichen Leitern (L, N, PE).

> Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den Test zu beenden.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.



15.10 Ua- Schutzkleinspannung

VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK Il SK | SK I SK | SK I
X X X - - - -
15.10.1 Erlauterung

Die Schutzkleinspannung wird gemessen, um die
Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Bemessungsspannung
von Geraten mit SELV/ PELV Spannungen zu kontrollieren.

Die Prufsteckdose wird mit Netzspannung versorgt.
Ausnahme: Priiflinge mit Schutzklasse IlI

A

15.10.2 Anwendung
SK Il; Ua; Schutzkleinspannung
Bsp. Stecker Netzteil

L.N.PE

Anschlussschema

VDE 0701-0702

Stromlaufplan
VDE 0701-0702

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priiflings in die Prifsteckdose des Gerétetesters. (SK I, SK II)

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt. (SK I, SK II)

» Tasten Sie beide die Pole der Ausgangsseite mit den Prifsonden

ab.

» Der Gerétetester zeigt die aktuelle Spannung auf dem Display an.

15.10.3 Messung
» Verbinden Sie den Netzstecker des Priiflings mit der
Prufsteckdose des Gerétetesters

» Verbinden Sie die Prifsonde und Messleitung geman
Anschlussschema mit dem Gerétetester.

m > Betatigen Sie die Schaltflache ,Start®

» Fiuhren Sie die Prifsonde und die Kontaktflache der Messleitung
an die Pole der Sekundéarseite.

Der Gerétetester misst die Spannung zwischen der beiden Polen.

» Kontrollieren Sie den gemessenen Spannungswert auf
Ubereinstimmung mit den technischen Daten des Priiflings

O s » Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den
Test zu beenden.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.
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15.11 Ua-Schw.- Spannung Schweil3stromkreis

VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK I SK | SK I SK | SK I
- - - - - X X
15.11.1 Erlauterung

Die Spannung des Schwei3stromkreises (Leerlaufspannung) wird
Uberpriift, um die Ubereinstimmung mit den Vorgaben der
Bemessungsspannungen von Geraten nach VDE 0544-4 zu
kontrollieren.

Die Priifsteckdose wird mit Netzspannung versorgt.

Zindspannung beachten!

Es dirfen nur Schweil3gerate mit

Spannungen <200 V DC und <150 V AC gepriift
werden.

Beachten Sie zum Einstellen der Grenzwerte die
Angaben auf dem Typschild Ihres Schwei3gerates und
die Ubersicht der Normvorgaben in Kapitel 14.

Bei WIG- und Plasma-Schwei3geraten, darf die
Ausgangsspannung (Ua-Schw.) mit dem MultiTest
HT700+ ARC nicht gemessen werden.

Der Tester verwendet ein digitales Potentiometer um
die Belastung des Schweil3gerates zu realisieren.

Die Belastung startet, sobald mindestens die Halfte
vom Grenzwert der Schweil3spannung erreicht wurde.
Die Belastungsdauer betragt 3 s.

9 BB B> P

15.11.2 Anwendung
SK I; Ua; Schw.

nur nach bestandener RISO-Messung

TL'N'PE

Anschlussschema
VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Pruflings in die Prufsteckdose des Geréatetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt.

» Kontaktieren Sie die Prifsonde und die Messleitung polrichtig mit
dem Schweil3stromkreis.

» Der Geréatetester zeigt die aktuelle Spannung auf dem Display an.
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SK II; Ua; Schw.
nur nach bestandener RISO-Messung

:I~‘_L'N.PE

pr——

Anschlussschema
VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prufsteckdose des Geratetesters.

> Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt.
» Tasten Sie die Pole der Ausgangsseite mit den Priifsonden ab.
> Der Geréatetester zeigt die aktuelle Spannung auf dem Display an.

15.11.3 Messung
» Verbinden Sie den Netzstecker des Priiflings mit der
Prifsteckdose des Geréatetesters

» Verbinden Sie die Priifsonde und Messleitung gemar
Anschlussschema mit dem Geréatetester.

m > Betatigen Sie die Schaltflache ,Start*

» Fuhren Sie die Priifsonde und die Kontaktflache der Messleitung
an die Pole der Sekundarseite.

» Kontaktieren Sie die Prifsonde und die Messleitung polrichtig mit
dem Schweil3stromkreis.

Der Geratetester misst die AC- oder DC-Schweif3spannung, den

Spitzenwert (Peak) der SchweilRspannung und den

Schweil3strom zwischen beiden Polen.

> Kontrollieren Sie die gemessenen Werte auf Ubereinstimmung
mit den technischen Daten des Priflings

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp*, um den
topp

Test zu beenden.
Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.



15.12 IBer-Schw.- Beriihrungsstrom Schweil3stromkreis

VDE 0751-1/ VDE 0544-4 /
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK Il SK | SK I SK | SK I
- - - - - X X
15.12.1 Erlauterung

Der Bertihrungsstrom des Schwei3stromkreises wird Uberpriift, um
die Einhaltung der Bemessungswerte von Geraten nach
VDE 0544-4 zu kontrollieren.

A Die Prufsteckdose wird mit Netzspannung versorgt.

15.12.2 Anwendung

SK I; IBer. Schw.
Direktmessverfahren

TL'N'PE

Anschlussschema
VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priiflings in die Prifsteckdose des Geréatetesters.

» Der Prifling wird mit Netzspannung versorgt.
» Tasten Sie die Pole der Ausgangsseite mit der Priifsonde ab.

» Der Geratetester zeigt den aktuellen Prifstrom auf dem Display
an.

SK II; IBer. Schw.

Direktmessverfahren

TL'N'PE

Anschlussschema
VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0544-4

» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des ortsveranderlichen
Priflings in die Prifsteckdose des Geratetesters.

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt.
» Tasten Sie die Pole der Ausgangsseite mit der Priifsonde ab.
» Der Geréatetester zeigt den aktuellen Priifstrom auf dem Display

an.
15.12.3 Messung

» Verbinden Sie den Netzstecker des Priflings mit der
Prifsteckdose des Geratetesters.

EBERY > Betatigen Sie die Schaltfiache ,Start*

» Fuhren Sie die Prifsonde nacheinander an beide Pole der
Sekundarseite.

» Betétigen Sie die Schaltflache ,L<->N“ um die
Polaritat der Prufsteckdose zu tauschen.

» Fuhren Sie die Prifsonde erneut an beide Pole der
Sekundarseite.

> Kontrollieren Sie die gemessenen Werte auf Ubereinstimmung
mit den vorgeschriebenen Grenzwerten.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Stopp*, um den
Test zu beenden.
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15.13 PRCD Prifung

Die Prifsteckdose wird mit Netzspannung versorgt.

PRCD-Priifungen durfen nur lastfrei durchgefuhrt
Cg: werden, da es ansonsten zur Zerstdrung des
Geréatetesters fuhrt.

PRCDs des Typs-AC erfassen ausschlief3lich reine
Sinusstrome und sind daher in Deutschland laut

VDE 0751-1/ VDE 0544-4 |
VDE 0701-0702 EN 62353 EN 60974-4
SK | SK Il SK I SK | SK I SK | SK I
X - - - - - -
15.13.1 Erlauterung

Eine ortsveranderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD)
bietet fur den nachgeschalteten Stromkreis einen Schutz gegen
geféhrliche Korperstrome bei direktem Beriihren. Der
Bemessungswert fur den Ausldsefehlerstrom betragt max. 30 m

A
A

VDE 0100-530 nicht mehr zugelassen.

Dreiphasige PRCDs durfen ausschlieRlich mit den
Messadaptern (T.Nr.: 044122 und 044123) gepriift
werden. Der Hersteller empfiehlt, das der Verteiler
wahrend der Messung lastfrei ist.

A

Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen
einwandfrei miteinander verbunden sind.

&

Die Beruhrungsstrommessung der PRCDs wird mit

A einer Prufspannung von 230 V AC und einem Prifstrom

Uber die manuelle Priifung nach ,VDE 0701-0702;
(SK 1) gelangen Sie, im Anschluss an die
Sichtpriifung, zur Schaltflache ,PRCD*.

PRCD

PRCD - Tast

bis maximal 90 pA durchgefiihrt.

Bei aktiver Beriihrungsstrommessung kann durch das
Berlhren der Messspitze eine Wahrnehmung erfolgen.
Vermeiden Sie daher das Berihren der Messspitze bei

&

Folgende PRCD-Typen kdnnen mit dem MultiTest HT700+ RCD /

MultiTest HT700+ ARC gepruft werden:

AC A F
B B+ 2-/ 3-polig
K S S+
Die PRCD-Prufung kann folgende Prifschritte beinhalten
(typspezifisch):
. PRCD
o Auslosestrom bei I-Nenn [mA] (bei 0° und 180°)
o Ausldsezeit 1x I-Nenn [ms]
o Ausldsezeit 5x I-Nenn [ms]
o Auslosezeit ¥2x I-Nenn [ms]
o Berlihrungsspannung [V]
o Funktionsuberprifung der PRCD-Ausldsetaste
o Funktionstberpriifung bei getrenntem Leiter (L, N, PE)
Ergénzend:

RPE

RISO-IN (RISO-1; LN<->PE)

RISO-OUT (RISO-2; SEK.<->PE)

IPE

IBer.

Im Bereich ,Automatik” (s. Kapitel 11) sind vorkonfigurierte
Priufablaufe zu folgenden PRCD-Typen integriert.

Auto TestNr.

aktiver Berihrungsstrommessung.

15.13.2 Anwendung
SK |; PRCD-Test
Direktmessverfahren

Anschlussschema

VDE 0701-0702
» Stecken Sie den Schutzkontaktstecker der ortsveranderlichen
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) in die Prifsteckdose des
Geratetesters.

» Verbinden Sie den Kabeladapter mit der Schutzkontaktsteckdose
der PRCD und der Kabeladapter-Buchse des MultiTest HT700+
RCD / MultiTest HT700+ ARC

» Der Prufling wird mit Netzspannung versorgt.
» Folgen Sie den Handlungsanweisungen auf dem Display des

Geratetesters.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
15.13.3 Messung
> Verbinden Sie die ortsverénderliche
> B Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) gemaf dem
4 = Anschlussschema.

Name " 1) " a2 a

9 § ¥ £ < 4 a @ & o .

A O o o o o o o o o »Wahlen Sie den entsprechenden PRCD-Typ aus.

O Q ] ] Q O (@) (@) ] (@) sl

r ¢ rr @ rr ¥ ¢ o (Bspw. PRCD-A)

Ao oo A o o o o oo o
Sicht- X X X X X X X X X X Priifung M PRCD)Y  »Wahlen Sie eine Einzelprufung aus.
prifung
Anschluss ,PRCD"ist der Standard Einzelpriifablauf einer
Test s EE EE EE RE ortsveranderlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.
RPE (?’ Erganzend konnen die folgenden Einzelprifungen
600 mA X X X X 2X- X PX0 X ausgeflhrt werden:
RISO-1/ 4 M M N M RPE; RISO-IN/OUT; IPE und IBer.
RISOIN BEEEZS > Betatigen Sie die Schaltfiache ,Start”
RISO-2/
RISO-oUT < X X X X X X X X X >Folgen Sie den Handlungsanweisungen auf dem Display des
IPE x X X X X X X X x Geratetesters. )
IBer X » Kontrollieren Sie die gemessenen Werte auf Ubereinstimmung

: mit den vorgeschriebenen Grenzwerten.

PRCD X X X X X X X X X X

Der PRCD-Priifablauf fuhrt Sie automatisch durch die PRCD-

» Betétigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den
Test zu beenden.

typspezifischen Prifschritte. Die aktuellen Handlungsanweisungen

werden auf dem Display des Geratetesters angezeigt.
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Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.



16 Optionale Einzelmessungen
16.1 Dreiphasenmessung mit HT-MK4

16.1.1 Erlauterung
Die Dreiphasenmessung dient zur Uberpriifung 3-phasiger Geréte
und unterstitzt folgende Messungen:
= Prifung der Durchgéangigkeit des Schutzleitersystems
= |solationspriifung
= Messung des Schutzleiter- und Beriihrungsstromes mit der
Methode:
o Differenzmessung
¢ Direktmessung
o Ersatz-Ableitstrommessung
= Funktionspriufung
Um die Dreiphasenmessung vornehmen zu kénnen, wird folgender
Messadapter benétigt:

Abbildung  Bezeichnung Art.-Nr.:

HT-MK4

Messadapter fir 1- und 3-phasige Gerate
Schutzleiterwiderstand (Rrg),

Isolationswiderstand (Riso.) Kabel-

Funktions- und -Drehfeldprifung 2009870
Ersatzableitstrom:

Differenzstromverfahren Direktmessung:
Berlihrungsstrom, Patientenableitstrom
Funktionsprufung: UA, Schwei3gerat

(MultiTest HT700+ ARC) PRCD

Siehe Bedienungsanleitung zum Messadapter HT-MK4
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16.2 Zangenmessung
16.2.1
Die Zangenmessung dient zur Teilprifung 1- und 3-phasiger
Gerate und unterstutzt die folgenden Messungen (AC):
= |PE Schutzleiterstrom (dir., diff.) SK |
= |Ber. Berlihrungsstrom (diff.) SK Il

Die Leckstromzange HT77C hat keine Verbindung zum MultiTest
HT700+ RCD/ARC.

Der gemessene Ableit-/ Fehlerstrom wird manuell in einem
Eingabefenster des Geratetesters eingetragen.

Erlauterung

Folgende Messadapter erleichtern das Umfassen einzelner
Anschlussleitungen mit der Leckstromzange HT77C und erlauben
eine komfortable Messung.

Abbildung Bezeichnung Art.-Nr.:

Leckstromzange HT77C
zur Differenz-
/Laststrommessung

(1 pA -60 A AC)
Einphasen-Adapter fur
Leckstromzange
Schutzkontaktstecker/-
kupplung

Leiter einzeln herausgefiihrt
und doppelt isoliert
Drehstromadapter fir
Leckstromzange

16 A CEE 5-polig

32 A CEE 5-polig

Leiter einzeln herausgefiihrt
und doppelt isoliert

1010980

2002355

2006800
2006900

NN

Beachten und befolgen Sie die Bedienungsanleitung
der Leckstromzange HT77C in allen Punkten.

A

16.2.2 Anwendung

SK |; IPE; 1-phasig; Leckstromzange HT77C

IPE qi: fest angeschlossener Priifling

TL.N_PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0751-1; VDE 0544-4

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0751-1; VDE 0544-4
»Umschlie3en Sie die Phase L und den Neutralleiter N mit der
Leckstromzange HT77C
»Um den Fehlerstrom des Schutzleiters unter Ausschluss
abweichender Ableitstrdome zu messen, muss der Prifling isoliert
aufgestellt sein.
» Starten Sie die IPE-Prifung am Geratetester
(Automatikprifung oder manuelle Priifung)
» Folgen Sie den Hinweisen auf dem Display des Geratetesters.

68

SK II; IBer; 1-phasig; Leckstromzange HT77C
IBer. qitr.: fest angeschlossener Prifling

TL’N'PE

Anschlussschema
VDE 0701-0702; VDE 0751-1; VDE 0544-4

=1

T T

me

Stromlaufplan
VDE 0701-0702; VDE 0751-1; VDE 0544-4

»Umschlie3en Sie die Phase L und den Neutralleiter N mit der
Leckstromzange HT77C.

»Um den Berlihrungsstrom unter Ausschluss abweichender
Ableitstrdme zu messen, muss der Prifling isoliert aufgestellt
sein.

» Starten Sie die IBer.-Prifung am Geratetester
(Automatikprifung oder manuelle Priifung)

» Tasten Sie alle berthrbaren und leitfahigen Teile mit der
Priifsonde ab und beobachten Sie die Messwerte der
Leckstromzange.

» Folgen Sie den Hinweisen auf dem Display des Geratetesters.

16.2.3 Messung

» Stellen Sie sicher, dass der Priifling spannungsfrei geschaltet ist.
» Verbinden Sie den Netzstecker des Priiflings mit dem
entsprechenden Priifadapter (Einphasen- bzw Drehstromadapter)
» Verbinden Sie den Schutzkontaktstecker des Prifadapters mit
der Prufsteckdose des MultiTest HT700+ RCD / MultiTest
HT700+ ARC
» Umgreifen Sie den Neutralleiter sowie die Phase(n) der einzeln
herausgefiihrten Leitungen des Priifadapters mit der
Leckstromzange
(Beachten Sie die Bedienungsanleitung der Leckstromzange HT77C)
» Wabhlen Sie das

Messverfahren
LZangenmessung*

m > Schaltflache ,Start” betatigen

Der Prifling wird mit Netzspannung versorgt.

Messverfahren ﬂ Zangenmessung )

» Lesen Sie den Messwert der Leckstromzange ab.

» Tragen Sie den abgelesenen Messwert in das Eingabefeld der
Geraétetester Anzeigeflache ein.
Beruihren Sie dazu den markierten Text ,Bitte eingeben” auf der
Anzeigeflache.

Sie gelangen zur Anzeigeflache des Testergebnisses.

» Betétigen Sie die Schaltflache ,Stopp“, um den
Test zu beenden.



17 Ortsveranderliche Stromverteiler

x

X - - - - -

17.1 Erléuterung

Ein ortsveranderlicher Stromverteiler dient zur Stromversorgung an
unterschiedlichen Einsatzorten und beinhaltet oftmals einen RCD
(Fehlerstrom-Schutzschalter) und MCB (Leitungsschutzschalter).

Die im Geratetester vorhandenen Prifablaufe (19 und 20)
enthalten die notwendigen Prufschritte, die fir eine Vielzahl der
marktiblichen Stromverteiler zutreffen.

Beachten Sie, dass die zuléssigen Grenzwerte und Prifschritte,
der im Gerétetester vorhandenen Prifablaufe, von den
notwendigen Grenzwerten und Prifschritten der im Stromverteiler
verwendeten Schalter (RCD, MCB, ...) abweichen kénnen.

Daher muss die Spezifikation, Auswahl und Reihenfolge der
Einzelprifungen durch die verantwortliche Elektrofachkraft
festgelegt werden.

Die Prifsteckdose wird mit Netzspannung versorgt.

Der Priifling muss vor Beginn der Priifung vom
Versorgungsnetz freigeschaltet sein.

Es durfen ausschlieBlich ortsveranderliche
Stromverteiler geprift werden.

Bei fest angeschlossenen Stromverteilern besteht
Zerstorungsgefahr des Geratetesters.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise der jeweiligen
Einzelprifung.

Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen
einwandfrei miteinander verbunden sind.

> > PP

Stromverteiler

Stromverteiler
RCD B

RCD A

x
X

17.2 Anwendung

Der Hersteller empfiehlt die Einhaltung der folgenden Punkte, zur
Prifung eines ortsveranderlichen Stromverteilers:

Automatikpriufung

Die im Geratetester
vorhandenen Priifablaufe
kénnen verwendet werden.

Automatikprifung

Die notwendigen
Einzelprifungen sind
abweichend, von den im
Geratetester vorhandenen
Prufablaufen

Erstellen Sie einen neuen
Prifling, in der von lhnen
verwendeten Datenbank.

(Bei Fragen zur Erstellung
eines Priflings, lesen Sie das
Kapitel 9.3.5)

Weisen Sie dem Prifling die
allgemein benétigten
Eigenschaften zu.

(Ident-Nr., Bezeichnung, ...)

Prifnorm:
VDE 0701/ 0702

Wabhlen Sie bei der Erstellung
des Priflings den Prifablauf
19 oder 20

(Die Auswahl des Priifablaufes
erfolgt gemaf der
RCD-Charakteristik, des im
Stromverteiler verwendeten
RCD (Typ A oder Typ B))

Passen Sie ggfs. die
Grenzwerte und die
Testzeiten an.

Fihren Sie die
Automatikpriifung mit dem
neu erstellten Prifling durch.

Erstellen Sie einen
kundenspezifischen
Priifablauf, in der von lhnen
verwendeten Datenbank.

(Bei Fragen zur Erstellung
eines kundenspezifischen
Priflablaufes, lesen Sie das
Kapitel 9.5.3)

Erstellen Sie einen neuen
Priifling, in der von lhnen
verwendeten Datenbank.

(Bei Fragen zur Erstellung
eines Priflings, lesen Sie das
Kapitel 9.3.5)

Weisen Sie dem Prufling die
allgemein bendétigten
Eigenschaften zu.

(Ident-Nr., Bezeichnung, ...)

Prufnorm:
VDE 0701/ 0702

Wahlen Sie bei der Erstellung
des Priflings den von lhnen
erstellten, kundenspezifischen
Prifablauf aus

Passen Sie ggdfs. die
Grenzwerte und die
Testzeiten an.

Fihren Sie die
Automatikpriifung mit dem
neu erstellten Prifling durch.

Alternativ kdnnen Sie alle notwendigen Einzelprifungen tber die
manuelle Prifung nach VDE 0701/ 0702 vornehmen.

Nach Beendigung der manuellen Prufungen, kénnen Sie die
Ergebnisse einem bereits bestehenden oder einem neu erstellten
Prifling zuweisen.

Lesen Sie dazu das Kapitel 12, Manuelle Priifung nach
VDE 0701-0702.

Beispielhafte Abbildung




18 Automatische Prifablaufe

Der Geratetester MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC unterstiitzt automatische Priifablaufe. Ab Werk ist bereits eine
Vielzahl unterschiedlicher Priifablaufe vorhanden, sodass der Geratetester fur diverse Priflinge unmittelbar eingesetzt werden kann.

18.1 Prifablaufe nach VDE 0701-0702

SK | Prifablauf Ubersicht (1 bis 16)

18.1.1
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SK | Priifablauf Ubersicht (17 bis 32)

18.1.2
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18.1.3

Auto
Test Nr.

1

2
3
4

10
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31

32

SK | Prifablauf Messwerte (VDE 0701-0702)

Name

Geréate SK |

Gerate SK | mit RPE 10 A
Gerate SK | mit IBDir

Gerate SK | ohne RPE + IBDir

Geréte SK | Heiz <3,5 kW

Gerate SK | mit IPE Ersatz.

Gerate SK | RPE 10 A +
IPE Ersatz

Gerate SK | mit RISO 250 V
Gerate SK | ohne RISO

Gerate SK | ohne RISO + IBDir

Gerate SK | mit U Ausg.

Geréate SK | mit IPE Zange

Geréate SK | RPE 10 A
mit IPE Zange

Leitung Schuko mit Sonde

Leitung Schuko mit Sonde
RISO 250 V

Leitung Schuko ohne Sonde
Gerate SK | 3-phasig

Geréate SK | RPE 10 A 3-phasig
Stromverteiler RCD-Typ A
Stromverteiler RCD-Typ B

CEE Verlangerungsadapter

CEE Gerate SK | mit IPE
Ersatz

PRCD-S
PRCD-S+
PRCD-K
PRCD-AC
PRCD-A
PRCD-F
PRCD-B
PRCD-B+
PRCD 2-polig

PRCD 3-polig

Einzelprifungen

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), Funktionsprifung mit IPE (Differenzmessung)

RPE (10 A), RISO-1 (500 V), Funktionsprufung mit IPE (Differenzmessung)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), IBer (Direkt.), Funktionspriufung mit IPE (Differenz.)
RISO-1 (500 V), IBer (Direkt.), Funktionsprifung mit IPE (Differenz.)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V, R 20,3 MQ), Funktionsprufung mit IPE (Differenz.),

zur Prufung von Heizgeraten mit P <3,5 kW

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), IPE (Ersatzmessung)

RPE (10 A), RISO-1 (500 V), IPE (Ersatzmessung), zur Prifung von Verlangerungsleitungen bis
5 m, bzw. 300 Hz Werkzeuge wie Schrauber, Schleifwerkzeuge, ...

RPE (600 mA), RISO-1 (250 V), Funktionsprifung mit IPE (Differenz.),

zur Prifung von Geréten mit Uberspannungsschutzableiter

RPE (600 mA), Funktionsprufung mit IPE (Differenz.),

Prufablauf ohne RISO nur mit Sachgrundlage und Begriindung

RPE (600 mA), IBer (Direkt.), Funktionsprifung mit IPE (Differenz.),

Prifablauf ohne RISO nur mit Sachgrundlage und Begrindung

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (500 V), RISO-3 (500 V), IBer (Direkt.),
Funktionsprifung mit IPE (Differenz.), Ua am sekundéren Ausgang (max. 25 V)

z. B. zur Prifung von Netzteilen und Ladegeraten

RPE (600 mA) und RISO-1 (500 V) mit HT77C und Adapter T/N: 2006800/ 2006900, IPE
(Zangenmessung), 3-Phasen-Geréte tber Adapter T/N: 2002110

RPE (10 A) und RISO-1 (500 V) mit HT77C und Adapter T/N: 2006800/ 2006900,

IPE (Zangenmessung), 3-Phasen-Gerate iber Adapter T/N: 2002110

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), zur Leitungsprifung von Schutzkontakt-Leitungen

RPE (600 mA), RISO-1 (250 V), Kabel (Leitungslange 5 m/ Leitungsquerschnitt 1,5 mm?#
Anzahl der Leiter = 3/ Widerstandswert pro Leitung 0,3 Q, zur Priifung von Schutzkontakt-
Leitungen

RISO-1 (500 V), Kabel (Leitungslange 5 m/ Leitungsquerschnitt 1,5 mm?/ Anzahl der
Leiter = 3/ Widerstandswert pro Leitung 0,3 Q, zur Priifung von Schutzkontakt-Leitungen

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), Funktionspriifung 3-phasig mit IPE (Differenz/ Direkt)
maoglicher Adapter HT-MK4 (immer im Differenzstromverfahren)

RPE (10 A), RISO-1 (500 V), Funktionsprufung 3-phasig mit IPE (Differenz/ Direkt)
maoglicher Adapter HT-MK4 (immer im Differenzstromverfahren)

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Diff.), RCD Typ A (30 mA)
maoglicher Adapter HT-MK4 (immer im Differenzstromverfahren)

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Diff.), RCD Typ B (30 mA)
maoglicher Adapter HT-MK4 (immer im Differenzstromverfahren)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), Funktionsprifung (Durchgang, Kurzschluss, Drehfeld)
maoglicher Adapter HT-MK4

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), IPE (Ers.) mogliche Adapter HT-MK4

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), IBer (Direkt.), PRCD-S
(30 mA)

RPE (600 mA), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), IBer (Direkt.), PRCD-S+ (30 mA)
RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-K (30 mA)

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-AC (30 mA)
RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-A (30 mA)

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-F (30 mA)

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-B (30 mA)

RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-B+ (30 mA)
RPE (600 mA), RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-2-polig (30 mA)

RISO-IN (500 V), RISO-OUT (500 V), IPE (Differenz.), PRCD-3-polig (30 mA)
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18.1.4  SK I/ Il Prufablauf Ubersicht
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18.1.5 SK Il Prufablauf Messwerte (VDE 0701-0702)

Gerate SK Il RISO-1 (500 V), Funktionsprifung mit IBer (Differenzmessung)
Geréte SK Il mit IB Ersatz RISO-1 (500 V), IBer (Ersatz.)

Geréate SK Il mit RISO 250 V RISO-1 (250 V), Funktionsprifung mit IBer (Differenzmessung)
Geréte SK Il ohne RISO Funktionsprifung mit IBer (Differenzmessung)

Geréate SK Il ohne RISO + IBDir IBer (Direkt.), Funktionsprifung mit IBer (Differenzmessung)

RISO-3 (500 V), Funktionsprufung mit IBer (Differenzmessung),

Gerate SK 1l mit U Ausg. Ua (am sekundéren Ausgang)

18.1.6  SK Il Prifablauf Messwerte (VDE 0701-0702)

Geréate SK I RISO-3 (500 V), Ua (am sekundéaren Ausgang)

~

2



18.2 Prifablaufe nach VDE 0751-1
18.2.1  SK I/ SK Il Priifablauf Ubersicht
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18.2.2  SK | Prufablauf Messwerte (VDE 0751-1)

Med. Geréate SK | RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), Funktionsprifung mit IAbl. (Differenzmessung)

Med. Geréate SK | ohne RISO RPE (600 mA), Funktionsprifung mit IAbl. (Differenzmessung)
RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IAbl. (Differenz.),
IPADI. (Ersatz. Typ-BF), Funktionspriufung mit IAbl. (Differenz.)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IAbl. (Differenz.),
IPAbI. (Ersatz. Typ-CF), Funktionsprifung mit IAbl. (Differenz.)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IAbl. (Differenz.),
IPADI. (Ersatz. Typ-B), Funktionsprufung mit IAbl. (Direkt.)

Med. Geréate SK | Typ BF

Med. Geréate SK | Typ CF

Med. Geréate SK | Typ B

18.2.3  SK Il Prufablauf Messwerte (VDE 0751-1)

Med. Geréte SK Il RISO-1 (500 V), Funktionsprifung mit IAbl. (Differenzmessung)

Med. Geréate SK Il ohne RISO Funktionsprifung mit IAbl. (Differenzmessung)
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18.3 Prifablaufe nach VDE 0544-4
18.3.1  SK I/ SK Il Priifablauf Ubersicht

x X x X X X X X X X  SchweiRgerat SK | 1-phasig I|
> > > x x x x x  SchweiBgerat SK Il 1-phasig II

Schweil3gerat SK | 3-phasig
Schweil3geréat SK | 3-Ph. Zange

X
x

x
x

18.3.2  SK | Priifablauf Messwerte (VDE 0544-4)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IBer. (Direkt.),
Schweif3gerat SK | 1-phasig IBer-Schw. (Direkt.), Funktionsprifung mit IPE (Differenz.), Ua-Schw. (max. 0 V AC/
max. 80 V DC/ max. Peakwert 113 V)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IBer. (3-phasen),
SchweilRgerat SK | 3-phasig IBer-Schw. (3-phasen), Funktionsprifung mit IPE (3-phasen), Ua-Schw. (max. 0 V AC/
max. 80 V DC/ max. Peakwert 113 V)

RPE (600 mA), RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IBer. (Direkt.),
Schweil3gerat SK | 3-Ph. Zange IBer-Schw. (Direkt.), Funktionsprifung mit IPE (Zange), Ua-Schw. (max. 0 V AC/ max.
80 V DC/ max. Peakwert 113 V)

-
o
w
w

SK Il Priifablauf Messwerte (VDE 0544-4)

RISO-1 (500 V), RISO-2 (250 V), RISO-3 (500 V), IBer-Schw. (Direkt.),
Schweif3gerat SK Il 1-phasig Funktionsprifung mit IBer. (Differenz.), Ua-Schw. (max. 0 V AC/ max. 80 V DC/
max. Peakwert 113 V)

~
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19 Anschluss an einen Personal Computer (PC)

Der Hersteller empfiehlt grundséatzlich die Erstellung von
Sicherheitskopien, bevor Anderungen an bestehenden
Datenbanken vorgenommen werden. Dadurch
vermeiden Sie einen unbeabsichtigten Datenverlust im
Fehlerfall.

A

Windows 7, 8

Wenn Sie das USB-Kabel oder die SD-Speicherkarte des

Geratetesters von lhrem PC entfernen, nutzen Sie vor
dem Entfernen die integrierte Windows®-Funktion
,Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen®
Dadurch vermeiden Sie einen unbeabsichtigten
Datenverlust im Fehlerfall.

Windows 10

Mdoaglichkeit 1:

Ziehen Sie das USB-Kabel einfach heraus.

» Das MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC
erkennt die SD-Karte.

Méglichkeit 2:

Wabhlen Sie im Explorer das Laufwerk aus. Betatigen

Sie die rechte Maustaste und klicken Sie auf

LAuswerfen“. Nach der Meldung: ,Hardware kann jetzt

entfernt werden“ Ziehen das USB-Kabel heraus.

» Das MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC
erkennt die SD-Karte.

Dadurch vermeiden Sie einen unbeabsichtigten

Datenverlust im Fehlerfall.

Achten Sie auf eine einwandfreie Verbindung zwischen
lhrem Geratetester, bzw. dessen SD-Speicherkarte, und
lhrem PC.

Eine mangelhafte Verbindung kann wéhrend einer
Dateilibertragung zu Datenverlusten fuhren.

A

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung ist die Sicherheit

Ihrer Daten gewabhrleistet.
Fir abweichende Handlungen tbernimmt der Hersteller
keine Haftung.

A

19.1 Verbindung zum PC herstellen

1. Schieben Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartenslot des

Geratetesters ein.

2. Verbinden Sie den Geratetester per USB-Kabel mit Ihrem
PC.

Die eingesetzte SD-Speicherkarte wird von lhrem PC als
Wechseldatentrager erkannt und in lhrem Arbeitsplatz dargestellt.

Sie kénnen in das entsprechende Ordnerverzeichnis navigieren
und Sicherheitskopien, vor Beginn der Anderungen, in einem
separaten Verzeichnis speichern.

19.2 Verwendung der Protokoll-Software (optional)

Lesen Sie dazu die entsprechende Bedienungsanleitung 5070, der
Software HT-Multi Protokoll-Software.

Abbildung Bezeichnung Art.-Nr.:
PC-Programm
Software HT-Multi
2008660

Protokoll-Software
inkl. USB-Kabel

Bedienungsanleitung
Software HT-Multi

Die Software HT-Multi Protokoll-Software ermdglicht Ihnen eine
komfortable Verwaltung Ihrer Datenbanken.

Sie kénnen neue Datenbanken erstellen und exportieren oder
bestehende Datenbanken importieren und mit lhrem PC editieren.

Der integrierte Report-Designer ermdglicht Thnen die Steuerung
lhrer Druckausgabe und das nachtréagliche Editieren vorhandener
Prifprotokolle.
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20 Barcodeleser (optional)

Barcodeleser dienen dem Geréatetester MultiTest HT700+ RCD /
MultiTest HT700+ ARC als optisches Erkennungswerkzeug und
erleichtern die Verwaltung sowie Identifikation von Priflingen. Zu
diesem Zweck wird jeder Prifling mit einem Barcode-Etikett
beklebt und durch einscannen des Barcodes in die Datenbank des
Geréatetesters Ubernommen. Die verfiigbaren Barcodeleser
konnen per Bluetooth®- bzw. USB-Schnittstelle verwendet werden.
Eine Ubersicht der Barcode-Komponenten erhalten Sie in

Kapitel 6.2, Optionales Zubehor.

20.1 Konfiguration Barcodeleser

Die Barcodeleser verwenden Laser zur optischen
Erfassung der Barcodes. Schauen Sie nicht in den

A Laserstrahl der Barcodeleser. Sie schadigen Ihr
Augenlicht!

Der Barcodeleser wandelt den gescannten Barcode in
C? eine Eingabe um. Ahnlich einer Eingabe per Tastatur.

Er Gbertragt Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen, in

Abhangigkeit der entsprechenden Konfiguration.

Die Barcodeleser sind werksseitig fiir das optimale
Zusammenspiel mit dem Gerétetester MultiTest HT700+ RCD /
MultiTest HT700+ ARC konfiguriert.

2011 USB-Barcode Leser

Wird eine abweichende Konfiguration des Barcodelesers benétigt,
kénnen Sie die folgenden Priifsequenzen (Schritte 1 bis 5)
einscannen und den Barcodeleser selbststandig fiir Ihre Zwecke
konfigurieren.

> Betéatigen Sie den Taster
am Barcodescanner

=
g » Fuhren Sie den
= Laserstrahl des Scanners
658 g Uber den entsprechenden
=

Barcode

Der Barcodeleser scannt den Barcode und Ubernimmt die
entsprechende Einstellung. Nach erfolgreicher Ubernahme ertont
ein Piepton und die Status-LED des Barcodelesers leuchtet auf.
Bspw.: Umstellen des Sprachcodes

Um die Ausgabe des Barcodelesers auf den Sprachcode der
US-amerikanischen Tastatur zu andern, scannen Sie den
Barcode ,USA*® in Schritt 4 der folgenden Konfigurationstabelle.

Fur weitere abweichende Einstellungen beachten Sie die
mitgelieferte Bedienungsanleitung des USB-Barcodelesers.
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Konfigurationstabelle

1. Werkseinstellung aktivieren:

2. Ausgabe Modus USB:

3. Einzelscan aktivieren:

Deutsch

4. Sprachcode
wahlen:

USA

5. ASCII-Code aktivieren:

Optionale Konfigurationen

1. Piepton deaktivieren:

2. Piepton aktivieren:

L R

I [

A TG
[ATERRREO
R QUCTTT
F T

UF QTR
[



20.1.2 Cordless-Barcodeleser (1D /2D) Optionale Konfigurationen
Der Cordless-Barcodeleser kann in 2 Betriebsmodi arbeiten.

(Option verfligbar ab Geréatetester Softwareversion 21.05)
1. F:ordle?s—Betriep (im Barcodeleser integriert', unterstutzt die 1. Piepton deaktivieren: ‘|| ||||‘| |‘|
im Geratetester integrierte Bluetooth®-Funktion)
$BUZZ#0
2. 2.4 GHz Funkubertragung
(mitgeliefertes USB-Dongle wird bendtigt)
Wird eine abweichende Konfiguration des Barcodelesers bendétigt, ) o
kénnen Sie die folgenden Priifsequenzen (Schritte 1 bis 5), 2. Piepton aktivieren:
Konfigurationstabelle einscannen und den Barcodeleser $BUZZ#1
selbststandig fur lhre Zwecke konfigurieren.
> Betétigen Sie den Taster am Barcodescanner
. . N 3. Ruhemodus
» Fuhren Sie den Laserstrahl des Scanners Uiber den .
deaktivieren
entsprechenden Barcode $RF#ST00

Der Barcodeleser scannt den Barcode und Ubernimmt die

entsprechende Einstellung. Nach erfolgreicher Ubernahme ertént 20.2 Inbetriebnahme Barcodeleser

ein Piepton.
20.2.1 USB-Barcodeleser

Bspw.: Umstellen des Sprachcodes . . . .
Nehmen Sie den Geratetester in Betrieb

Um die Ausgabe des Barcodelesers auf den Sprachcode der
US-amerikanischen Tastatur zu &ndern, scannen Sie den
Barcode ,USA*" in Schritt 4 der folgenden Konfigurationstabelle.

» Verbinden Sie das Anschlusskabel des Barcodelesers
mit einer USB-Buchse des MultiTest HT700+ RCD /

. . . . . MultiTest HT700+ ARC

Fur weitere abweichende Einstellungen beachten Sie die

mitgelieferte Bedienungsanleitung des Barcodelesers. Die Status-LED des Barcodelesers leuchtet auf und ein Piepton

ertont.

Konfigurationstabelle ) ) )
Der Barcodeleser ist betriebsbereit.

20.2.2 Cordless-Barcodeleser (Funkibertragung)
1. Werkseinstellungen Der interne Akku des Cordless-Barcodelesers muss fir
%HIFSNOSB den Lesebetrieb geladen sein.
@z Verbinden Sie den Barcodeleser durch das

Cordless- mitgelieferte Ladekabel, mit einer USB-Buchse, um den
Betrieb internen Akku zu laden. Im Ladebetrieb leuchtet die
(integriert) Status LED dauerhatt rot.

%#IFSNO$4

2. Betriebsmodi Wenn der Cordless-Barcodeleser im Ladebetrieb ist,

auswahlen 2.4 GHz Funk- @z kann dieser nicht per Funkibertragung senden.
Ubertragung Der Ladebetrieb setzt den Lesebetrieb des Cordless-

( nur mit USB- Barcodelesers aul3er Kraft.
Dongle) %#HIFSNOS1

Wenn die Status-LED des Barcodelesers gleichzeitig

3. Basis Modus (HID): geladen werden.

|| ‘| ‘||H||| |‘| {Z™ blauund rot aufleuchtet, muss der interne Akku

(nur fur Cordless-Betrieb notwendig)

AT+MODE=2 » Nehmen Sie den Geratetester in Betrieb

Deutsch ||H
$
4. Sprachcode

. USA
wabhlen:
SLAN#

E
»  Stecken Sie das USB-Dongle in eine der freien
‘l ” |||‘| |‘| USB-Buchsen des Geréatetesters
LAN#UK

»  Schalten Sie den Barcodeleser durch einen kurzen
Tastendruck ein (falls sich dieser im Ruhemodus
befindet.).

E

LAN#G . .
(Der Barcodeleser muss auf die Betriebsart ,,2.4 GHz-

Funkiibertragung” konfiguriert sein. Die Statusleuchte

des Barcodelesers ist ausgeschaltet und zeigt dadurch

an, dass der Barcodeleser fur die Funkibertragung zum
N

mitgelieferten USB-Dongle bereit ist.)

GB

(Der Barcodeleser tbertragt nun die Daten an das
eingesteckte USB-Dongle.

Die Reichweite der Funkibertragung ist abhéngig von
5 min. der Arbeitsumgebung und kann variieren.)
F#ST10

Der Barcodeleser ist betriebsbereit.

$

5. Barcodeleser- Sollte die Verbindung fehlschlagen, filhren Sie die folgende
Ruhemodus 10 min Abhilfemalinahme durch:
aktivieren nach ’
XXX min. F#ST20 Starten Sie den Geratetester sowie den Barcodeleser neu und

wiederholen Sie die Inbetriebnahme.

Um den Barcodeleser zu deaktivieren, muss die Taste des
30 min. Barcodelesers fur ~12 sek. gedriickt werden.
F#ST60

$Ri Ein erneuter Tasterdruck reaktiviert den Barcodeleser.
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20.2.3 Cordless-Barcodeleser (Cordless-Betrieb)
(unterstitzt die im Geréatetester integrierte Bluetooth®-Funktion)

Der interne Akku des Cordless-Barcodelesers muss flir
den Lesebetrieb geladen sein.

Verbinden Sie den Barcodeleser durch das
mitgelieferte Ladekabel, mit einer USB-Buchse, um den
internen Akku zu laden. Im Ladebetrieb leuchtet die
Status LED dauerhatt rot.

=

20.3 Bedienung Barcodeleser (alle Barcodeleser)

&

Grundsatzlich kann jeder Barcodeleser in jeder
Eingabezeile als Eingabegerat genutzt werden.

Bestimmungsgemal werden Barcodeleser zum
Einlesen der Barcode-Etiketten verwendet und dienen
der Identifikation und Verwaltung von Priflingen.

&

Wenn der Cordless-Barcodeleser im Ladebetrieb ist,
kann dieser nicht Cordless senden.

Der Ladebetrieb setzt den Lesebetrieb des Cordless-
Barcodelesers aul3er Kraft.

Wenn die Status-LED des Barcodelesers gleichzeitig
blau und rot aufleuchtet, muss der interne Akku
geladen werden.

Um Priflinge mit dem Barcode-Verfahren zu
verwalten, kdnnen Sie folgende Mdglichkeiten nutzen:
Priifling erstellen/ suchen - wahrend Priifablauf:

- Hauptmeni -> Automatikpriifung

= :

Hauptmeni -> manuelle Priifung nach
,VDE ..."

Priifling erstellen / suchen - iiber Datenbank:
- Hauptmenu -> Einstellungen -> Datenbank

» Nehmen Sie den Geréatetester in Betrieb

»  Schalten Sie den Barcodeleser durch einen kurzen
Tastendruck ein (falls sich dieser im Ruhemodus
befindet.).

(Der Barcodeleser muss auf die Betriebsart ,,Cordless-
Betrieb” konfiguriert sein. Die Statusleuchte des
Barcodelesers wechselt in den Blinkbetrieb und leuchtet
blau auf. Der Blinkbetrieb des Barcodelesers zeigt an,
dass der Barcodeleser fur die Cordless-Verbindung mit
dem Geréatetester bereit ist.)

»  Navigieren Sie im Menu des MultiTest HT700+ RCD /
MultiTest HT700+ ARC zu Einstellungen ->
Systemeinstellungen -> Bluetooth®.

»  Betatigen Sie die Schaltflache ,Suchen*.

(Der Gerétetester sucht nach verfugbaren (Bluetooth®)-
Geraten in der Umgebung.

Die Schaltflache ,Suchen” kann nur betétigt werden,
wenn die Funktion ,Automatisch nach
Bluetooth®-Geraten Suchen” unter: Einstellungen ->
Systemeinstellungen -> Systemdaten deaktiviert ist.

Die Reichweite der Cordless-Verbindung ist abhangig
von der Arbeitsumgebung und kann variieren.)

»  Berihren Sie auf der Anzeigeflache des Geratetesters
die Zeile des erkannten Barcodelesers und betéatigen
Sie die Schaltflache ,Verbinden*.

(Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das
Bluetooth® Symbol in der Anzeigeflache des
Geraétetesters und der Status des angewéhlten
Barcodelesers wechselt von ,Bereit“ zu ,Verbunden*.)

Der Barcodeleser ist Betriebsbereit.

Sollte die Verbindung fehlschlagen, fihren Sie die folgenden
AbhilfemaRnahmen durch:
1. Bluetooth®Verbindung am Geratetester , Trennen®
2. Barcodeleser mit der Schaltflache ,Léschen” entfernen
3. Barcodeleser erneut ,Suchen”
4. Barcodeleser erneut ,Verbinden“
Sollten auch diese MaBnahmen fehlschlagen, starten Sie den

Geratetester sowie den Barcodeleser neu und wiederholen Sie die
Inbetriebnahme.

Um den Barcodeleser zu deaktivieren, muss die Taste des
Barcodelesers fur ~12 sek. gedriickt werden.

Ein erneuter Tasterdruck reaktiviert den Barcodeleser.
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Nach jedem Erstellvorgang befindet sich der
Pruflingseintrag automatisch in der Datenbank des
Geratetesters.

&

20.3.1 Prufling erstellen/ suchen -

Automatikprifung
O » Navigieren Sie vom Hauptmen zur Anzeigeflache
JAutomatikprifung®

» Wahlen oder erstellen Sie eine Datenbank
» Wahlen oder erstellen Sie einen Kunden

» Wahlen oder erstellen Sie ggfs. eine Abteilung
(keine Pflichtangabe)

Prifling erstellen
» Berthren Sie die Zeile
Ident-Nr. oder
Bezeichnung auf der
linken Seite der
Anzeigeflache

Prifling suchen
» Berlhren Sie die Zeile
Ident-Nr. auf der rechten Seite
der Anzeigeflache

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Neu*

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Gerate-ID*

» Bekleben Sie den Prifling
mit einer Barcode-Etikette
und scannen Sie den
Barcode mit dem
Barcodeleser.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Ident-Nr.”

» Scannen Sie den bereits
vorhandenen Barcode mit dem
Barcodeleser.

Der gescannte Barcode wird
automatisch Gbernommen
und bestéatigt.

Der Prufling wird als aktuelle
Auswahl ibernommen.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Geréat*

» Vervollstandigen Sie die
Angaben des Priflings
geman Kapitel 9.3.5

» Beruhren Sie die
Schaltflache ,Speichern”

Der Prifling wird erstellt.

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Automatikprifung”
Die Automatikprifung kann gestartet werden. Siehe Kapitel 11



20.3.2
»VDE ...

Prufling erstellen/ suchen - Prifung nach

» Navigieren Sie vom Hauptmenu zur
Anzeigeflache ,VDE ..." (benétigte Prifnorm)

» Wabhlen Sie die entsprechende Schutzklasse

» Nehmen Sie die Sichtkontrolle vor

» Priifen sie die notwendigen Einzelpriifungen

» Berlhren Sie nach vollstéandiger Priifung die
Schaltflache ,Fertig”

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Testergebnis®
» Berlhren Sie die Zeile ,Gerat" auf der rechten

Gerét

Seite der Anzeigeflache

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Gerate-Suche”
» Wahlen oder erstellen Sie eine Datenbank

» Wabhlen oder erstellen Sie einen Kunden

» Wabhlen oder erstellen Sie eine Abteilung
(keine Pflichtangabe)

Prifling erstellen
» Beriihren Sie die Zeile
Ident-Nr. oder

Bezeichnung auf der linken

Seite der Anzeigeflache

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Neu*

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Geréate-ID*

> Bekleben Sie den Prifling
mit einer Barcode-Etikette
und scannen Sie den
Barcode mit dem
Barcodeleser.

Der gescannte Barcode wird
automatisch tibernommen und
bestatigt.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Gerat"

» Vervollstandigen Sie die
Angaben des Pruflings
geman Kapitel 9.3.5

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Speichern®

Der Prifling wird erstellt.

Prifling suchen
» Berihren Sie die Zeile
Ident-Nr. auf der rechten
Seite der Anzeigeflache

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,ldent-Nr.*

» Scannen Sie den bereits
vorhandenen Barcode mit
dem Barcodeleser.

Der Prifling wird als aktuelle
Auswahl tibernommen.

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Geréte-Suche*

» Bestétigen Sie lhre Eingaben durch beriihren der
Schaltflache ,OK*

Sie gelangen zurtick zur Anzeigeflache ,Testergebnis®

Der manuelle Priufablauf wird dem gewahlten bzw. erstellten
Prufling zugeordnet und gespeichert.

> Betatigen Sie die Schaltflache ,Speichern®

Sie gelangen zurlick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*

20.3.3  Prufling erstellen/ suchen -

Datenbankverwaltung

=

» Navigieren Sie vom Hauptmenu zur Anzeigeflache
sEinstellungen®

» Navigieren Sie zur Anzeigeflache
.Datenbank-Verwaltung”

» Wahlen oder erstellen Sie eine Datenbank
» Wahlen oder erstellen Sie einen Kunden

» Wahlen oder erstellen Sie eine Abteilung
(keine Pflichtangabe)

Prufling erstellen
» Beriihren Sie die Zeile
Ident-Nr. oder
Bezeichnung auf der
linken Seite der
Anzeigeflache

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Neu*

Prifling suchen
» Berilhren Sie die Zeile
Ident-Nr. auf der rechten Seite
der Anzeigeflache

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Ident-Nr.*

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Geréte-ID*

» Scannen Sie den bereits
vorhandenen Barcode mit dem
Barcodeleser.

> Bekleben Sie den Prifling
mit einer Barcode-Etikette
und scannen Sie den
Barcode mit dem
Barcodeleser.

Der gescannte Barcode wird
automatisch ibernommen
und bestatigt.

Der Priifling wird als aktuelle
Auswahl ibernommen.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Gerat”

» Vervollstandigen Sie die
Angaben des Pruflings
geman Kapitel 9.3.5

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Speichern®

Der Priifling wird erstellt.

Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Datenbank-Verwaltung*
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20.4 Spezifikation Barcodeleser

20.41

USB-Barcodeleser

Unterstitzte Barcodes

Betriebsspannung;
Stromverbrauch

Scanwinkel

Scandistanz
Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit

UPC/EAN/JAN & add-on 2/5,
Code 39, Code 39 Full ASCII,
Interleave 25, Industrial 25,

Matrix 25, Code 11, Code 128,
Codabar/NW7, Code 93,
MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412,
China Postage

5V DC; 100 mA
unterstitzt:

+65° zur senkrechten Achse

nicht unterstitzt:
exakt 90° zum Barcode

2,5 mm bis 600 mm
0 °C bis 50 °C
-40 °C his 70 C

5 % bis 95 %
relative Luftfeuchtigkeit
nicht kondensierend
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20.4.2

Cordless-Barcodeleser

Unterstiltzte Barcodes

Bildauflésung
Betriebsspannung;

Stromverbrauch
Scanwinkel
Scandistanz
Batteriekapazitat

Abtastungen

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit

2D: PDF417 Micro PDF 417, QR-
Code (QR1 / 2, Micro),
Datenmatrix, Aztec, Chinese
Sensible Code

1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-
13, Codel28, Code39, Code 93,
Code32, Codell, Codabar,
Plessey, MSI, interleaved 2 of 5,
IATA 2 von 5, Matrix 2 von 5,
Gerade 2 von 5, Pharmacode,
RSS-14, RSS-14 erweitert, RSS-14
Limited, Com pos-Code-A, Com
pos-Code-B, Com pos-Code-C.
1MP (1280 x 800)

5VDC +10%; 250mA +5%

+55° zur senkrechten Achse
Code 39-5mil: 60mm-120mm
UPCA-13mil (100 %): 35 mm-310
mm

2000 mAh

bis zu 30.000 Abtastungen +
Ubertragungen

(mit geladener Batterie)

0 °C bis 50 °C

-40°Chis70 C

5 % bis 95 %

relative Luftfeuchtigkeit

nicht kondensierend




21 RFID-Leser (optional)

Der Multifrequenz RFID-Leser und die optionalen RFID-Tags sind
werkseitig geprift und auf den Geratetester MultiTest HT700+
RCD / MultiTest HT700+ ARC abgestimmt.

Das RFID (Radio Frequency IDentifiction)-Verfahren dient zur
elektronischen Identifizierung von Objekten per Funkfrequenz.

Ein RFID-System besteht aus zwei Komponenten, einem
RFID-Lesegerat und einem RFID-Transponder (RFID-Tag). Jeder
RFID-Tag verfugt Uber eine weltweit eindeutige

UID-Nr. (Unikatsnummer), die durch den RFID-Leser kontaktlos
ausgelesen und einem Priifling zugewiesen werden kann. Fir
wiederkehrende Priifungen im Bereich elektrischer Arbeitsmittel,
haben sich die Funkfrequenzen 125 kHz (LF) und 13,56 MHz (HF)
durchgesetzt. Die RFID-Technik bietet gegenuber der
Priflingsidentifikation per Barcodeleser und Barcode-Etiketten den
wesentlichen Vorteil, dass sie auch in rauer industrieller
Umgebung, z. B. auf Baustellen oder in Produktions- und
Werkstéatten, dauerhaft und zuverlassig eingesetzt werden kann.
Eine Ubersicht der RFID-Komponenten erhalten Sie in Kapitel 6.2,
Optionales Zubehor.

21.1 Inbetriebnahme USB-RFID-Leser
» Nehmen Sie den Geratetester in Betrieb

»  Verbinden Sie das Anschlusskabel des RFID-Lesers mit
einer USB-Buchse des MultiTest HT700+ RCD /
MultiTest HT700+ ARC

Die Status-LED des RFID-Lesers leuchtet auf und ein Piepton
ertont.
Der RFID-Leser ist betriebsbereit.

21.2 Bedienung RFID-Leser

Beachten Sie, dass metallische Oberflachen die
Funkverbindung stark beeinflussen.

Die direkte Verbindung eines RFID-Tags auf einer
metallischen Oberflache sollte vermieden werden.

&=

Zur Ubertragung der UID-Nr. des RFID-Tags, muss
dieser in den gekennzeichneten Empfangsbereich des
RFID-Lesers gefuhrt werden.

Grundsétzlich kann der RFID-Leser in jeder
Eingabezeile als Eingabegerat genutzt werden.

Bestimmungsgemaf wird der RFID-Leser zum Einlesen
der RFID-Tags verwendet und dient der Identifikation
und Verwaltung von Priflingen.

Um Priflinge mit dem RFID-Verfahren zu Verwalten,
kénnen Sie folgende Mdglichkeiten nutzen:

Priifling erstellen/ suchen - wahrend Prifablauf:

- Hauptmeni -> Automatikpriifung

&= _

Hauptmeni -> manuelle Priifung nach
,VDE ..“
Prufling erstellen / suchen - Gber Datenbank:

- Hauptmeni -> Einstellungen -> Datenbank

Nach jedem Erstellvorgang befindet sich der
Priiflingseintrag automatisch in der Datenbank des
Geréatetesters.

21.2.1
Automatikpriufung

Prifling erstellen/ suchen -

» Wahlen oder erstellen Sie eine Datenbank

» Wahlen oder erstellen Sie einen Kunden

» Wabhlen oder erstellen Sie eine Abteilung
(keine Pflichtangabe)

Prifling erstellen
» Beriihren Sie die Zeile
Ident-Nr. oder
Bezeichnung auf der
linken Seite der
Anzeigeflache

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Neu“

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Geréate-1D*

» Verbinden Sie einen der
optionalen RFID-Tags mit
dem Prifling und lesen Sie
die entsprechende UID-Nr.
mit dem RFID-Leser aus.

Die ausgelesene UID-Nr. wird
automatisch tbernommen
und bestétigt.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Gerat”

» Vervollstandigen Sie die
Angaben des Priflings
gemal Kapitel 9.3.5

» Beriihren Sie die
Schaltflache ,Speichern*

Der Priifling wird erstellt.

Prifling suchen
» Berlihren Sie die Zeile

» Navigieren Sie vom Hauptmenu zur Anzeigeflache
JAutomatikprufung®

Ident-Nr. auf der rechten Seite

der Anzeigeflache

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Ident-Nr.”

» Lesen Sie den bereits
vorhandenen RFID-Tag mit
dem RFID-Leser aus.

Der Prifling wird als aktuelle
Auswahl tbernommen.

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Automatikprifung®
Die Automatikpriifung kann gestartet werden. Siehe Kapitel 11
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21.2.2
»VDE ...“

Priifling erstellen/ suchen - Prifung nach

» Navigieren Sie vom Hauptmenu zur
Anzeigeflache ,VDE ..." (benétigte Prifnorm)

» Waéhlen Sie die entsprechende Schutzklasse

» Nehmen Sie die Sichtkontrolle vor

» Prifen sie die notwendigen Einzelprifungen

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Testergebnis*

» Berlhren Sie nach vollstandiger Prufung die
Schaltflache ,Fertig®

» Berlhren Sie die Zeile ,Gerat" auf der rechten

Gerét

Seite der Anzeigeflache

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Geréate-Suche*
» Wabhlen oder erstellen Sie eine Datenbank

» Wahlen oder erstellen Sie einen Kunden

» Wahlen oder erstellen Sie eine Abteilung
(keine Pflichtangabe)

Prifling erstellen
» Berihren Sie die Zeile
Ident-Nr. oder

Bezeichnung auf der linken

Seite der Anzeigeflache

» Beriihren Sie die
Schaltflache ,Neu*

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Geréte-ID*

» Verbinden Sie einen der
optionalen RFID-Tags mit
dem Priifling und lesen Sie
die entsprechende UID-Nr.
mit dem RFID-Leser aus.

Die ausgelesene UID-Nr. wird
automatisch tlbernommen und
bestatigt.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Gerat"

» Vervollstandigen Sie die
Angaben des Priflings
geman Kapitel 9.3.5

» Berlhren Sie die
Schaltflache ,Speichern®

Der Priifling wird erstellt.

Prifling suchen
» Berihren Sie die Zeile
Ident-Nr. auf der rechten
Seite der Anzeigeflache

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,ldent-Nr.*

» Lesen Sie den bereits
vorhandenen RFID-Tag mit
dem RFID-Leser aus.

Der Priifling wird als aktuelle
Auswahl iibernommen.

Sie gelangen zur Anzeigeflache ,Gerate-Suche”

» Bestétigen Sie lhre Eingaben durch beriihren der
Schaltflache ,OK*

Sie gelangen zuriick zur Anzeigeflache ,Testergebnis*

» Betatigen Sie die Schaltflache ,Speichern®

Der manuelle Prifablauf wird dem gewahlten bzw. erstellten
Prifling zugeordnet und gespeichert.

Sie gelangen zurlick zur Anzeigeflache ,Hauptmeni*
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21.2.3  Prifling erstellen/ suchen —

Datenbankverwaltung
» Navigieren Sie vom Hauptmeni zur Anzeigeflache
3 ,Einstellungen®

» Navigieren Sie zur Anzeigeflache
,2Datenbank-Verwaltung”

» Wahlen oder erstellen Sie eine Datenbank
» Wahlen oder erstellen Sie einen Kunden

» Wahlen oder erstellen Sie eine Abteilung
(keine Pflichtangabe)

Prifling erstellen
» Beruhren Sie die Zeile
Ident-Nr. oder
Bezeichnung auf der
linken Seite der
Anzeigeflache

» Berihren Sie die
Schaltflache ,Neu*

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Geréate-ID*

» Verbinden Sie einen der
optionalen RFID-Tags mit
dem Priifling und lesen Sie
die entsprechende UID-Nr.
mit dem RFID-Leser aus.

Prifling suchen
» Berlhren Sie die Zeile
Ident-Nr. auf der rechten Seite
der Anzeigeflache

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Ident-Nr.*
» Lesen Sie den bereits
vorhandenen RFID-Tag mit
dem RFID-Leser aus.

Die ausgelesene UID-Nr. wird
automatisch Ubernommen
und bestéatigt.

Sie gelangen zur
Anzeigeflache ,Gerat"

» Vervollstandigen Sie die
Angaben des Priiflings
geman Kapitel 9.3.5

» Beruhren Sie die
Schaltflache ,Speichern®

Der Priifling wird erstellt.

Der Prufling wird als aktuelle
Auswahl ibernommen.

Sie gelangen zurtick zur Anzeigeflache ,Datenbank-Verwaltung®

21.3 Spezifikation RFID-Leser

125 kHz (LowFrequency) und
13,56 MHz (HighFrequency)

bis zu 50 mm (in Abhangigkeit der

lesbare Frequenzen

Leseabstand Tag-Grofe)
typ. Lesezeit 100 ms
Betriebsspannung 5V DC
RF-Feld an/ aus:
120 mA/ 20 mA
Stromverbrauch
Ruhemodus:
500 pA
Betriebstemperatur -25 °C bis 85 °C
Lagertemperatur -45 °C bis 85 C

5 % bis 95 %
relative Luftfeuchtigkeit
nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit




22 Bluetooth® Drucker (optional) 22.2 Bedienung des Bluetooth® Druckers

&

Aus Sicherheitsgriinden wird der Batteriesatz entladen > Nehmen Sie den Geratetester in Betrieb
und nicht angeschlossen ausgeliefert. Vor dem Einsatz »  Nehmen Sie den Drucker in Betrieb
muss die Batterie angeschlossen und voll aufgeladen

werden. Navigieren Sie zum ,Hauptmeni®

Der BT-01 ist durch seine hohe Druckgeschwindigkeit und
Dateniibertragung per Bluetooth® Schnittstelle die perfekte Lésung
fur eine schnelle Vor-Ort-Prifprotokollerstellung.

Navigieren Sie zu ,Systemeinstellungen*®

Navigieren Sie zu ,Bluetooth®,

Betatigen Sie die Schaltflache ,Suchen*

DRER

Nach Beendigung der Suche zeigt Ihnen der Geréatetester auf dem
Display die erkannten Bluetooth® Gerate in lhrer Umgebung an.

22.1 Inbetriebnahme BT-01 »  Berihren Sie die Zeile mit dem Blgetooth®
) ) Geratenamen und betétigen Sie die
2211 Batterien einsetzen / entfernen Schaltfiache .Verbinden®
»  Entfernen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels
. i N . . Der Drucker wird mit dem Geratetester verbunden.
»  Batteriefachdeckel niederdriicken und zuriickschieben . . .
. . Nach Beendigung eines automatischen bzw. manuellen
> Batteriesatzstecker anschlieBen Prifablaufes erscheint auf der Anzeigeflache ,Testergebnis” die
> Batteriesatz einlegen und darauf achten, dass die Schaltflache ,Drucken®.
Leitungen korrekt verlegt und nicht eingeklemmt sind >  Betitigen Sie die Schaltflache ,Drucken®, um das
22.1.2  AC-Netzteil anschlieRen Prufprotokoll auf dem Thermopapier zu drucken.
»  Stecken Sie das AC-Netzteil in eine geeignete
Netzsteckdose. 22.3 Spezifikation Bluetooth® Drucker
>  Stecken Sie den Hohlstecker des Netzteiles in den Drahtlose
Stromversorgungsanschluss auf der Riickseite des Verbindung: Bluetooth® 1.2, Klasse 2
Druckers. . . .
Die LED blinkt arb . d der Druck Reichweite: bis 10 m
ie linkt orangefarben, um anzuzeigen, dass der Drucker Profile: LM, L2CAP, RECOMM, SDP, TCS,
geladen wird.
SPP
22.1.3 Papierrolle einsetzen )
»  Verschieben Sie den Arretier Hebel in Richtung der Betriebsspannung: 6VvDC
Status-LED, bis die Abdeckung hochklappt. Batteriesatz: 6 V NiMH-Akkumulatorsatz
»  Wickeln Sie ca. 3 bis 5 cm Papier von der Rolle ab und Kapazitat: bis 1,8 Ah
Iggerln(&e .den restlichen Teil der Papierrolle in den Ladegerat: Input: 100-240 V AC;
rucker ein. _ _ _ 0,18 A; ~50/ 60 Hz
> Fyhren Sie den ak_)gerckeIten Teil der Papierrolle durch Output: max. 9V DC; 0,27 A
die vorgesehene Offnung der Abdeckung.
>  SchlieRen Sie die Abdeckung Thermopapier: Papierbreite: 58 mm
Der Drucker ist nun betriebsbereit. b AL 512 I
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23 Funktastatur (optional)

Die optionale Funktatstatur eignet sich fur den Einsatz in der
Industrie, im Gerate-und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich
sowie im Gesundheitswesen. Das grof3e Touchpad an der
Vorderseite erlaubt auch ungeubten Anwendern die prazise
Steuerung des Mauszeigers und bietet durch die kabellose
Bedienung ein flexibleres Arbeiten in der Umgebung des
Geratetesters.

[ESC]- + [Fn]-Taste

Touchpad
linke und rechte
Maustaste
23.1 Inbetriebnahme
2311 Batterien einsetzen

Ein Batteriewechsel ist notwendig, wenn die Status
LED mit nebenstehendem Batteriesymbol aufleuchtet.

&

Entfernen Sie die Schrauben des Batteriefachdeckels
Batteriefachdeckel enthehmen

2x 1,5V AAA Batterien einsetzen

Batteriefachdeckel einsetzen und verschrauben

YV V VYV V

23.1.2 USB-Dongle einstecken
»  Stecken Sie das mitgelieferte USB-Dongle in einen der
USB-Steckplatze des Geratetesters

23.1.3  Tastatur verbinden

»  Dricken Sie die [Fn]-Taste zusammen mit der
[ESC]-Taste

»  Die Tastatur wird verbunden. Die Status-LED ,Connect"”
blinkt

»  Die Tastatur ist verbunden. Die Status-LED ,Connect*
ist aus

23.2 Bedienung der Funktastatur

Die Navigation des Mauszeigers wird durch Streichgesten auf dem
Touchpad gesteuert. Alphanumerische Eingaben erfolgen durch
entsprechenden Tastenanschlag.

24 USB-Tastatur (optional)

Die optionale USB-Taststatur ist staub- sowie spritzwassergeschutzt
und eignet sich aufgrund der kompakten Ausfiihrung fur den
zuverlassigen Einsatz in der Industrie. Der integrierte Trackball
erlaubt auch ungetibten Anwendern die prézise Steuerung des
Mauszeigers.

Trackball

linke und rechte
Maustaste

24.1 Inbetriebnahme

» Nehmen Sie den Geratetester in Betrieb

»  Verbinden Sie das Anschlusskabel der USB-Tastatur mit
einer USB-Buchse des MultiTest HT700+ RCD /
MultiTest HT700+ ARC

Die USB-Tastatur ist Betriebsbereit.
24.2 Bedienung der USB-Tastatur

Die Navigation des Mauszeigers wird durch rollen des Trackballs
gesteuert. Alphanumerische Eingaben erfolgen durch
entsprechenden Tastenanschlag.

&

Weitere Tastenfunktionen entnehmen Sie der
beigelegten Tastaturbeschreibung.

Wenn beide Status-LEDs aufblinken, driicken Sie die

Tastenkombination [ESC] + E, um den Fehler zu
beheben.

&

Weitere Tastenfunktionen entnehmen Sie der
beigelegten Tastaturbeschreibung.

&

23.3 Spezifikation Funktastatur

Drahtlose
Verbindung: Funkfrequenz 2.4 GHz
Reichweite: ca.10m

Betriebsspannung: 5V DC +5 %/ -10 % uber USB

Stromverbrauch: <100 mA

3x 1,5V AAA Batterien
0°C bis 50 °C

-20 °C bis 60 °C

Batteriesatz:
Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:
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24.3 Spezifikation USB-Tastatur

USB 2.0

4V DC bis 5,25 V DC Uber USB
max. 100 mA

Anschlusstyp:
Betriebsspannung:

Stromverbrauch:



25 Fachbegriffe

25.1 Allgemein
SchutzmalBnahmen

Bei den Prufablaufen wird von der vorhandenen Schutzmanahme
des Pruflings ausgegangen, deren Wirksamkeit an dem jeweiligen
beruhrbaren leitfahigen Teil nachzuweisen ist. Bei dem
Geratetester MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+ ARC
werden folgende Einteilungen vorgenommen:

Gerate mit Schutzleiteranschluss (SK I)

Die aktiven Teile des Geréates sind gegen direktes Berlhren
geschitzt. Durch Anschluss der beriihrbaren leitenden
Gehauseteile an den Schutzleiter werden diese in die
SchutzmaflRnahme beim indirekten Bertihren (Fehlerschutz) des
Gerates einbezogen. Der Fehlerstrom wird Uber die
Schutzleiterstrommessung erfasst. Das Gerat kann auch
berlhrbare leitfahige Teile besitzen, die nicht mit dem Schutzleiter
verbunden sind. Der Fehlerstrom wird zusétzlich tber die
Beruihrungsstrommessung erfasst. Das Gerat verfugt Uber einen
Schutzleiteranschluss (Schutzkontakt-Stecker).

Gerate ohne Schutzleiteranschluss (SK II)

Aktive Teile werden durch eine verstarkte oder doppelte Isolierung
getrennt (Basisisolierung und zuséatzliche Isolierung). Damit ist der
Schutz gegen direktes Beriihren gesichert. Der Schutz bei
indirektem Beruhren ist ebenfalls gegeben, da ein Isolationsfehler
praktisch unmdglich gemacht wird. Solche Gerate kénnen
trotzdem beriihrbare metallische Gehauseteile aufweisen. Geréate
der Schutzklasse Il besitzen einen Netzstecker ohne
Schutzkontakt.

Gerate an Schutzkleinspannungs-Stromkreisen (SK III)

Gerate der Schutzklasse Ill werden nur an Schutzkleinspannungs-
Stromkreisen angeschlossen - SELV/ PELV. Der Schutz gegen
gefahrliche Korperstrome wird durch die geringe Spannung und
die sichere Trennung zu anderen Stromkreisen erreicht.

25.2 Fachbegriffe nach VDE 0701-0702

Instandsetzung
MaRnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes von
technischen Mitteln eines Systems.

Anderung
Ein nach Herstellerangaben zulassiger Eingriff in das Gerét.

Elektrofachkraft

Person die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die
ihr bertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren
erkennen kann.

Elektrotechnisch unterwiesene Person

Person, die durch eine Elektrofachkraft Giber die ihr tibertragenen
Aufgaben und die méglichen Gefahren bei unsachgemafzem
Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls anlernt sowie tber
die notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmaRnahmen
unterrichtet wurde.

Befahigte Person

Eine beféhigte Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung
ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, Berufserfahrung
und zeitnahe berufliche Tatigkeit tber die erforderlichen
Fachkenntnisse zur Priifung von Arbeitsmitteln verfugt. Gemaf
der Technischen Regel fir Betriebssicherheit ,Befahigte Personen
- Besondere Anforderungen - Elektrische Geféhrdungen® - TRBS
1203 muss die beféahigte Person fiir die Prufung ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel (Arbeitsmittel) zum Schutz vor
elektrischen Gefahrdungen eine elektrotechnische
Berufsausbildung abgeschlossen haben oder eine andere fir die
Prufaufgabe vergleichbare elektrotechnische Qualifikation
besitzen. Als Berufserfahrung gilt eine mindestens einjahrige
Erfahrung mit der Errichtung, dem Zusammenbau oder der
Instandhaltung von elektrischen Arbeitsmitteln. Sie muss fir die
vorgesehene Prufung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel
Uber die im Einzelnen erforderlichen Kenntnisse der Elektrotechnik
sowie der relevanten elektrotechnischen Regeln verfiigen und ihre
Kenntnisse aktualisieren. Aus dieser Forderung ist ersichtlich,

dass zur sicherheitstechnischen Beurteilung ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel dem Grundsatz nach die
Qualitatsmerkmale einer Elektrofachkraft vorliegen mussen.

Prifung
Die Prufung erstreckt sich auf MaRnahmen zur Feststellung und
Beurteilung des Istzustandes der Sicherheit des Gerates.

Wiederholungsprifung

Eine Wiederholungsprifung ist eine Priifung in bestimmten
Zeitabstanden, die dem Nachweis der elektrischen Sicherheit
dient.

Beruhrungsstrom

Strom, der beim Beritihren von nicht mit dem Schutzleiter
verbundenen Teilen des Korpers eines elektrischen
Betriebsmittels (Gerates) tber die beriihrende Person zur Erde
flieft.

Differenzstrom
Vektorielle Summe aller Strdme, die am netzseitigen Eingang
(Anschluss) des Gerates uber die aktiven Leiter flieBen.

Schutzleiterstrom

Summe der Strome, die durch den Schutzleiter von Geraten der
Schutzklasse | flieBen, wenn deren Korper gegeniiber Erde isoliert
sind.

Ableitstrom
Strom, der Uber die fehlerfreien Isolierungen eines Geréate zur
Erde oder zu einem fremden leitfahigen Teil flie3t.

Fehlerstrom
Strom, der Uber eine fehlerhafte Isolierung des Gerates zur Erde
oder zu einem fremden leitfahigen Teil flief3t.

Ersatzableitstrom

Strom, der durch die aktiven Leiter des Priiflings und den
Schutzleiter bzw. die beriihrbaren leitfahigen Teile bei
Nennspannung und bei Nennfrequenz des Pruflings flieRen wiirde.
Anmerkung, es sind die Prifschaltungen zu beachten!

Isolationswiderstand

Ohm’scher Widerstand der Isolierungen (isolierende Stoffe)
zwischen leitfahigen Teilen. Anmerkung, es wird nur die Messung
des Isolationswiderstandes zwischen den aktiven Teilen und den
beruihrbaren leitfahigen Teilen durchgefihrt.

Schutzleiterwiderstand

Widerstand zwischen einem zu Schutzzwecken an den
Schutzleiter angeschlossenen leitfahigen Teil und dem
Schutzkontakt des Netz- oder Geratesteckers bzw. der
Schutzleiteranschlussstelle des Gerates.

Elektrisches Gerat
Gerat (Prufling), dessen Zustand beziiglich der elektrischen
Sicherheit festgestellt werden soll.

25.3 Fachbegriffe nach VDE 0751-1

Beruhrbares leitfahiges Teil

Jedes Teil des ME-Geréates (Medizinisches-Elektrisches-Gerat),
ausgenommen des Anwendungsteils, das fir den Patienten bzw.
den mit dem Patienten in Beriihrung stehenden Bediener
beruhrbar ist oder mit dem Patienten in Verbindung kommen kann.

Gerateableitstrom

Strom, der von Netzteilen Giber den Schutzleiter sowie tGber
beriuihrbare leitfahige Teile des Gehauses und Anwendungsteile
zur Erde flief3t.

Funktionsverbindung

Jede Verbindung, elektrisch oder auf andere Weise, einschlie3lich
solcher zum Ubertragen von Signalen und/ oder elektrischen
Leistung und/ oder Substanzen.

Inspektion
Gesamtheit aller Mal3nahmen zur Feststellung und Beurteilung
des Ist-Zustandes

Medizinisches elektrisches System (ME-System)

Kombination von einzelnen Geraten, wie vom Hersteller festgelegt,
von denen mindestens eines ein ME-Gerét sein muss und die
durch eine Funktionsverbindung oder durch den Gebrauch einer
Mehrfachsteckdose zusammengeschlossen sind.
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Medizinisches elektrisches Gerat (ME-Gerét)

Elektrisches Gerat, das ein Anwendungsteil hat oder das Energie
zum oder vom Patienten Ubertragt bzw. eine solche
Energietbertragung zum oder vom Patienten anzeigt und fur das
folgendes gilt:

a) ausgestattet mit nicht mehr als einem Anschluss an ein
bestimmtes Versorgungsnetz und

b) von seinem Hersteller zu folgendem Gebrauch bestimmt:

1) Diagnose, Behandlung oder Uberwachung eines
Patienten oder

2) Kompensation oder Linderung einer Krankheit,
Verletzung oder Behinderung

Patientenumgebung

Jeder Bereich, in dem beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine
Verbindung zustande kommen kann, und zwar zwischen Patienten
und Teilen des ME-Gerates oder ME-Systems oder zwischen
einem Patienten und anderen Personen die Teile des ME-Gerétes
oder des ME-Systems beruhren.

Patientenableitstrom

Strom, der von den Patientenanschliissen uber den Patienten zur
Erde flie3t oder der durch eine ungewollte Fremdspannung am
Patienten verursacht wird und von diesem Uber die
Patientenanschliisse eines Anwendungsteils des Typs F zur Erde
flieR3t.

Inbetriebnahme

Erste Verwendung eines ME-Geréates oder ME-Systems nach
Aufstellung bei der verantwortlichen Organisation.
Verantwortliche Organisation

Einheit, die fir den Gebrauch und die Instandhaltung eines
ME-Gerates oder eines ME-Systems verantwortlich ist

(kann auch Person sein).

Wartung

Gesamtheit aller MalRnahmen zur Erhaltung des ME-Geréates oder
ME-Systems entsprechen der vom Hersteller gestellten
Anforderungen.

Anwendungsteile (AP)

Vergewissern Sie sich um welches Anwendungsteil es
sich handelt! Nichtbeachtung kann, z. B. bei einem
nicht-isolierten Anwendungsteil, einen Kurzschluss
verursachen!

A

Einleitend die verschiedenen Typen von Anwendungsteilen. Ein
Anwendungsteil ist laut IEC 60601-1: Ein Teil des Gerates, der bei
bestimmungsgemalem Gebrauch:

o erforderlicher Weise in physischen (kdrperlichen) Kontakt mit
dem Patienten kommt, damit das Geréat seine Funktion
erfullen kann, oder

e mit dem Patienten in Kontakt gebracht werden kann oder
e vom Patienten bertihrt werden muss.

Ein isolierter (erdfreier) Anwendungsteil des Typs F wird
beschrieben als:

Ein Anwendungsteil, dass von anderen Teilen des Geréates
derart getrennt ist, dass kein héherer Strom als der im ersten
Fehler zulassige Patientenableitstrom flie3t, wenn eine nicht
vorgesehene Spannung aus einer externen Quelle mit dem
Patienten verbunden ist und dadurch zwischen dem
Anwendungsteil und der Erde anliegt.

Anwendungsteile des Typs F sind entweder Anwendungsteile des
Typs BF oder Anwendungsteile des Typs CF.

Bei SK | Geraten ist dieses Anwendungsteil mit Erde
verbunden, was mittel Ohmmeter nachgemessen
werden kann.

=
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Anwendungsteil des Typs B:

Ein Anwendungsteil, dass entsprechend den in IEC 60601-1
festgelegten Anforderungen, insbesondere unter Beachtung des
zuléssigen Ableit-stromes, einen Schutz gegen elektrischen
Schlag gewahrt und wie folgt gekennzeichnet ist:

'R\ Typ B: geerdetes Anwendungsteil oder,

{*F Typ B: defibrillatorgeschiitztes Anwendungsteil

Anwendungsteile des Typs B sind nicht fiir die direkte Anwendung
am Herzen geeignet.
Anwendungsteil des Typs BF:

Ein Anwendungsteil, des Typs F, das entsprechend den in

IEC 60601-1 festgelegten Anforderungen einen héherwertigen
Schutz gegen elektrischen Schlag gewahrt als Anwendungsteile
des Typs B und wie folgt gekennzeichnet ist:

*

—”ﬁ'_ Typ BF: defibrillatorgeschitztes Anwendungsteil

Typ BF: von Erde isoliertes Anwendungsteil oder,

Anwendungsteile des Typs BF sind nicht fir die direkte
Anwendung am Herzen geeignet.

Anwendungsteil des Typs CF:

Ein Anwendungsteil des Typs F, das mit den festgelegten
Anforderungen aus IEC 60601-1 einen héherwertigen Schutz
gegen elektrischen Schlag gewahrt als Anwendungsteile des
Typs BF und wie folgt gekennzeichnet wird:

v)
1@}

25.4 Fachbegriffe nach VDE 0544-4

Fachkraft

Person, die aufgrund beruflicher Ausbildung, ausreichender
Erfahrung und Kenntnis der entsprechenden Einrichtungen in der
Lage ist, die tUbertragene Arbeit und mogliche Gefahren zu
beurteilen und zu erkennen.

Typ CF: von Erde isoliertes, fur die direkte
Anwendung am Herzen geeignetes Anwendungsteil
oder,

Typ CF: defibrillatorgeschiitztes Anwendungsteil

unterwiesene Person

Person, die Uber die Uibertragenen Arbeiten und Gber mogliche
Gefahren durch unachtsames Verhalten unterwiesen ist.

Wiederkehrende Prifung und Priifung

in festgelegten Intervallen durchgefiihrte Uberpriifung zum Mindern
des Gefahrdungsrisikos.

Instandhaltung

in festgelegten Intervallen durchgefiihrter Service zum Mindern von
Gefahrdungen und Betriebsstérungen.

Reparatur

Wiederherstellen eines sicheren und bestimmungsgemafen
Betriebszustandes.

Prufpersonal

unterwiesene Person oder Fachkraft, die zur Durchfiihrung einer
wiederkehrenden Inspektion und Priifung ausgebildet und
bevolimé&chtigt ist.



26 Entsorgung
Der Hersteller beschéftigt sich intensiv mit der
Umweltvertraglichkeit der gesamten Produktpalette.
Als ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Zulieferer wurde
auf die Umweltvertraglichkeit sehr grof3en Wert gelegt. Der
Transport der einzelnen Komponenten geschieht vorwiegend in
Umlaufverpackungen.
Die Anlage als auch die zugehdrige Transportverpackung
bestehen zum tberwiegenden Teil aus recyclingféahigen
Rohstoffen.

26.1 Verpackung

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung fir eine
spatere Versendung auf.

Die Verpackung wird benétigt, wenn Sie das
Prifgerat fur eine Kalibrierung an unseren Service
einsenden.

Transportschaden aufgrund mangelhafter

Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen.

26.2 Recycling von Komponenten

Im Gerat befindliche Komponenten und Bauteile
unterliegen z. T. den Vorgaben des Elektro- und
Elektronikgerategesetzes (ElektroG) und missen
dem Wiederverwertungsprozess zugefuhrt werden.
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27 Technische Daten

Netzanschluss:

Stromaufnahme
Geratetester:

ohne Prifsteckdose
mit Prifsteckdose

Maximale Strombelastung
der Prifsteckdose:

Maximale Vorsicherung:

Schutzklasse:

(da der Schutzleiter fiir die
Prufsteckdose durchgeschleift ist)

Schutzart:

Uberspannungskategorie:
Verschmutzungsgrad

Touchscreen Abmessungen

Umgebungsbedingungen:
Temperaturbereich:
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

maximale relative Feuchte:

linear abnehmend
nicht kondensierend

Genauigkeitsangaben fur
Arbeitstemperaturbereich:

EMV:

Gehause:
Geratevorschriften:
Abmessungen (max.):

Gewicht:
Ausléseart von PRCDs:

Bemerkung:

230V £10 %
50-60 Hz

0,3A
16,0 A

16,0 A

(Lastart, siehe nachfolgende Tabellen)

16,0 A

IP 40 bei gedffnetem Deckel
IP 67 bei geschlossenem
Deckel

Il

2

115 mm x 87 mm
Hohe bis 2000 m 4. NN

0,0 °C bis 35,0 °C
-20,0 °C bis 60,0 °C

80,0 % bei 30,0 °C
60,0 % bei 40,0 °C

18,0 °C bhis 28,0°C

EN 61557-16, EN 61326-1,
EN 61326-2-2

Tragekoffer, schlag- u.
stof¥fest

Siehe Kapitel 28
Hohe x Breite x Tiefe
(170 x 410 x 350) mm

~6 kg
PRCD Typ Ausl6seart
AC AC
A Halbwelle
B DC
B DC
2pol. AC
3pol. AC
F Halbwelle
K AC
S AC
S+ AC

Die Messgenauigkeit wird als Summe aus einem relativen Anteil
des Messwertes angegeben.
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27.1 Technische Daten, Mess- und Geratefunktion

EN 61557-16 (VDE 0413-16)
Die Priifeinrichtung muss die Messung mindestens folgender
GroRRen ermdglichen:

e Schutzleiterwiderstand

e Isolationswiderstand

e Schutzleiterstrom
(Direkt-, Differenzstromverfahren oder Ersatzableitstromverfahren)

e Berlhrungsstrom
(Direkt-, Differenzstromverfahren oder Ersatzableitstromverfahren)

In den Anwendungsnormen VDE 0701-0702, VDE 0751-1 und
VDE 0544-4 wird eine unterschiedliche Wortwahl, je nach
Eigenschaft und Verwendungszweck des Teils, bei gleichen
Messverfahren benutzt. So gelten bei Ableitstrémen die Begriffe:
Gerateableitstrom, Erdableitstrom, Schutzleiterstrom,
Beruhrungsstrom, Patientenableitstrom usw..

Die Messwerterfassung arbeitet mit drei Messbereichen
(2:1; 10:1; 100:1). Eine Messbereichsumschaltung erfolgt
automatisch, so dass immer im ginstigsten Messbereich
gemessen wird.

Anschlisse

e  separate 4 mm Prufbuchsen und Kaltgeréatestecker
e 4 xUSB-Schnittstelle (Typ A), 1 x USB-Schnittstelle (Mini B)
e 1 x SD-Karten Steckplatz

. 1 x RJ45

Max. Speicherkapazitat der Speichermedien:
e  SDHC-Karte max. 32,0 GB

e  USB-Stick max. 32,0 GB (Dateisystem FAT32)
Werkseinstellung, Systemdaten:

. Testzeit: 5,0 Sek.



Messung

Messung des Schutzleiterwiderstandes
(RPE, Priufsteckdose)

Prufstrom:
Prifstrom:
Messspannung:
Messbereich:

Auflésung:

Genauigkeit:

nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerét nach Vorschrift
VDE 0701-702
VDE 0751-1 EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Schutzklasse | (bis 5m Lange*) EN 61557-1 (VDE 0413-1)
0701 - 0702 0,3Q

’ EN 61557-4 (VDE 0413-4
0751 0,3Q ( )
*+0,1 Q pro weiteren 7,5m EN 61557-16 (VDE 0413-16)
bis max. 1 Q

600 mA AC £30 % an (0...5) Q
10 A AC +£30 % bei 0 Q)

Upca. 8V AC

0,050 ... 10,000 Q

0,001 Q

+15 % vom Messwert

Messung

Messung des Isolationswiderstandes
(RISO, Prifsteckdose)

Prifspannung:

Prifstrom:

Messbereich:
Auflésung:

Genauigkeit:

nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift
VDE 0701-0702
Schutzklasse |
mit Heizgeréaten 0,3 MQ
Schutzklasse | 1,0 MQ EN 61010-1 (VDE 0411_1)
Schutzklasse Il 2,0 MQ

! EN 61557-1 (VDE 0413-1

Schutzklasse Il 0,25 MQ EN 61557-2 (VDE 0413 2)
VDE 0751-1 2 ( 2)
Schutzklasse | 20MQ EN 61557-16 (VDE 0413-16)
Schutzklasse Il 7,0 MQ
Anw. CF 70,0 MQ
(Messwert, Werkseinstellung 500 V)

100 ... 500 V DC (-0% / +25%)
bei bei 0 ... 1 mA Prifstrom

501 ... 1000 V DC (-12% / +25%)
bei 0 ... 1 mA Prifstrom

>1 mA bei 500 kQ @ 500 V DC
<5mAbei0Q @ 500V DC
<7mAbei 0 Q@ 1000V DC

0,10 ... 100,00 MQ
0,01 MQ

+15 % vom Messwert

Messung

Messung des Ersatzableitstromes,

als Schutzleiterstrom, Beriihrungsstrom,
Geréteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil
bei ME-Geréaten (Patientenableitstrom)

Prufspannung:

Prifstrom:
Messbereich:
Auflésung:

Genauigkeit:

Innenwiderstand (Messgerat/ Messsonde)

nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift
VDE 0701-0702, SK |
Schutzleiterstrom, 3,5mA
Heizgerate bis 3,5 kW 3,5mA
bei >3,5 kW 1 mA/ kW
max. 10,0 mA
VDE 0701-0702 EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Beruihrungsstrom (IBer)
Klasse | - II 05mA | EN61557-1 (VDE 0413-1)
VDE 0751-1 EN 61557-16 (VDE 0413-16)
SK I 1AbI - Strom, 1,0 mA
SK Il 1Abl - Strom, 0,5 mA
VDE 0751-1
PAbI (AC) Typ BF 5,00 mA
PADbI (AC) Typ CF 0,05 mA

ca. 200 V AC, £20 %
Der gemessene Strom wird auf 230 V hochgerechnet!

max. 25 mA

0,030 ... 25,000 mA
0,001 mA

+15 % vom Messwert

2kQ
1kQ

VDE 0701 — 0702Ri
VDE 0751-1 Ri
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Messung

Messung nach dem Differenzstromverfahren
(Prufsteckdose) Messung des Schutzleiterstromes fur
Geréte der Schutzklasse | (Prifsteckdose). Messung
des Ableitstromes, Berihrungsstromes, Ableitstrome
von Anwendungsteilen bei ME-Geréaten
Patientenableitstrom. Schutzklasse | bis II.

Messbereich:

Auflésung:
Genauigkeit:

Innenwiderstand (Messgerat/ Messsonde)

nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift
VDE 0701-0702, SK |

Schutzleiterstrom, 3,5mA

Heizgerate bis 3,5 kW 3,5mA

bei >3,5 kW 1 mA/ kW

max. 10,0 mA EN 61010-1 (VDE 0411-1)
VDE 0701-0702 EN 61557-1 (VDE 0413-1)
Bertihrungsstrom (IBer) EN 61557-16 VDE 0413-16)
Klasse | - I 0,5mA

VDE 0751-1

SK I IAbI - Strom, 0,5 mA

SK Il IAbl - Strom, 0,1 mA

0,050 ... 25,000 mA
0,001 mA

+15 % vom Messwert
manuelle/ automatische Polwendung!

Differenzstrommessung Ri 0Q

Messung nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerét nach Vorschrift
VDE 0701-0702, SK |
Schutzleiterstrom, 3,5mA
Heizgerate bis 3,5 kW 3,5mA
) bei >3,5 kW 1 mA/ kW,
Messung Direktstrommessung (Priifsteckdose). max 10.0 mA
Messung des Schutzleiterstromes flr Gerate der ' '
VDE 0701-0702
Schutzklasse I. Messung des Ableitstromes, Bertihrungsstrom (IBer) EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Beruhrungsstromes, Ableitstréme von Klasse | _g” 05 mA EN 61557-1 (VDE 0413-1)
Anwendungsteilen bei ME-Geréten ' EN 61557-16 (VDE 0413-16)
} . VDE 0751-1
(Patientenableitstrom).
) SK I IAbI - Strom, 0,5mA
Schutzklasse | bis II.
SK Il 1Abl - Strom, 0,1 mA
VDE 0751-1
PAbI (AC) Typ BF 5,00 mA
Typ CF 0,05 mA
Messbereich: 0,030 ... 25,000 mA
Auflésung: 0,001 mA
L +15 % vom Messwert
Genauigkeit: .
manuelle/ automatische Polwendung!
Innenwiderstand VDE 0701 — 0702Ri 2kQ
VDE 0751-1 Ri 1kQ
Messung nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerét nach Vorschrift
EN 61010-1 (VDE 0411-1
Prufsteckdose VDE 0701-0702 ( )

(Funktionstest nach bestandener Sicherheitsprifung)

Netzleitung (L und N) tUber Relais auf Prifsteckdose zuschalt

Nennspannung:
Bemessungsstrom:
max. Schaltleistung
max. Lampenlast:

Messbereich:

Auflésung:

Genauigkeit:

EN 61557-1 (VDE 0413-1)

VDE 0751-1
075 EN 61557-16 (VDE 0413-16)

bar.

230 V £ 10 % (wie Netzeinspeisung!)
16 A

(AC1): 2300 VA

1000 W

0,0 — 270 V AC (50 — 60 Hz)
0,10 — 20 A AC (50 — 60 Hz)
20 ... 2300 W (Wirkleistung)

20 ... 2300 VA (Scheinleistung)
0,1V

0,001 A

0,1W

0,1 VA

U (V) £15 % vom Messwert

I (A) +15 % vom Messwert
P (W) +20 % vom Messwert
S (VA) +20 % vom Messwert
bei cos phi 0,8

manuelle/ automatische Polwendung!
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Schutzkleinspannung (PELV, SELV) Messung mit Sonde

Messbereich:
Auflésung:
Genauigkeit:

VDE 0701-0702

1,0 ... 360 V DC bzw. 250 V AC
0,1V
+15 % vom Messwert

EN 61010-1 (VDE 0411-1)
EN 61557-1 (VDE 0413-1)
EN 61557-16 (VDE 0413-16)

Schweil3spannung U, Messung mit Sonde

Messbereich:
Auflésung:
Genauigkeit:

VDE 544-4

10,0 ... 200 V DC bzw. 140 V AC
0,1V
+2,5 % vom Messbereichsendwert

EN 61010-1 (VDE 0411-1)
EN 61557-1 (VDE 0413-1)
EN 61557-16 (VDE 0413-16)

Durchgangsprufung
(Kabeltrommel und Verlangerungsleitungen)

Prifstrom:
Messbereich:
Auflésung:
Genauigkeit:
Messspannung:

VDE 0701-0702

600 MAAC+30% an0-5Q
0,050 ... 10,000 Q

0,001 Q

+15 % vom Messwert

Ugca. 8V AC

EN 61010-1 (VDE 0411-1)
EN 61557-1 (VDE 0413-1)
EN 61557-16 (VDE 0413-16)

PRCD-Prufung

Prufstrom:

Stromarten:

Genauigkeit:

VDE 0701-0702

0...100 mA

100 mA ... 1000 mA
Sinus

DC +/ -

Halbwelle 0° und 180°
Auslosefehlerstrom:

0% ... +10 % (In; 5 X In)
Nichtauslsefehlerstrom:
-10% ... 0 % (I./ 2)

Auslosezeit:
+10 % von der max. zulassigen Ausldsezeit

EN 61010-1 (VDE 0411-1)
EN 61557-1 (VDE 0413-1)
EN 61557-6 (VDE 0413-6)
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27.2 Werkseinstellungen, Setup Grenzwerte

RPE Prifungen

RPE VDE 0701-0702

RPE VDE 0751-1

RPE VD 0544-4

Fur alle RPE Prufungen gilt:

0,3
0,3
0,3

RPE <0,3 Q, zulassig fiir Schutzleiter bis 5 m Lange

Je weitere 7,5 m Leitungslange werden 0,1 Q aufaddiert (max.

bis 1,0 Q)

RPE Werte sind voreingestellt fir einen Leitungsquerschnitt von

1,5 mm?2

RISO Prifungen

RISO-1 VDE 0701-0702, SK I, LN-PE

RISO-1 VDE 0701-0702, SK I, LN-Ko6rper
RISO-1 VDE 0701-0702, SK IIl, Eingang-Kdrper
RISO-1 VDE 0751-1, SK I, LN-PE

RISO-1 VDE 0751-1, SK II, LN-Korper

RISO-1 VDE 0544-4, SK |, LN-PE

RISO-1 VDE 0544-4, SK I, LN-Kérper

RISO-2 VDE 0701-0702, SK |, Sekundar-PE
RISO-2 VDE 0701-0702, SK Il, Sekundar-Korper
RISO-2 VDE 0701-0702, SK Ill, Ausgang-Korper
RISO-2 VDE 0751-1, SK |, Sekundéar-PE
RISO-2 VDE 0751-1, SK Il, Sekundar-Koérper
RISO-2 VDE 0544-4, SK |, Sekundar-PE
RISO-2 VDE 0544-4, SK |, Sekundar-Koérper
RISO-3 VDE 0701-0702, SK |, LN-Sekundar
RISO-3 VDE 0701-0702, SK II, LN-Sekundar
RISO-3 VDE 0701-0702, SK Ill, Eingang-Ausgang
RISO-3 VDE 0751-1, SK |, LN-Sekundér, Typ B
RISO-3 VDE 0751-1, SK |, LN-Sekundér, Typ BF
RISO-3 VDE 0751-1, SK I, LN-Sekundar, Typ CF
RISO-3 VDE 0751-1, SK |l, LN-Sekundar, Typ B
RISO-3 VDE 0751-1, SK I, LN-Sekundar, Typ BF
RISO-3 VDE 0751-1, SK I, LN-Sekundar, Typ CF
RISO-3 VDE 0544-4, SK |, LN-Sekundér
RISO-3 VDE 0544-4, SK Il, LN-Sekundér
RISO-4 VDEQ 701-0702, SK |, LN-ber. Teile ohne PE
RISO-4 VDE 0751-1, SK I, LN-ber. Teile ohne PE
RISO-4 VDE 0544-4, SK |, LN-ber. Teile ohne PE
Fir alle RISO Messungen gilt:

Prifspannung LN/ Eingang — PE/ Kérper
Prifspannung Sekundar/ Ausgang — PE/ Korper
Prifspannung LN/ Eingang — Sekundar/ Ausgang

IPE Prufungen
IPE VDE 0701-0702, Gerate allgemein

IPE VDE 0701-0702, mit Heizelementen >3,5 kW

IPE VDE 0544-4, SK |

IBer. Prifungen

IBer. VDE 0701-0702

IBer. VDE 0544-4

IBer. VDE 0544-4 SchweiRausgang

IAbI. Prifungen
IAbl. VDE 0751-1, SK |
IAbl. VDE 0751-1, SK |l
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1,00
2,00
0,25
2,00
7,00
2,50
5,00
0,25
0,25
0,25
70,00
70,00
2,50
2,50
2,00
2,00
0,25
2,00
70,00
70,00
7,00
70,00
70,00
5,00
5,00
2,00
7,00
5,00

500
250
500

3,5

1,0
(max.
10 mA)

10,0

0,5
0,5
10,0

0,5
0,1

MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ

mA

mA/
kw

mA

mA
mA
mA

mA
mA

IPAbI. Prufungen

IPAbl VDE 0751-1, SK |, AC, Typ BF
IPAbl VDE 0751-1, SK I, AC, Typ CF
IPAbl VDE 0751-1, SK |, DC, Typ BF
IPAbl VDE 0751-1, SK I, DC, Typ CF
IPAbl VDE 0751-1, SK I, AC, Typ BF
IPAbl VDE 0751-1, SK I, AC, Typ CF
IPAbl VDE 0751-1, SK I, DC, Typ BF
IPAbl VDE 0751-1, SK II, DC, Typ CF

Kabel Prufung
Leitungslange
Leitungsquerschnitt
Anzahl der Leiter
Widerstand pro Leiter

Ua/ Ua-Schw. (Ausgangsspannung)
Ua VDE 0701-0702, max. Ausgangsspannung

Ua-Schw. VDE 0544-4, max.
Ausgangsspannung AC

Ua-Schw. VDE 0544-4, max.
Ausgangsspannung DC

Ua-Schw. VDE 0544-4, max. Spitzenwert
(Peakwert)

PRCD-AC

Ausldsestrom I-Nenn

Auslésezeit 1 x I-Nenn

Ausldsezeit 5 x I-Nenn

Auslésezeit ¥ x I-Nenn

max. Berlihrungsspannung

PRCD-A und F
Ausldsestrom I-Nenn
Auslésezeit 1 x I-Nenn
Ausldsezeit 5 x I-Nenn
max. Berlihrungsspannung

PRCD-B und B+
Auslésestrom I-Nenn
Ausldsezeit 1 x I-Nenn
Auslosezeit 5 x I-Nenn
max. Berlihrungsspannung

PRCD-2-polig/ 3-polig/ K/ S und S+
Auslésestrom I-Nenn

Ausldsezeit 1 x I-Nenn

Auslosezeit 5 x I-Nenn

max. Berlihrungsspannung

Testzeiten

Alle Einzelprifung Testzeiten der automatischen
Prifablaufe betragen werksseitig jeweils:
Verzdégerungszeit der Netzumpolung

Die standardmaRige Verzogerungszeit betragt:

5,00
0,05
0,01
0,01
5,00
0,05
0,01
0,01

5,0
15

0,3

25,0

0,0

80,0

113,0

30
300
40
300
25

42
300
40
35

60
300
40
50

30
300
40
25

mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

mm?2

mA
ms
ms
ms

mA
ms
ms

mA
ms
ms

mA
ms
ms

ms



28 Geltende Normen und Vorschriften

Prif und Messeinrichtung

EN 61557-16 (VDE 0413-16)
EN 60529 (VDE 0470-1)

EN 61326 -1 (VDE 0843-20-1)
EN 61010-1 (VDE 0411-1)

EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)
EN 61010-031 (VDE 0411-031)
EN 61557-1 (VDE 0413-1)

EN 61557-2 (VDE 0413-2)

EN 61557-6 (VDE 0413-6)

Messungen/ Prifungen
VDE 0701-0702

EN 62353 (VDE 0751-1)

EN 60974-4 (VDE 0544-4)
OVE E 8701-1

(&hnlich VDE 0701 und 0702)
OVE E 8701-2-2

(ahnlich VDE 0701 und 0702)
BetrSichV

TRBS 1201

TRBS 1203

DGUV Vorschrift 3

29 Garantiebestimmungen

Der Geratetester MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+
ARC unterliegt einer strengen Qualitatsprifung. Sollten Fehler in
der Funktion auftreten, gewahren wir die gesetzliche
Herstellergarantie. Fabrikations- oder Materialfehler werden von
uns kostenlos beseitigt, sofern das Gerat ohne Fremdeinwirkung

Funktionsstorungen zeigt und es ungeéffnet an uns zuriickgesandt

wird. Beschéadigungen durch Sturz oder falsche Handhabung sind
vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

30 Wartung — Kalibrierung
30.1 Wartung

f Trennen Sie den Geratetester vor Beginn der Reinigung
von der Netzversorgung.

Der Geratetester MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+
ARC bendétigt keine besondere Wartung. Achten Sie auf eine
saubere und trockene Oberflache im Bereich der Steckkontakte
und des Touchscreens. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht
angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-,
Scheuer- oder Lésungsmitteln.

Schalten Sie den Geratetester aul3er Betrieb, wenn eine
Fehlfunktion/ Fehlermeldung besteht bzw. auf dem Touchscreen
dargestellt wird.

Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen und priifen Sie ob das
Gerat ordnungsgeman mit Strom versorgt wird.

Nehmen Sie anschlieBend den Gerétetester erneut in Betrieb.
Bei anhaltender Fehlermeldung/ Fehlfunktion melden Sie sich

unter der Servicenummer des Technischen Supports in Kapitel 31.

30.2 Kalibrierung
Nach VDE 0701-0702 gilt ab 01.06.2008:
,Die fur die Wiederholungspriifung benutzten Messgerate sind
regelmanig zu priifen und zu kalibrieren®.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin zur Prifung und
Kalibrierung lhrer Prufgeréate.
Melden Sie sich dazu unter der Servicenummer des
Technischen Supports in Kapitel 31.

Versenden Sie das Gerat ausschlielich in der

E Originalverpackung.
Transportschaden aufgrund mangelhafter Verpackung
sind von der Garantie ausgeschlossen.

30.3 Rucknahme und umweltvertrégliche Entsorgung

Bei dem Geratetester handelt es sich um ein Produkt der
Kategorie 9, nach ElektroG (Uberwachungs- und
Kontrollinstrumente).

Dieses Gerat fallt nicht unter die RoHS-Richtlinie.

Nach WEEE 2002/96/EG und ElektroG kennzeichnen wir unsere
Elektro- und Elektronikgeréate (ab 8/2005) mit dem nachfolgenden
Symbol nach EN 50419.

Diese Geréate durfen nicht mit dem Hausmull entsorgt

werden. Bezuglich der Altgerate-Ricknahme melden
E Sie sich unter der Servicenummer des

Retourenmanagements in Kapitel 31.

30.4 Reparatur- und Ersatzteil-Service

Bitte melden Sie sich im Bedarfsfall unter den Servicenummern
des Ersatzteil- bzw. des Retourenmanagements in Kapitel 31.

30.5 Ricksendung

Stellen Sie sicher, dass das Gerat nur in der zulassigen
Originalverpackung verschickt wird.

Sollte die Originalverpackung nicht mehr vorhanden sein, wenden
Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner im Bereich
Retourenmanagement (siehe Kapitel 31).

Fiir den Versand des MultiTest HT700+ RCD / MultiTest HT700+
ARC wird ein entsprechender Umkarton und zwei Formteile zur
Transportsicherung benétigt.

Transportschaden aufgrund mangelhafter Verpackung sind von
der Garantie ausgeschlossen.

Fir eine vereinfachte Auftragsbearbeitung sollte der Verpackung
ein Datenblatt mit den nachfolgenden Angaben beiliegen:

- Rucksendegrund (ggfs. Fehlerbeschreibung)

- Liefer- und Rechnungsanschrift

- Umsatzsteuer ID & Handelsregisternummer

- Kontaktdaten (E-Mail und Telefon)

- Im Garantiefall die Kopie des Kaufbeleges

Riucksendeanschrift:
HT Instruments GmbH
Abteilung Service

Am Waldfriedhof 1b
41352 Korschenbroich
Deutschland

93



31 Ansprechpartner im Bereich Service

Generelle Servicefragen, Ersatzteilmanagement,
Schulungsmanagement

Telefon: +49 2161 564 581
E-Mail: info@ht-instruments.de

Retourenmanagement, Technischer Support
Telefon: +49 2161 9999 450
E-Mail: service@ht-instruments.de
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Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fiir Druckfehler
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